PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE

Committente: ASUR Marche — Area Vasta N.3
Lavori: ADEGUAMENTO A NORMA DI PREVENZIONE INCENDI (1° STRALCIQ)

~.04.04.2012 (n. 14 mod 69 serie 2°).

ATl —Tecnogroup-S.r.L.(CAPOGRUPPQO)

New Energy impianti S.r.l.

G.M. dei F.lli Giampieri s.n.c.

Confratto in data: 03.04.2012, registrato presso Agenzia delle Entrate — Ufficio di Camerino il

Nomina del Direttore dei Lavori: 05.11.2012 (prot. n. 0088817 del 26.10.2012).
Variante di assestamento in corso d’opera: approvazione Determina n. 46/ASURDG del 31.01.14)
Atto Di Risoluzione Contrattuale: Determina n. 67/ASURDG del 10.02.2015.

Importo dei lavori e delle spese: . € 1.103.576,68
Di cui oneri per la sicurezza: € 27.416,086
Deduzione del ribasso d’asta 18,798% sulla somma di € 1.076.160,62: € 202.296,67
Importo a ragione di contratto, dei lavori e delle spese: € 901.280,01

STATO DI CONSISTENZA E VISITA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
{Art. 138, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
A seguito della risoluzione del contratto di che trattasi, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Michele
Sparvoli, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 163/086, su disposizione del R.U.P. Geom. Marco Sabbatini, Prot. N.
0032096\17/03/2015\ASURAV3\CASPPAS\P del 17.03.15 (Allegato n.1), ha curato la redazione del

presente stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, 'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera.

1. PRIMA VISITA DI ACCERTAMENTO

Previa convocazione del R.U.P Prot. 005667\04/05/2015\ASURAV3/CASPPAS/P del 04.05.15, effettuata ai
sensi del comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 163/06 (Allegato n.2) ed estesa ai rappresentanti delle Imprese
appaltatrici in AT.l. ed al collaudatore in corso d'opera, alla data stabilita del 12.09.2015 il Direttore dei

Lavori procedeva alle operazioni della prima visita di accertamento.

In-detto sopralluogo si procedeva all'ispezione dei siti interessati dai lavori-in appalto-ed-a-riscontrare in
contraddittorio i lavori eseguiti, i materiali, macchine e mezzi d'opera, producendo apposita specifica
verbalizzazione (Allegato n.3) trasmessa a mezzo PEC ai soggetti convocati in data 22.05.15, nella quale si
provvedeva inoltre a:

» Richiedere allA.T.I. la produzione di tutta la documentazione attestante la corretta esecuzione dei
lavori eseguiti all'atto della rescissione contrattuale, nel rispetto degli adempimenti di legge e dei
vincoli contrattuali; |

> Richiedere al R.U.P., ai sensi del comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 163/06, la convocazione di una
seconda e definitiva visita conformemente ai tempi di adempimento del punto precedente
(quantificati in 4 settimane) in modo da escludere la possibilita di ulteriori proroghe alla consegna d
parte delllA.T.I. della documentazione richiesta.
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STATO DI CONSISTENZA E VISITA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
(Art. 138, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) :

2. SECONDA VISITA DI ACCERTAMENTO

Previa convocazione del il R.U.P Prot. 111916 del 03.09. 2015, effettuata a mezzo PEC ai sensi del comma
1 deflart. 138 del D.Lgs. 163/06 ed estesa ai rappresentanti delle Imprese appaltatrici in A.T.l. ed al
collaudatore in corso d'opera, alla data stabilita del 10.09.2015 il Direttore dei.. Lavon procedeva alle

operazioni della seconda visita di accertamento.

In detto sopralluogo si procedeva a completare l'ispezione dei siti interessati- daklavorun appalto ed a
riscontrare in contraddittorio i lavori eseguiti, i materiali, macchine e mezzi d’ opera, producendo apposita con
specifica verbalizzazione (Allegato n.4) sottoscritta dai presenti all’atto’ stesso della wsﬁa nella quale si

provvedeva inoltre alla presa in consegna della documéntazione attestante la corretta esecuzmne dei lavori

lnCOII contrattuali

eseguiti all'atto della rescissione contrattuale, nel rispetto degli ademplmentl di legge;e de
(prodotta solo dalla ditta G.M. dei F.lli Giampieri s.n.c). A :

3. DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLO STATO Dﬁi_ﬁﬁgﬁ({)NSlSTEN_Z'A* :

SCHEDE SPECIFICHE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Le Schede Specifiche e la relativa Documentazione Fotografica i!lustra‘no'“lo stato di fatto dé‘i’“i‘u'{)ghi allatto
dei sopralluoghi (Allegato n.5), suddivise nelle n.5 categorie omogenee di lavorazione (lmp|anto Gas

Medicali, Impianto Rivelazione Incendi, Impianti elettrici, Compammentazlonl REI e 1;

Antincendio), corredate di documentazione fotografica e contenenti una descrizione qualitatlva delle opere

eseguite, non eseguite od eseguite parzialmente;

Si elencano qui di seguito delle brevi descrizioni qualitative articolate - -a seconda della IocahzzaZIone di

installazione dell'impianto (piano di riferimento) e a seconda della tlpolo_ a di impianto in quesﬂone Ad ogni

descrizione corrisponde una “scheda impianto” specifica che illustra Io stato di fatto e le fotograf ie descrittive

dei luoghi interessati.

3.1.1  IMPIANTO GAS MEDICALI

Per l'lmpianto dei Gas Medicali si elencano le seguenti descr|2|on| quahlatwe sul completamento ragg|unto a

seconda del piano di riferimento;

» Piano Terra e Colonne Montanti: sono stati parzialmente reaiiZZati alcuni tratti-di 'colonnehﬁiihtanti ele
relative saldature. Non sono state realizzate tutte le opere*préviste nell’appa!to“l'elativameﬁte ai reparti
interni del piano Terra di Radiologia e Pronto Soccorso da servire con i: Qas’medlcah gh aTIaccn delle
nuove colonne montanti ai vari piani, il quadro di mtercettazmne alla base delle co!onne montanti e le

‘f’tate applicatia delle detrazmm relative al

opere accessorie collegate alle colonne montanti. Sono

deterioramento delle tubazioni esterne non protette dagh agentl 8tm05f9n°i

l.-

» Piano Primo: I'impianto non & stato ancora realizzato.
» Piano Secondo: sono stati installati le valvole, i manometn e i componanti mterm al quadri di

mtercettazmne riduzione e controllo. Sono stati par2|a|mente realizzati le tubaziom In rame, le cassette e
gli sportelli dei quadri di intercettazione. Non sono stati lstallatl le con;!'opareﬁ P!l' posrzlonamento quadri
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STATO DI CONSISTENZA E VISITA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
(Art. 138, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

“//

e passaggio tubi, gli sportelli dei quadri di interceftazione, i collegamenti per allaccio nuove tubazioni in
rame con n.2 reparti e con Blocco Operatorio P2, i collegamenti per allaccio nuove tubazioni in rame con
nuove colonne montanti, le centraline di allarme comprensive di alimentazioni e cablaggi di segnale e i
cablaggi di segnale dei pressostati/vuotostati.

Piano Terzo: sono stati installati le valvole, i manometri, i componenti interni ai quadri di intercettazione,
riduzione e controllo e le contropareti per posizionamento quadri e passaggio tubi. Sono stati
parzialmente realizzati le tubazioni in rame, le cassette e gli sportelli dei quadri di intercettazione. Non
sono stati installati gli sportelli dei quadri di intercettazione, i collegamenti per allaccio nuove tubazioni in

rame con n.2 reparti e con Blocco Operatorio P3, i collegamenti per allaccio nuove tubazioni in rame con

nuove colonne montanti. le centraline di allarme comprensive di alimentazioni e cablaggi di segnale e |

cablaggi di segnale dei pressostati/vuotostati.

Piano Quarto: sono stati installati i quadri di intercettazione, riduzione e controlio con relative cassette e
sportelli e le contropareti per posizionamento quadri e passaggio tubi. Sono state parzialmente realizzate
le tubazioni in rame. Non sono stati installati i collegamenti per allaccio nuove tubazioni in rame con n.2
reparti e con Sala Parto, i collegamenti per allaccio nuove tubazioni in rame con nuove colonne montanti,

le centraline di allarme comprensive di alimentazioni e cablaggi di segnale e i cablaggi di segnale dei

pressostati/vuotostati.

3.1.2 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA (EVAC)

Per gli impianti di Rivelazione Incendi e di Diffusione Sonora per Evacuazione si elencano le seguenti

descrizioni qualitative sul completamento raggiunto a seconda del piano di riferimento:

>

L%

Intero Ospedale: sono stati parzialmente realizzati la fornitura a pié d’opera dei componenti della centrale
di diffusione sonora EVAC, la fornitura e posa di nuova centrale di rivelazione incendi installata in
maniera provvisoria presso il locale tecnico adiacente al cavedio n.3 del piano primo seminterrato. Non
sono stati realizzati Vinstallazione di centrale di diffusione sonora di tipo EVAC, la fornitura e posa di

armadio rack dedicato a centrale EVAC, lo smantellamento e rimozione della vecchia centrale di

rivelazione incendi, la fornitura e posa di pdstazione PC completa di Software per la supervisione della

nuova centrale di rivelazione incendi. Sono state applicate delle detrazioni relative alla centrale di
rivelazione incendi installata in -posizione differente da quella prevista a progetto (Iinstallazione

temporanea era funzionale al controllo dei loops completati ai Piani Seminterrati).

Piano Secondo Seminterrato: sono stati installati limpianto rivelazione incendi dell'intero piano, l'impiapto
di diffusione sonora dellintero piano (installate solo casse acustiche, cablate ma non collegate cor la

centrale EVAC). Non sono stati realizzati lo spostamento degli impianti elettrici e la loro successiva

reinstallazione per la compartimeﬁntazion,e‘dell’intradosso del solaio di interpiano.

Piano Primo Seminterrato: sono stati installati 'impianto rivelazione incendi dell'intero piano, I'impianto di

diffusione sonora dell'intero piano (installate solo casse acustiche, cablate ma non collegate con la

centrale EVAC). Non sono state installate le casse acustiche ‘EVAC su atrio ingresso Ovest e Palestra e




STATO DI CONSISTENZA E VISITA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
(Art. 138, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n--163)-

non sono stati realizzati lo spostamento impianti elettrici e la loro -successiva -reinstallazione per la

compartimentazione dell'intradosso del solaio diinterpiano.

.

-
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3

Piano Terra: limpianto non & stato ancora realizzato.

&
» Piano Primo: 'impianto non & stato ancora realizzato.

Piano Secondo: “sono-stati-installati-Iimpianto di rivelazione-incendi-ala-ovest, I'impianto di diffusione

sonora EVAC ala ovest (installate solo casse acustiche, cablate ma non collegate con la centrale EVAC),

i canali metallici e i relativi pezzi speciali nellatrio. Sono stati parzialmente realizzati limpianto di
diffusione sonora EVAC zona atrio (installate solo casse acustiche, non cablate), il collegamento a
centrale dellimpianto diffusione sonora EVAC, i gab!aggi vari su-zona-atrio-con scatole in vista ancora
aperte e matasse di cavi ancora da infilare. Non sono stati realizzati l'impianto di rivelazione incendi zona
atrio, gli elettromagneti per porte antincendio, I'interfacciamento rivelazione blocco operatorio P2 con

nuova centrale, le opere murarie e i tamponamenti antifiamma.

Piano Terzo: sono stati installati 'impianto di rivelazione incendi ala est, limpianto di rivelazione incendi
ala ovest, I'impianto di rivelazione incendi zona atrio, limpianto di difﬂjsione sonora dell’intero piano
(installate solo casse acustiche, cablate ma non collegate con la centrale ' EVAC), i canali metallici e i
relativi pezzi speciali nell'atrio. Sono stati parzialmente realizzati il collegamento a centrale dell'impianto
diffusione sonora EVAC, le opere murarie, i tamponamenti antifiamma, l'interfacciamento rivelazione

blocco operatorio P3 con nuova centrale. Non sono stati installati gli elettromagneti per porte antincendio.

Piano Quarto: sono stati installati 'impianto di rivelazione incendi ala est, I'impianto di rivelazione incendi
ala ovest, impianto di rivelazione incendi zona atrio, l'impianto di diffusione sonora dellintero piano
(installate solo casse acustiche, cablate ma non collegate con la centrale EVAC), i canali metallici & i
relativi pezzi speciali nell'atrio. Sono stati parzialmente realizzati il collegamento a centrale dellimpianto
diffusione sonora EVAC e i tamponamenti antifiamma. Non sono stati installati gli elettromagneti per porte
antincendio.

Piano Copertura: sono stati installati-i rivelatori oftici nei vani ascensore e i pulsanti di allarme. Sono stati
parzialmente realizzati il cablaggio di vari componenti e latubazione metallica rigida 1P55 per i
collegamenti dei vani ascensore. Non sono stati installati i ripetitori ottici di allarme per rivelatore
convenzionale, la sirena interna, la sirena esterna, il rivelatore ottico su pianerottolo interpiano del vano
scala.

3.1.3 IMPIANTI ELETTRICI

Per gli Impianti Elettrici si elencano le seguenti descrizioni qualitative sul completahﬁento raggiunto:

> Intero Ospedale: sono stati realizzati: linstallazione delle linee elettriche previste come montanti;

limpianto di illuminazione del cavedio 2, la realizzazione del cavedio passacavi sotto pavimento tra
Centrale Eletirica e cavedio 2, la realizzazione delle passerelle verticali su cavedio 2, la realizzazione

della porta su cavedio 2 su terrazzo P4, la realizzazione dei ripiani di appoggio allinterno del cavedio 2,

antifiamma negli attraversamenti di compartimentazioni realizzati con i nuovi canali.

)
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STATO DI CONSISTENZA E VISITA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
(Art. 138, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

N
»

Quadro Elettrico Piano Quarto: Il quadro elettrico & stato completamente realizzato ed & attualmente

funzionante.

3.1.4 COMPATIMENTAZIONI REI

Per le Compartimentazioni REI si elencano le seguenti descrizioni qualitative sul completamento raggiunto a

seconda del piano di riferimento:

P

Piano Secondo Seminterrato: sono state installate alcune delle porte antincendio e relativi accessori
previsti, porzioni di controfodere con lastre in silicato di calcio RE! 90, porzioni di controsoffitto in lastre

REl 120. Sono state fornite le dichiarazioni di conformita e di corretta posa in opera e le certificazioni di

resistenza al fuoco dei materiali impiegati. Non sono stati ancora realizzati la fornitura e posa di pitture
intumescenti REI 90 e REI 120 per intradosso solai di interpiano; il controsoffitto modulare ispezionabile
600x600 classe REI 120; la fornitura e posé di pitture intumescenti R 80 e R 120 per superfici pilastri.

Pianoc Primo Seminterrato: sono stati realizzati la mano di fissativo presso C.E., it controsoffitto in lastre
REI 120 presso C.E., la controfodera in cartongesso standard presso C.E. Sono state installate alcune
delle porte antincendio e relativi accessori previsti, porzioni di controfodere con lastre in silicato di calcio
REl 90 e REl 120, porzioni di controsoffitto in lastre RElI 120. Sono state fornite le dichiarazioni di
conformita e di corretta posa-in-opera e le certificazioni di resistenza al fuoco dei materiali impiegati. Non
sono stati ancora realizzati la fornitura e posa di pitture intumescenti REl 90 e RE! 120 per intradosso
solai di interpiano; il controsoffitto modulare ispezionabile 600x800 classe REI 120, la fornitura e posa di
pitture intumescenti R 90 e R 120 per superfici pilastri, la controfodera in lastre di silicato di calcio classe

R 120 per pilastri.

3.1.5 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Per I'lmpianto Idrico Antincendio si elencano le seguenti descrizioni qualitative sul completamento raggiunto

a seconda del piano di riferimento:

>

Piano Secondo Seminterrato: sono state realizzate le tubazioni principali a vista con isolamento e
rivestimento e gli idranti UNI 45 di piano con relative tubazioni. Sono stati parzialmente realizzati
lisolamento e il rivestimento-di-alcuni tratti principali e di tratti terminali di tubazione agli idranti. Non sono
stati installati i manometri.

Piano Primo Seminterrato: sono state realizzate le tubazioni interrate con relativi scavi e rinterri, le
tubazioni principali-a-vista-con-isolamento-e rivestimento. Sono stati parzialmente-realizzati-it-rinterro-del
sistema integrato con vasca e gruppo di pompaggio, alcuni tratti di tubazioni principali, alcuni tratti idi
tubazioni terminali agli idranti, I'isolamento e il rivestimento di alcuni tratti principali e di tratti terminaii'di

tubazione agli idranti, linstailazione del sistema.integrato interrato con vasca e gruppo di pompaggio e

installazione di idranti UNI 45 di piano-con relative tubazioni. Non sono stati installati i manometri. Sono

state applicaté delle detrazioni per il rinterro non corretto della vasca e dell'anello e per la non adeguata

supportazione di alcuni tratti di tubazione.

Piano terra: sono stati realizzati le tubazioni interrate con relativi scavi e rinterri e le tubazioni principali a

vista con isolamento e rivestimento. Sono stati parzialmente realizzati i rinterri di alcuni tratti di anel
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STATO DI CONSISTENZA E VISITA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
o (Art. 138, 1°comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)-—

interrato, alcuni tratti di tubazioni principali, alcuni tratti di tubazioni terminali-agli-idranti, lisolamento e il

 rivestimento di alcuni tratti principali e di tratti terminali di tubazione agli idranti e l'installazione di idranti

UNI 45 di piano con relative tubazioni. Non sono stati installati i manometri e | gruppi di attacco
‘autopompa. Sono state applicate delle detrazioni relative a saracinesche di intercettazione non

‘ “Iucchettate.

> Piano Primo: sono state installate le tubazioni principali a vista. Sono stati parzialmente kealizzati i tratti di
tubazioni terminali agli idranti, I'isolamento e il rivestimento di alcuni tratti-principali e di tratti terminali di
’tuba’zione‘ag[’i’ idranti, Non sono stati installati gli idranti e i manometri.

» Piano Secondo: sono state installate le tubazioni principali. a vusta ’con‘ |so|amento e rivestimento e gl
idranti UNI 45 di piano con relative tubazionijN Sono stati parzialmente realizzati I'isolamento e il
rivestimento di alcuni tratti principali e di tratti terminali di tubazione agli idranti. Non sono stati installati i

manometri.

> Piano Terzo: sono state installate le tubazioni principali a vista con isolamento e rivestimento e gi idranti
UNI 45 di piano con relative tubazioni. Sono stati parzialmente realizzati I'isolamento e il rivestimento di

alcuni tratti principali e di tratti terminali di tubazione agli idranti. Non sono stati installati | manometri.

> Piano Quarto: sono state installate le tubazioni principali a vista con isolamento e rivestimento e gli idranti
UNI 45 di piano con relative tubazioni. Sono stati parzialmente realizzati Iisolamento e il rivestimento di

alcuni tratti principali e di tratti terminali di tubazione agli idranti. Non sono stati installati | manometri.

INVENTARIO DEI MATERIALI, MACCHINE E MEZZI D’'OPERA

Uinventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera risulta allegato al presente documento (Allegato
n.6).

Alla data odierna non sono presenti in cantiere macchine e mezzi d'opera.

QUADRO SINOTTICO DI CONSISTENZA

» Tramite l'analisi e I'elaborazione dei verbali di sopralluogo, delle schede e dell'inventario viene formulata
la consistenza delle opere eseguite e la relativa stima economica, tramite quadro sinottico di

consistenza (Allegato n.7), opportunamente suddiviso nelle 5 categorie omogenee sopraelencate.

Nel quadro sinottico dello stato di consistenza & prevista I'applicazione di detrazioni alle singole voci,
derivanti da:

a) Vizi o difetti installativi rilevati su lavorazioni non ancora compensate, poicheé eseguite in data
successiva all'ultimo S.A.L (S.A.L. n.2 del 07.02.14);

b) Vizi o difetti sulle lavorazioni gia compensate, manifestatisi successivamente all’avvenuta interruzione
dell'attivita di cantiere, connessi al non aver posto in essere, da parte dellA.T.l. appaltatrice,
accorgimenti mirati a preservare la durabilita degli apprestamenti incompiuti ed a scongiurare i danni

causati soprattutto da eventi meteorici, dallesposizione agli agenti atmosferici ed alle condizioni

specifiche del sito di installazione;
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STATO DI CONSISTENZA E VISITA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
(Art. 138, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

¢) Rilevate mancanze nell'allegato inventario dei materiali, relative alle provviste gia compensate a pie
d’opera nei S. AL

4. CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI IN MIGLIORIA

I lavori aggiuntivi-offerti alla-Stazione appaltante senza oneri a carico, ricompresi nell'impegno contrattuale
senza relativa quantificazione economica, consistenti in:

Completamento della messa a norma del secondo piano interrato;

Tinteggiatura delle superfici soggette ad intervento dellintero presidio ospedaliero;
Proposta aggiuntiva impianto di videosorveglianza;

Proposta aggiuntiva.impianto rilevazione presenze;

Proposta aggiuntiva all'impianto di rivelazione fumi;

Disponibilita ad effettuare corsi di formazione su impianto di rivelazione fumi per 2 anni;
Estensione garanzia 1 anno sui materiali installati;

Supervisione tramite PC di sistema integrato di accumulo e pressurizzazione antincendio.

Y ¥ ¥V ¥V ¥V VY Y

A7

risultano ad oggi per lo piti non eseguiti.

N
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STATO DI CONSISTENZA E VISITA Dl ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI
(Art. 138, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

5. CONTO FINALE DELLO STATO DI CONSISTENZA

Le cifre indicate nel presente stato di consistenza risultano al netto del ribasso dasta e comprensive degli

oneri per la sicurezza.

p - ! rt Importo Importo
S-Categorie e Importo importo .
Cat. | confrattuale netto L . S.A.L. Credito ATl
omogenee + variante Eseguito Dketrakzylonl Consistenza liquidati
Impianto Gas
‘Medicali (SpCat 1) 0803 €77 161,70 €37468,57| €1187,72] €36280,85] € 3449927 €1781,58
Impianto Rivelazione >
Incendi (SpCat 2) 0S30 | €28524597| €15832345] €2 763,96’ ’ € 155559049 €173 184,02 -€17624,53
'(g’gf;‘t“;'e“”c' 0S30 | €130841,79| €129 821,85 €0,00| €12982185| €9727869| €32543,17
Compartimentazioni
REI (SpCat 4) OS08 | €27427512 € 82 420,47 € 0,00 €82 429,47 €73 008,31 €9421,17
Impianto Idrico
Antincendio (SpCat | OS03 | €133755,40| €87740,56| €2257,73|€85482,82| €51503,02] €33979,80
5) \
TOTALE €901279,99| €495783,91| €6209,42| €489574,49| €429473,30| €860101,19

Macerata, i 23.12.2015

Allegati:

N e oA e b

1l Direttore dei Lavori

,DnttJ
o ORUINS
DELLA PRJ

-MicHele-3

Dyt i\ CEZ

N, J80

‘ HGEEX

M

arvoh

COMUNICAZIONE DEL R.U.P. Prot. n. 0032096\17/03/2015\ASURAV3\CASPPAS\P.del 17.03.15;
CONVOCAZIONE DEL R.U.P Prot. 005667\04/05/2015\ASURAV3/CASPPAS/P del 04.05.15;
VERBALE PRIMA VISITA DI ACCERTAMENTO trasmessa a mezzo PEC in data 22.05.15;
VERBALE SECONDA VISITA DI ACCERTAMENTO sottoscritto in data 10.09.15;
SCHEDE SPECIFICHE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
INVENTARIO DEI MATERIALI, MACCHINE E MEZZI D'OPERA;
QUADRO SINOTTICO DI CONSISTENZA
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PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE

Committente: ASUR Marche — Area Vasta N.3
Lavori: ADEGUAMENTO A NORMA DI PREVENZIONE INCENDI (1° STRALCIO)
ATL: Tecnogroup S.r.l. (CAPOGRUPPQ)

New Energy Impianti S.r.l.
G.M. dei F.Ili Giampieri s.n.c.

Contratto in data: 03.04.’201’2, regisiféto presso Agenzia delle Entrate — Ufficio di Camerino il 04.04.2012
(n..14 mod 69 serig 2°).

Nomina del Direttore dei Lavori: 05.11.2012 (prot. n. 0088817 del 26.10.2012).
Variante di assestamento in corso d'opera: approvazione Determina n. 46/ASURDG del 31.01.14
Atto Di Risoluzione Contrattuale: Determina n. 67/ASURDG del 10.02.2015.

Importo dei lavori e delle spese: € 1.103.576,68
Di cui oneri per la sicurezza: € 27.416,06
Deduzione del ribasso d'asta 18,798% sulla somma di € 1.076.160,62; € 202.296 67
Importo a ragione di contratto, dei lavori e delle spese: €  901.280,01

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DELLO STATO DI CONSISTENZA
(Art. 200, 2° comma, D.P.R. 05 oftobre 2010, n. 207)

PREMESSA

I tavori oggetto di contratto non risultano ad oggi ultimati, in quanto la Stazione Appaltante, con Determina n.
67/ASURDG del 10.02.2015, ha risolto il contratto in danno ai sensi degli Artt. 135 3 136 del D.Lgs.
163/20086, in quanto:

» In data 02.04.14 la Ditta capogruppo “Tecnogroup S.r.l.”, con scrittura del Notaio Michele Gentilucci del
18.03.14, aveva provveduto a concedere in affitto alla ditta “Technogroup International S.r.l.” il ramo
d’azienda contenente il contratio di che trattasi;

» In data 18.03.14, con . verbale di.assemblea autenticato dal Notaio Michele Gentilucci Rep. 42220 Racc.
14524, la ditta “Tecnogroup S.r.l." aveva variato la propria denominazione sociale in “Servizi 2014 Sr.l”
ed aveva modificato il proprio oggetto sociale in attivitd immobiliare;

» In data 06.10.14, con atto del Notaio Michele Gentilucci, le ditte “Technogroup International Sr.l.” e

“Servizi 2014 Sl di comurnie accordo provwedeavano alla risoluzione del contratto di-affitto di ramo
. . . . ) }
d'azienda del 18.03.14, con conseguente retrocessione in capo alla Locatrice del ramo d’amendaﬁ del

contratto d'appalto;

» In data 10.02.2015 con Determina n. 67/ASURDG siprocedeva alla risoluzione contrattuale in danno per
grave irregolarita e grave inadempimento dell'impresa capogruppo “Servizi 2014 S.r.l”, ai sensi degli Art
135 e 136.del D.Lgs.-163/2006.
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE DELLO STATO DI CONSISTENZA
(Art. 200, 2° comma, D.P.R. 05 ottobre 2010, h.-207) P

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto principale di ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN SEVERINO MARCHE
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCEND!I IMPIANTO _IDRICO  ANTINCENDIO E

COMPARTIMENTAZIONI — | STRALCIO ESECUTIVO fu redatto dagli Ingg. Rodolfo Cascioli
(Compartimentazioni e Impianto ldrico Antincendio) e Michele Sparvoli (Impianti Rivelazione Incendi &
EVAC, Impianti Gas Medicali, Impianti elettrici - Montanti elettriche) e consegnato alla Stazione Appaltante in

data Febbraio 20171.

La Stazione Appaltante approvava il progetto con Determina n. 192/ASURDG del 14.03.11, per l'importo
complessivo di € 1.377.500,00, ripartito secondo il seguente guadro economico:
A. IMPORTO A BASE D'ASTA N

» Compartimentazioni REI: 369.089,47-

‘7

Impianto gas medicali:

€

Impianto idrico antincendio: € 163.849,56;
€  94.481,05;
€

»
» Impianto rivelazione incendi: 339.368,78;
» Impianti elettrici: € 136.787,82;
TOTALE LAVORI € 1.103.576,68;
di cui € 27.416,06 per oneri della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso.

B. SOMME A DISPOSIZIONE

» LV.A. 10% sui lavori: € 110.357,67;
» Imprevisti: € 4943200,
» Spese tecniche: € 9361577,
» Pubblicazione gara: € 10.000,00;
» Incentivo R.U.P.: € 5.517,88;
» Collaudo: € 5.000,00.
TOTALE A DISPOSIZIONE: € 273.923,32.

ASSUNTORE DE!I LAVORI

I lavori di cui al progetto esecutivo approvato sono stati posti in gara ed aggiudicati definitivamente, con
determinazione n. 81/ASURDG del 02.02.12, allAT.l. di tipo verticale “Tecnogfoup S.r.l.” (capogruppo),
“‘New Energy Impianti S.r.l.” e “G.M. dei F.lli Giampieri s.n.c.”, Costituita'gi‘usto'atto Rep. 39820 Racc. 12985
del Notaio Michele Gentilucci in data 20.02.12, per un importo di € 901.280,01 comprensivo di oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso per € 27.416,08, che offriva un ribasso pari a 18,798%.

Nell'impegno contrattuale venivano ricompresi, senza relativa quantificazione-economica, lavori aggiuntivi

offerti alla Stazione appaltante senza oneri a carico, consistenti in:

.

» Completamento della messa a norma del secondo piano interrato;
integgiatura delle superfici soggette ad intervento dell'intero presidio ospedaliero;

3
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE DELLO STATO DI CONSISTENZA
(Art. 200, 2° comma, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Proposta aggiuntiva impianto di videosorveglianza;

Proposta aggiuntiva impianto rilevazione presenze;

Proposta aggiuntiva allimpianto di rivelazione fumi;

Disponibilita ad effettuare corsi di formazione su impianto di rivelazione fumi per 2 anni;
Estensione garanzia 1 anno sui materiali installati;

Supervisione framite.PC di sistema integrato di accumulo e pressurizzazione antincendio.

A\

Y/

v Vv Vv

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, con stessa determina n. n. 81/ASURDG del 02.02.12, & stato
approvato il nuovo quadro economico di seguito riportato, per un totale di € 1.377.500,00 cosi suddivisi:

A. LAVORI A BASE D’ASTA
€ 1.076.160,62;

al) Ribasso d’'asta (18,798%): € - 202.296.67,;
at) Oneri per la sicurezza: €  27.416,06;
A} IMPORTO TOTALE LAVORI: € 901.280,01.

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b1) LV.A. 10% sui lavori: € 90.128,00;
b2) Ribassodasta: € 202.296,67:
b3) Spese pubblicazione gara: € 5.663,40;
b4) Spese per collaudo: € 7.000,00;
b5) Oneri tecnici progettazione spécéalistica: € 37.286,77,
b8) Cassa su oneri tecnici (2%): € 745,74,
b7) 1.V.A. 20% su voci b5)-b6): €  7.606,50;
b8) Oneritecnici D.L., contabilita, coordinamento sicurezza: € 38.125,21;
h8) Cassa su oneri tecnici (4%): € 1.525,01;
b10) .V.A. 21% su voci b5)-b6); ' €  8.326,55
b11) Accantonamento 2% art. 92 D.Lgs. 163/06: € 18.025,60;
b12) Imprevisti: € 59.490,55;
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: €

476.219,99.

CONTRATTO A

¥

Il contratto principale fu stipulato presso la sede dellASUR Area Vasta n.3 in data 03.04.12 e registrato

presso Agenzia delle EntratewUfﬁcioﬁvdiGamerino'ilv04~;04~;QO12v~(~n:j14 mod 69 -serie 2‘0‘)-; ’

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 18,798% offerto dall’A. T 1. in sede di gara, & risultato
€ 901.280,01, di cui € 27.416,06 per oneri della sicurezza inclusa.
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE DELLO STATO DI CONSISTENZA
(Art. 200, 2° comma, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANN! DI ESECUZIONE E -RESPONSABILITA- CIVILE VERSO
TERZ]

~ L'Appaltatore ha- prodotto-polizzafidejussoria-per-un-importo-di-€-500-000.00 della compagnia COFACE

Assicurazioni S.p.A. n. 4010623, stipulata in data 27.02.12 presso Agenz:a di-Macerata/012, ai sensi dellArt.
125 del D.P.R. 05.1010 n. 207.

COLLAUDATORE

Con DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR N 787/ASURDG del 21.10.2013 la Stazione
appaltante ha proceduto all'affidamento dell'incarico di collaudo in corso d’ opera all'ing. Fulvia Dini, in qualita

di Responsab:le dellU.O.C. Attivita Tecniche Tecnolog:e e Patrimonio ASUR - Area Vasta n.3.

)

PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO

Fu redatta un’unica variante di assestamento, depositata dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 07.08.13
con Prot. 60232, con le seguenti motivazioni:

» Opportunita di procedere con il completamento degli interventi di compartimentazione dei piani
seminterrati, evitando i disagi derivanti agli occupanti del Presidio Ospedalieri connessi all'esecuzione
di interventi parziali nei piani degenza, anche alla luce della possibile ridefinizione delle destinazioni di
alcuni reparti, nonché della possibilita di provvedere allintervento completo sui suddetti piani degenza
tramite separato Stralcio esecutivo (finanziamento per utilizzo ribasso d'asta del presente intervento +

montalettighe antincendio) in fase di appalto;

» Concomitanza dell'intervento con i lavori di ristrutturazione della centrale elettrica, che determinava
l'opportunita di completare P'intervento di sostituzione delle montanti elettriche di piano, al di 1a di quelle
originariamente previste nel progetto appaltato e la relativa compartimentazione verticale della stessa

nei confronti del piano sovrastante, non originariamente prevista nelio stralcio esecutivo.

Essendo stato rimandato a successivo Stralcio progettuale e/o Variante per I'utilizzo del ribasso di gara, ogni

intervento di compartimentazione delle strutture orizzontali necessario alladeguamento antincendio

dellattivita ai disposti del D. M. 18.09. 02, si configurava pertanto Fopportunita di procedere alle seguenti
attivita:

1. Completamento degli interventi edili di compartimentazione orizzontale ai piani Primo e Secondo
Seminterrati, sui quali non risultava prevedibile alcun cambio di destinazione anche nelle possibili
configurazioni future del Presidio Ospedaliero, in luogo degli interventi di compartimentazione verticale
previsti ai piani fuori terra;

2. Completamento della sostituzione delle montanti elettriche ai Piani Terzo, Secondo, Primo e Secondo
Seminterrato, compresa attestazione dei nuovi cavi dai quadri principali di piano fino al nuovo power
center,

3. Realizzazione intervento di compartimentazione solaio di copertura della centrale elettrica e relative

®e di finitura edile, contestualmente allesecuzione dei lavori interni alla centrale elettrica.

% ‘\ #
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE DELLO STATO DI CONSISTENZA
(Art. 200, 2° comma, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

4. Realizzazione nuove montanti esterne impianto gas medicinali, in luogo della prevista alimentazione del
Reparto Laboratorio Analisi di impianto gas medicali non pili necessario.

La variante tecnica di assestamento di cui ai lavori surrichiamati fu approvata con Determina n. 46/ASURDG
del 31.01.14, con la quale fu approvato il nuovo quadro economico di seguito riportato, per un totale di €
1.399.030,72 cosi suddivisi:

a) LAVORI A BASE D’ASTA
€ 1.076.160,62;

a0) Ribasso d’asta (18,798%): € 202.296,67;
at) Oneri per la sicurezza: € 27.416,06;
A) IMPORTO TOTALE LAVORE S e , € ...901.280,01.

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) LV.A. 10% sui lavori: € 90.128,00;
b2) Oneri tecnici: € 37.286,77;
b3) Cassa su oneri tecnici (4%): € 1.491,47;
b4) LV.A. 20% su voci b2)-b3): €  8.143,43;
bS) Spese pubblicazione bando; esito gara: € 5.663,40;
b6) Oneri tecnici D.L., contabilita, coordinamento sicurezza: € 28.973,94;
b7) Contributo Cassa su oneri tecnici (4%): € 1.158,96;
b8) LV.A. su voci b6)-b7): ‘ € 6.327,91;
b9) Incentivo R.U.P.; € 18.025,80;
b10) Spese per collaudo: € 7.000,00;
b11) Ribasso d'asta: € 202.296,67;
b12) Somme a disposizione: € 091.254,56,
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: ot € 497.750,71.

ATTI SUPPLETIVI

Fu sottoscritto dallA.T.I. relativo atto di sottomissione e con tale atto furono convenuti 33 nuovi prezzi
(02.01.004.001; 02.02.003.002; 02.03.004.002; 03.03.001.003; 03.03.020.001; 11.01.009.001; 12.04.004;
15.01.002.001;  15.01.002.003;  15.04.005.021; 15.05.012.002;  15.05.012.006; 156.06.001.008; ;-
15.08.002.001; 16.02.004.009; VNPC.01/08; VNPE.01/04; VNPG.01/04). !

SPESA AUTORIZZATA PER | LAVORI

In definitiva, la somma complessiva netta autorizzata per i lavori ammonta a:

a) PER IL CONTRATTO PRINCIPALE: € 1.103.576,68;
b) PER LA VARIANTE DI ASSESTAMENTO: € 0,00;
TOTALE: €1.103.576,68.

Pagina-5-di16
}jw&‘j\

SER T e

T R







