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VERBALE DI SOMMA URGENZA

E ORDINE D1 ESECUZIONE LAVORI
(ArT. 163 conmma 1 D.L.vo 50/2016)

STRUTTURA INTERESSATA: PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO
OGGETTQ DEl LAVORI: RIPRISTING FUNZIONALE CORPO D" E U.0. DIALISI

il giorno 7 del mese di Novembre dell"anno 2016, i sottoscritto Geom. Geom. Massimo Nerpiti in
qualita di:

X Responsabile del Procedimento
o Tecnico dell’Area Vasta n. 3 di Macerata,

PREMESSO:

- che, dopo | recenti eventl slsmicl Inizlatt 1l 24 agosto v.s. e ancora in fase dl assestamento, a segulto delle
fortl scosse del 26 e del 30 ottobre, sono statl eFettuatl del sopraliuoghi per evidenzlare e monitorare le
strutture di propiietd aziendale ed evidenzlarme eventuall danal e erlticita;

- che in data 04/11/2016 n. 1180, presso | locall del Presidia Ospedailero di Tolentino, & stata effettuato il
sopralluogo alla presenza:

o del sottoscritto, Geom, Nerpili Masslmo, tecnico dell'Area Vasta 3 — Sede'dl Macerata
o del Tecnicl del DICOMAN (Direzlone df Comando di Controllo)

- che, In particolare, In data 06/11/2016 1l Comune di Talentino ha trasmesso FOrdinanza n. 557 del
06/11/2016 e la relativa scheda AeDES inerenta allimmobile denominato Presidlo Ospedaliero di Tolentino
sito In Viale della Repubblica, evidenziando [l gludizio di Idonelta "B" — “aglbile con provvedimenti™;

- che, dal sopralivogo effettuato, sono emers! | seguent] dannegglament! e criticita:

o Atrio (come Individuato In allegato) - temporaneamante inagibile ma agiblle con provvedimenti;

o Corpo A [come individuato in allegato) - temporaneamente Inagibile ma aglblle con provvediment;

o Corpo B {come Individuato in allegata) - temporaneamente [nagiblle ma agibile con provwediments;

o Corpo € {come Individuato in allagato) - temporaneamente inagiblle ma agiblle con provvedimenti;

o Corpo D {tome Individuato in allegato) - agiblle, ad esclusione det lacale del plano prima indicato
nell'allegato, che risulta temporaneamente Inagibile ma aglblie con provvediment!;

- che, pertanto sl & creato una stato di pregiudizio alla pubblica Incolumita:

a) peri seguentl motiv] dello stato di urgenza: ¥imposslblita d] utilizzare | corpl A—B - C e Ia parie del
cerpo E che ricade sotto 1l corpo C, causa danni sla alle parti strutturall che non.
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b) per le cause che lo hanno provocato: avent! sismicl Infziat! il 24 agosto u.s. e ancorz in fase di
assestamento.

- che, per rimuovere tale stalo di pregludizio, & necessario porre In essere Ie segventl lavorazioni:
nell'impossibilita di rendere agiblll | corpl A—B ~ C e la parte del corpo E che ricade sotto 1) corpe C In tempi
brevi si rende necessario adeguare e risanare la leslont del Corpo D nel quale verrd trasferita Vattlyita
sanltaria delle parti non aglblll, e trasferire nel corpo E agiblle le postazioni per la Olallsl.

Inoltre per te partl inaglblll prima di poter effettuare qualsias! lavorazlone di rlsanamenta & necessarlo
nominare un ingegnere per una valutaziene statica dell'immobile.

- che, da una valutazione di massima dei danni procurati dal slsma, sl reputa di poter prevedere una spesa
presuntlvamente quantifiata In euro 270.000,00 suddivisa In varie tipologie e categorle di interventi
valutati singolarmente come sotto dettagilato;

- che, In considerazione deli'wrgenza e dl quanto sopra detts & stato necessario Individuare diverse ditte e
precisamente:
1) EDILVITALI, Opere di tinlegglalura, chiusura lesionl, opera In cartongesso, puntellamenti e laveri vari -

EURO 130.000,00 {SMART CIG n° Z2FICR42DF - Z3FI1CBA1AD - Z1B1CB44B4 - Z3AICB4ADE -
23B1CB422F);

2) ELETTROIDRAULICA SILVI, impianti elettrici nuove postazionl per pazlenti dialisl = EURO € 15.500,00
{SMART CIG n* Z221BF2611); -
3) VE.BA., Infissl in alluminlo — EURO 23.0:00,00 {SMART CIG n" Z4B1C908CB - Z451CBD502);

4) EVOS, implanto acqua osmotizzata nuove postazionf diallsi — EURO  23.500,00 (SMART CIG
Z9D1BF2BCH);

5) TECNO TERM IMPIANT), Implanti idrlch, di scarlco e riscaldamento — EURG 23.000,00 {SMART CIG n*
ZEDICB2EBZ - 2761CBDS578);

6) S0, Linee gas medicall~ EURD 2.000,00 {SMART CIG n® Z311CB2AEG);

7} ARTIGIANA ELETTRICA, Lavari Imptantl elettrici— EURO 31.000,00 (SMART CIG n* 2951CB2A66);

B) EDILIZIA AZZACCONI s¢l, Puntellamentt — EURO 5.000,00 {SMART CIG n* 2601C3014D);

9) ARTIGIAN PLAST SERVICE, pavimenti e rivestiment! In pvc — EURO 2.000,00 [SMART CIG n*
24D1CBD243);

10} ELETTRICA MACERATESE, realizzazione rete datl e telefono, spostamento comand! apertura sbarre —
EURO 4.500,00 (SMART CiG n? ZC81CBDE0D);

11) DALMAZZ! srl, opere dl scavo — EURO 3.3060,00 {SMART CIG n® ZFO1CDAFS0);

per l'esecuzione del lavorl sopra dettl, al senst del comma 2 art. 163 della L, 50/2016, per la seguente
mativatione: sono ditte che hanno glb lavorato nelfa struttura e garantiscono la celeritd delle lavoraziont
applicando sconti adeguati.

- che, per | restanti lavorl, I tecnicl del Servizlo Tecnico hanna predisposto f seguentl elaborati progettuali d|
massima: ) relazione - b) computo metrlco - ¢) quadre economico
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- che tall ditte, contattate telefonicamente nall'immediato, hanno dato I3 propria dispontbliita ad esegulre

le opere necessarie accettandone, ciascuna, il corrspettivo di massima preventiveto e sopra detto;

REDIGE L. PRESENTE VERBALE DI SOMINIA URGENZA

In applicazione della normativa disciplinata daliart. 163 comma 1 del D.L..vo 50/2016 e, pertanto,

DISPONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI

alle seguentl ditte;
1) EDILVITALI, Opere di tintegglaturs, chlusura lesioni, opere In cartongesso, puntellamentl e lavorl varl;
2} ELETTROIDRAULICA SiLVI, impianti elettricl nuove postazioni per paztent! dialisl;
3} VE.BA,, Infissi [n alluminio;
4} EVOS, Implanto acqua osmotizzata nuave postazioni dialisl;
5) TECNO TERM IMPIANTI, Implantl idrici, di scarico e riscaldamento
6) SOL, Linee gas medicall;
7} ARTIGIANA ELETTRICA, Lavorl Impilanti elettricl;
8) EDILIZIA AZZACCONI srl, Puntellamentl;
9} ARTIGIAN PLAST SERVICE, pavimenti e rivestimenti In pvc;
10} ELETTRICA MACERATESE, reallzzazione rete dati e telefono, spostamento comandi apertura sbarre;
11) DALMAZZI sil, opere di scavo;

per I'lmporto complessivo presunto in una clfra massima di euro 270.000,00 oltre IVA, da contabllizzare a
misura nella Perizla glustificativa di cul al comma 4 dellart, 163 del D.Lvo 50/2016, contenuto nel limite
disposto dalla norma cos) come derogata, per I'avento calamitoso, dal comma 3 dell’art. 5 del'OBPC a.
388/2016,

1l Rup/Tecnico:

al Indica i sitl e Je ublcazioni delle varle opere da reallzzare, sulle quali ha fornito ampl chisrmenti in
relazlone specialmente alfa tipologta delle opere da esepulrsi ed alia qualits del materfall da implegare.

b) dispone che le Interferenze create tra le lavaraziont appaltate e le funzonl Istituzionall svolte
alifinterne degll amblenti oggetto dei lavori, dovranna essere preventivamente verificate,

c} Inoltre dovranno essere programmate e coordinate te operazionl di sgombero sequenzlale del varl
{ocall da parte del personale in essl operanti.

Le ditte, rappresentata dal ognl lepale Rappresentanta

- producono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa al sensi del DPR 445/2000, circa |l possesso
del requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e, per | controlli di legge, trova
applicazione il comma 9 dell’art, 163 del cltato D.Lvo 50/2016;

.
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- dichlarano che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell’esecutore,
unitamente al mez21 d'opera per 'esecuzione dei lavord in oggetto sono stati adeguatamente vaiutatl
nell’accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate cost come definito dal Rup nel presente
Verbale di Somma Urgenza;

- si Impegnano, dovendos! | lavori svolgere con somma urgenza, a prowedere alla delimitazione delle
aree dl cantiere, con relativa segnaletica;

- dichlarano, fosnita gi3 di copla degli elaborati di progetto, di non aver difficoltd o dubbi, di essere
perfettamente edotta di tuttl | suo! obblighi e di accettare col presente atte la formale consegna dei
lavori di cul trattasi senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti | lavori in oggetto, stabilite in
glomi 60 {sessanta) naturall e consecutivi; I'ultimazione del lavori stessi dovrd avwvenlre entro il glorno
07/01/2017.

Il presente verbale, completo dell'ardine di esecuzione lavorl, verra pubblicato e trasmesso 3 norma dl -
legge al soggettl competent! con le modalita e | templ stabllit] dalla vigente norma.

Lo stesso verbale viene redatio, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per
accettazione di tutte le clausole in esso riportate.

Macerata
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LA DITTA AFFIDATARIA
EDILIZIA AZZACCONI 51l
Il Legale Rappresentante

LA DITTA AFFIDATARIA
ELETTRICA MACERATESE
Il Legale Rappresentante

Eleltrica Macearalese
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VISTO: IL DIRETTORE U.0.C. Patr, Nuove Opere Att, Tecn.- Mc

Dott. Ing. Fabrlzio Cirlbeni
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U.0.C. Attivita Tecniche Tecnologie e Patrimonio
Largo Belvedere Raffaello Sanzio n. 1

62100 macerata {MC)

Tel 0733/2572662 - Fax 0733/2572745

e-mail massimo.nerpiti@sanita.marche.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DE! LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO FUNZIONALE CORPO “D” E U.O. DIALIS!
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO
Facendo seguito al verbale di Somma Urgenza del 7 novembre 2016, a cui si rimanda integralmente,
nonché al all’'Ordinanza Sindacale n, 557 del 06/11/2016 del Comune di Tolentino con la quale il Sindaco
Giuseppe Pezzanesi, inibiva I'utilizzo di parte del Presidio Ospedaliero di Tolentino in conseguenza del sisma
del 24 agosto 2016 e successive scosse, il sottoscritto geom. Nerpiti Massimo, in gualita di tecnico dell’Area
Vasta 3 — Sede di Macerata, con nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, recatosi
sul luogo in data 04/11/2016 con i tecnici del DICOMAC {Direzione di Comando di Controllo) i quali hanno
redatto la scheda 1D 29894 e constatata la necessita di intervenire senza indugio per I'esistenza di un
pericolo concreto sia per I'incolumita pubblica che per salvaguardare la struttura, ha disposto in somma
urgenza ai sensi delf’art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 [a consegna dei lavori a seconda delle lavorazioni

in favore delle seguenti ditte:

DITTA TIPOLOGIA OPERA IMPORTO  SCONTO p° ORDINE  SMART CIG
tlntt-agguat.u.re,.opere in cartonge.ss'o .e € 1.990,40
pavimenti in linoleum reparto dialisi
ancoraggio tv a soffitto e modifica 81 Z2F1CB420F
e €1.864,70
controsoffitto reparto dialisi
spostamento casse centro prelievi €4.050,08
EDILVITAL Ia'worl c!t chlusu_ra lesioni danrfl terremoto e €29.130,90 953 7181CBA484
tinteggiatura piano terra e primo corpo D 27%
lz.avorl d.' chlusura lesioni danni terremoto e €25.588,19 952 73A1CBA4DB
tinteggiatura piano secondo e terzo corpo D
puntellamento corpo "A" vari piani €5.521,00
lavori nuova portineria nel Corpo D €3.783,25 82 Z3B1CBA22F
lavori nuovo punto intervento €8.732,57
ELETTROIDRAULICA SILVI :;‘;I’i':i“t' elettrici nuove postazioni per pazienti | o o 100 0 | Hou 867 | z2218F2611
infissi corpo D €9.300,00
929 Z4B1C9D8C8
porta dialisi € 1.750,00
VE.BA. porta per nuova lavanderia € 4.500,00 10%
porta scorrevole servizio riabilitazione € 2.160,00 957 Z451CBD502
vetrata nugva portineria € 3.375,00
EVOS :';';?;sainto acqua osmatizzata nuove postazioni € 23.200,00 15% 866 Z9D1BF2BC4
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OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO - lavori di ripristino danni e tinteggiatura piano terra
e primo corpo D
{ORDINE n° 953 del 07/12/2016 - CIG Z181CB4484)

IMPRESA: EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc

IMPORTO LAVORI: Euro 29.130,90 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Ai sensi del Regofamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche efo integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale delia ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. |l sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico delllASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- ilavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta EDILVITAL di Vitali Germano & C. snc, corrispondono a quelli previsti
dai progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 29.130,90 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 27,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con Y'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa EDILVITAU di Vitali Germano & C snc il credito di € 2913090 (diconsi euro
ventinovemilacentotrenta/90).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

1 Di,r,eggré‘def‘!.‘gvori
EDILVITALI ¢f Xitali Germano & C. snc Geoqh';M jmp Narpiti

s b

ass

At ._‘:IA .:J.l

1

o WITALY G iy it - ¢t
Vid ifazigraia, B e Wi 7
3202

dem, 3/«1,

Azienda Sanitaria Unica Regionale
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Comune di Macerata
Provincia di Macerata
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COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO: | ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata
OSPEDALE TOLENTINO - LAVORI POST SISMA OTTOBRE
PIANO TERRA - PIANO PRIMO - SCALE

COMMITTENTE: | Asur Marche - Area Vasta n.3 - Sede di Macerata

Tolentino, 09/12/2016

Pritus by Guido Cianciulli - copyrighl ACCA software 5.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFF A DESIGNAZIONE DEILAVOR1 Quantid —
parug. | lung. larg. Hipeso upitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
2016 - OSPEDALE TOLENTINO RIPARAZIONI POST
TERREMOTO (Cat 42)

1/t Tinteggiatura con pittura [avabile, Tinteggiatura con pittura lavabile,

NP 01 pigmentata per interni del tipo opaca. solubile in acqua e in tinta

I18/102016 [unica chiara, eseguita a qualsiasi aliezza. su pareti e soffitti
intonacali a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporio
mediante sparzolawra con raschictio e spazzola di saggima per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrositd, bolle, alveoli, difetii
di vibrazione, con swuccaturm di crepe e cavillature per oticnere]
omogeneilil e continuit} delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pitwra con idropittura vinilica
pigmentata. costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato
di finitura dato a cullo. Sono compresi: le scale: i cavalletti: i
ponteggi provvisori intemi ove occorrenti: la pulitura degli ambienti
ad opera ulimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Pareii Scale 100 540 3.100 17300 47644

SOMMANO m? 476.44 9.50 4°526.18

272 Tineggiatura con idropittuez vinilica. Tinteggiatura con idropitiura

12.01.004.00 {vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua ¢ in

1 tinta unica chiam. eseguita a qualsiasi aliezza, su pareti e soffiti

18/1072016  |intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporio
mediante spazzolatura con raschicio e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranci quali grumi, scabrosith, bolle, alveoli. difetti
di vibrazione. con stuccatura di crepe e cavillature per otienere
omogeneitd ¢ continuitd delle superfici da imbiancare e tinteggiace.
[mprismitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
zll'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittuca vinilica
pigmentata. costituito da uno strato di fondo dato a pennello ¢ strato
di finitum dato a rullo. Sono compresi: le scale: i cavalleutt; i
ponteggi pravvisori intemi ove occorrenti; [a pulitura deghi ambienti
ad opera wlimata. E' inohire compreso quanto altro occorre per dare
Fopera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Saffio Scata 320 5.100 16,32
Soffitto Corridoio ScalefAnalisi 10.20 2,150 2193
Solette Scala *(lung.=1.1+2.9} 4.00 4,00 1.450 23.20
Solene Scala 4,00 240 1.450 1392
Solene Scala .00 4.00 1,450 17.40
Saffitvo Comridoio P3 305 3.400 1037
Accenazione Analisi *(lung.=6.4*2+1.9%2) 0.50 16.60 2.800 3.4
Accettazione Analisi *(lung.=3*2+4, 15*2) 0.50 14.36 2,800 20,10
Accetazione Analisi *(lung.=4.3*2+3.2%2) 0.50 15.00 2800 21.00
Accettazione Analisi *(lung.=1.65*2+2,8+2) 8.90 1.000 8.90
Accentazione Analisi *(lung.=2.85*2+6.4*2) 18,50 2,800 51.80
Accetiazione Analisi *(lung.=3,5*2+6.5*2) 20,00 2,800 56.00
Stanza Server *(lung.=4,8%242,7*2) 0.50 13.00 2.820 21,15
Soffitto Comidoio 5.00 5.000 2500
Bagno *(lung.=2,76*2+2.4*2) 10,32 0.800 8.26
Magazzino *(lung.=243,6+0.4+0,7+1.9+3.6+1.3+42, 142 4+4,6+5 8*
242.2*2) 18.60 2.960 114.26
Ex Veterinari *{lung.=2,8%244,75%2) 15,10 2970 4485
Bagno *(lung.=2.45%2+3,44*2) 11,78 0.800] 942
Ambulatodo *(lung.=4,74+.7+.8+1.3+52+1.45+2+.33+.3+2.2+.3+
A54+.341.97+4,34+4.73+,25+43.37) 993 2,980 89,19
Parete Cantongesso 2,00 2,000 29804 1192
Cormidoio *(lung.=7+7+1,24+0.8+0.8+0.4) 17.24 2,770 47,75
Ambulatorio *(lung =2,43*2+1.05%2) 10.96 3.000 3288
Ambulatorio *(lung.=4,3*2+3,18*2) 14,96 3.000 44,88
Ambulatorio 500 1,800 -9.00
Archivio *(lung =1.5*2+2*244,5*2+43.8*2) 0.50 23.60 3,000 33.40
Bagno *(lung.=4,5%*2+1.4*2) 11.80 1.200 14,16
Ufficio *(lung.=3,5*2+4,5*2) 16,00 2.560 47.36

A RIPORTARE 821,66 4‘526.IE|

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vasta .3 - Sede di Maceruta
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Nem.Oc. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 82166 47326,18
Ufficio Presidi *(lung.=1,92%244,53%2) 12,90 2,960 38.18
Ufficio Anagrafe *(lung.=4.5+3.1+3,03) 14,65 2960 4336
Segreteria Cure Domiciliaci *(lung.=7.55*2+7.34*2) 29,78 2.960 88.13
Disimpegno *(lung=3.81*2+4.87%2) 17.40 1,820 49,07
Medicina Legale *(lung.=4.96*2+1.94*2) 17,80 2970} 5287
Bagno *(lung.=2,7%241.7%2) 8.80 0,800 7.04
Anti Bagno *(leng.=1.82%2+1,72+2) 7.08 2970 21,03
Spogliatoio *(lung.=4 28*244.44°2) 17.44 1970 5180
Ambuolatorio Infermeria *(lung.=4.68%2+3,78%2) 1692 1660 7.4
Coord. [nfermieria *(lung =5.15*2+28*2) 15,90 1970 41,712
Ufficio Assistenza Protesica *(lung.=5,15%2+3,7*2) 17,70 2,970 3257
Ufficio Assistenza Protesica 3.00 2,900 8.10
Ufficio Invalidi Civili *(lung =3,96%2+3,.54%2) 13,00 2,970 H .55
P1 Sala Sterilizzazione Parete *(lung.=3,8*2+3.6*2) 18.80 1430 6448
Sala Steritizzazione 206 2,600 -3.62
Sala Stecilizzazione Solfine 3.80 3.600 20.88
Ambulatorio | Parete *(lung.=1.8242+3.2*2) 10.04 0.400/ 402
Ambulatorio 2 Parete *(lung.=3.56*2+4 38+2) 15.88 3430 54,47
Ambulatorio 2 Soffitio 1.56 4,380 15.59
Bagno Parete *(lung.=t.84*2+2,13*2) 1,94 1,000 194
Bagno Soffino 1.84 2,130 192
Ambulatorio 3 Parete *(lung.=3.57¢2+5.1*2) 17.34 1,280 22.20
Ambulatorio 3 Soffine 3,57 5,100 18.21
Ambulatorio 4 Parcte *(lung.=3.78%2+4.36*2) 20.28 1,130 2292
Ambulatorio 4 Soffino 5.78 4,360 15,20
Magazzino Parete *{lung.=2.52*2+4.14*%2) 1331 1.230 16.38
Magazzino Soffitto 252 4,140 10,43
Sala Quadro Generale Parcie *(lung.=2.4%2+4,5%2) 13.80 1430 4733
Sala Quadro Generale Soffitto 240 4,500 10.80
Ambulatorio 5 Parcte *(lung.=4.3%2+3.5*2) 16.00 1.270 20.32
Ambulatorio 5 Soffitio 4,50 3500 13.75
Ambulatorio 6 Parete *(lung.=3.6%2+4.52) 16.20 1.270 2057
Ambulatorio 6 Seffino 1.60 4,500 1620
Magazzino Parete *(lung.=1,78%2+2,83%2) 9,22 1.630 15,24
Magazzino Soffitto 1,78 2.830] 3.04
Comridoio Pl Parete *(lung.=3.47+5,474242.242 2+1.78+5.58+
5.58+242) 3428 0,410 14.05
Corridoio Pl Parete *{lung.=7.22%2+1,98*2} 18.40 1,300 2192
Comidoio P1 Soffito 1.22 1,980 1430
Comidoio P1 Pareie *(lung.=14.052+2%2) 32,10 0,620 19.90
Comidoio Pl Parete *(lung.=2.26%242,26*2) 9.04 0.620/ 5.60
Ambulatorio 7 Parete *(lung.=3.5*2+5.9*2) 18.80 3.460 63.05
Ambulatorio 7 Soffino 350 3.900 20,65
Bagno Parete *(lung.=1,78*2+1,65%2) 6.86 1.750 1201
Bagno Soffito 1,78 1,650 294
Ambulatorio 8 Parcte *(lung.=5.36*2+5.88*2) 2248 3,460 71,78
Ambulatorio 8 Soffitto 336 5.800 31,09
Anti Bagno Parete *{lung.=2,1*2+1.8*2) 7.80 1,710 13.34
Anti Bagno Soffitto 2,10 1.800 LN
Bagno Parete *(Jung.=3.76*2+1,77*2) 1106 1.710 I8.91
Bagno Sofite 3,76 1,770 6.66
Ambulatorio Oculistica Parcte #(lung.=4,16%2+5,8*2) 19.92 1.200 2350
Ambulatorio Oculistica Soffitto 4,16 5.800 4,13
Anti Bagno Parete *(lung=2.07%2+1,71*2) 1.56 1.200 9,07
Anti Bagno Soffitio 2.07 1710 354
Bagno Parcie *(lung.=3,75%241,71*2) 10.92 1.200 13,10
Bagno Soffine 375 1.710 641
Ambulatorio Oculisica Parete *(lung.=4*2+3,78*2) 19,56 1.200 2347
Ambulatorio Oculistica Soffitto 400 3,780 231
Ambulatorio Oculistica Parete *(lung.=5,74*2+4*2) 19.48 3460 67.40
Ambulatorio Oculistica Soffino 5.714 4.000 2296
Anti Bagno Parete *(lung.=1.75*2+2,64*2) 8.78 1,200 10,54
Ant Bagno Soffitio 1.75 2,640 4,62
Bagno Parcte *(lung.=3.1*2+1.71¢2) 9,62 1,200 1154
Bagno Soffino 310 1,710 530
Ambulatorio Urologia Parete *(lung. =4.16%2+5,71*2) 19,74 3.460 68,30
Ambulatorio Urologia Soffiito 4,16 5.710 pANA
Magazzino Pasete *(lung.=3.76%2+3*2) 13.52 3.460 46,78
Magazzino Soffitto 3.76 3,000 11,28
A RIPORTARE 2°514,87 4°526,18

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vastan.3 - Sede di Macerata



DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. i
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanii .
par.ug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 2°314.87 4°326.18
Sommano positivi m? 2529,49
Sommano negativi m? -14,62
SOMMANO m? 2514.87 1.14 17956,17
373 Manodopera di operaio specializzato
OP.SP. Sistemazione Controsofiino Cormidoio PT *{par.ug=5+6) 12,00 12,00
18/10/2016  |Chiusura tracce dove c'erano le vetrate *(par.ug.=8+8+8+8) 32,00 32,00
Scatole in cartongesso per copertura scarichi *(par.ug.=8+8) 16,00 16.00
Tinteggiatura su ambulaton + ritocchi vari *{par.ug.=8+8+8+8) 32.00 1200
Ricollocamento pavimento e rivestimento in pve *(par.ug.=4+4) 8.00 8.00
Ripristino crepe pib riprese di pittum *{par.ug =4 +4) 8.00 8.00
sondaggi sisma *(par.ug.=1+3) 6.00 6.00
Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatuea lesioni e
SUCCEessivo fpristino tramite posa di fibre e successiva stuccatura -
scala principale e cornidoio *(lung. =8+8+8) 300 2400 1200
Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e
successivo ripristino tramite posa di fibre e successiva stuccaturs -
Piano Terra *{lung.=8+8+8) 1.00 24,00 7200
Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e
successivo ripristing tramite posa di fibre e successiva stuccatura -
Piano Primo *(lung.=8+8+8) 3.00 2400 7200
Ripristino mationelle cadute su bagni e ambulator *(par.ug.=6+6+
6} 18,00 18.00
Ripristino pavimentazione su comidoi *(par.ug.=8+8+4) 20.00 20.00
Ripristino muro su cabina ascensore con posa di nuevi sostegni in
{erro *{par.ug.=6+6} 12,00 12,00
SOMMANO ora 380.00 31,53 1198900
414 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* |fssate medianie viti awtoperforanti ad una struttura costituita da)
002 profilati in lamicra di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
06/12/2016 Jinterasse di 600 mm e guide al pavimenic e soffito fissae alle
stnatture. compresa la formazione degli spigoli vivi, metinati of
sporgent, la rete per la stuccatura dei giun, la stuccawura dei giunti
e la sigillatura lanacco con il soffine con nastro  vinilico
monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilai metallici per il fissazgio dei
serramenti, Con due lastre di cantongesso su entrambi i lati della)
parete
Parete Cartongesso Scale 3.00 210 2,800 1764
SOMMANO m? 17.64 39.94 704.54
575 Pittura con smalto sintetico. Pitlura cen smalio sinietico pigmentato,
1201.013  lin tinta unica chiara, a due strati. dati a peanello. eseguita a
05/122016 |qualsiasi altezza, su parcti e soffid interni. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschielto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosita, bolle, atveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillamure per
ouencre omogeneitd e continuitd delle superfici da imbiancare ¢
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica
dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello ¢!
strato di finilura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di
isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato
di fondo di mezzo smalio {(smakio diluito) dato 2 pennello e strato di
finitura di smalo intere dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti: i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad
opera ullimata. E' inolre compreso quanto aliro occome per dare
T'opera finita.
Pt Cormridoio Parete *(lung =3,38+3.3+7.35+4.65+16+7.05+2+
12,6+14647) 70.33 1.820 198.33
P Corridoio Parete *(lung.=14,0542+42%2+2.26%242,26*2) 4114 2,000 8228}
P1 Comridoio Parete *(lung.=7.22*2+1,98%2) 18,40 2200 40,48
SOMMANO m? 321.09 12,00 3853.08)
A RIPORTARE 39028.97

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vasta n.3 - Sede di Macerata
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 39028.97
6/6 Posa in opera di porte, pertoncini. etc. Posa in opera di porie e
09.01.016.00 |portoncini comprensivi anche di sopraluce, ete. fomiu dalla stazione
2 appaliante. £’ compreso quanie altro occorre per dare Fopera finita.
0671272016  |Portoni o porte con sopraluce,
Porie vano scala 300
SOMMANO cad 1.00 30.60 151,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 397180.77
TOTALE euro 397180.77

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Asur Marche - Arca Vastan.3 - Sede di Macerata




pag. 6

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 39°180.77
M:000 <AESSURL> euro 39°180.77
M:000.042 2016 - OSPEDALE TOLENTINO RIPARAZION! POST TERREMOTO euro 39°180.77

TOTALE euro 397180, 77

Tolenting, 0971272016

Il Tecnico

Pl
di Vi F?MA:'};O C. 3
Via Nazibnala, - Tol. 743 1 974987

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vasta n.3 - Sede di Macerata { TERREMOTO QSP TOLENTINO - PARTE 1.def (C:Wsers\Utente\Deskiop\FILE DESKTOMDANI



LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPO "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO
PIANO TERRA E PRIMO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA € € 39.180,77
di cui:

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € €1.959,04
importo soggetto a ribasso € €37.221,73
importo ribassato del 27% € €27.171,86
importo da liquidare {(importo ribassato + oneri sicurezza) € € 29.130,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

IVA 22% sui lavori € € 8.619,77
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%) € €783,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € €9.403,38
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione) € € 38.534,29

TINC (MC) G:;:--:. n

D]?i .‘-A""'F!_;




RSN, 6:7rady astinss sy regeoral

area vastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO — laveri di ripristino danni e tinteggiatura piano
secondo e terzo corpo D
{ORDINE n° 952 del 05/12/2016 — CIG Z3A1CB44DB)

IMPRESA: EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc

IMPORTO LAVORI: Euro 28.588,19 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’lASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta EDILVITAU di Vitali Germano & C. sng, corrispondono a quelli previsti
dai progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che la contabilitd dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

~ che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve del'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 28.588,19 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 27,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con I'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa EDWVITAU di Vitali Gemmano & C snc il credito di € 2858819 (diconsi euro
venticinguemilacinquecentoottantaotto/19).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 09/12/2016

L'lmpresa Il Dire _@Iﬁgt{t"i
EDILVITALLdiX/ita Germano & C. snc Geony. Masgmo Nerpiti
i VAT T A By =)
ui VITHL GERMANG & £, 5 = 7
Via Nazfonsle, F2 Fi

> -ffel. 07337274357

Azienda Sanilaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavore, 40 - 60131 Ancona C.F. @ PIVA (2175860424 sito inlemnet: www.asur marche.it
Area Vastan.d
Sede Amministrativa: Betvedere Ralfaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 073325721 - Fax 0733/2572710



Comune di Macerata
Provincia di Macerata

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO CONSUNTIVO

ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata
OSPEDALE TOLENTINO - LAVORI POST SISMA OTTOBRE
PIANO SECONDO E TERZO - CORPO "D

Asur Marche - Areo_a Vasta n.3 - Sede di Macerata

Tolentino, 09/12/2016

= D T ALY IL TECNICO

i ERMANOQ & C. s

Via Nadionald, 32 - Tel. ©733 [ 974957 ASLA . AR o ol
62 g OLE'\ITINO (MC) Ulien |_‘--.b-. Ry "::':H‘.
R RAMA U121 dnoNgal Geom. Minlg 11T

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA sofiware S.p.A
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Num.Ord DIMENSIONI ) IMPORTI
T ARIFF:\: DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. farg. 1{/peso uniiario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
2016 - OSPEDALE TOLENTINQ RIPARAZIONI POST
TERREMOTO (Cat 42)
(W] Tinteggiatura con pittura lavabile. Tinteggiatura con pittura lavabile,
NP 01 pigmentata per interni del tpo opaca. solubile in acqua e in tinta
IB/IORQI6  (unica chiara, escouita a qualsiasi altezza. su pareti e soffiti
intonacati a civile o a calce 0 a gesso. Preparazione del supporta
mediante spazzolaera con raschietto ¢ spazzola di saggina per
climinare comi estranei quali grumi, scabrositd, bolle, alveoli, difetti
di vibrazione, con steccatura di crepe e cavillatre per oitenere
omogeneild e continuitd defle superfici da imbiancare e tinteggiare,
Imprimitwea ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pitura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo datv a pennello e strato
di finitura dato a rllo. Sono compresi: le scale: i cavalletti;
ponteggi provvisori intemi ove occarrenti: |a pulitura degli ambienti
2d opera uliimata. E’ inoltre compreso quanto altro occome per dare)
T'opera finita. A due strati su pareti € soffitii intonacali a civile.
Coridoio Scale-Analisi *(lung.=1.97+1,95+1.87+4.1) 1,00 9.89 3450 RER
Corridoio P1/P2 *(lung.=1.98+ LB+ 143,444 2441 31+3,2444.1} 2,00 3157 3,020 190.68
| Corridoio P2 intemo *(lung.=1.97%2+47,22*242*2+19°2) L.o0| 6038 2.600 156,99
i Corridoio P3 *(lung =4, [+04+0,41+3.4+1.82+1.98) 1,00 121 3.020 36.37
i Paretz Cartongesso J.00 210 2.800 17.64
; SOMMANO m? 436.00 9.50 47142,00
i
212 Tinteggiatura con wWropittura vinilica. Tinleggiatura con idropittura
12.01.004.00 |vinilica, pigmentata per interni del upo opaca. solubile in acqua e in
1 tinia unica chiar, eseguita a qualsiasi altezza. su pareii e soffitti
18/1072016  fimonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del suppono
mediante spazzolatera con raschieno e spazzvla di saggina per
eliminare corpi estranci quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difeni
di vibrazione. con stuccatura di crepe e cavillawre per oltenere
omaogeneitd e continuith delle superfict da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
allacqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strate di fondo dato a pernello e strato
di finiura dato a rullo. Sono compresi: ke scale; i cavalletii; i
ponteggl provvisori interni ove occorrenti: la pulitura degli ambicnti
ad opera ulimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
Fopera finita. A due strati su pareti e sofficti intonacati a civile.
P2 Ambulatorio | Parete *(lung.=3.6*2+4.47%2) 16,04 1.370 22il
Ambulatorio 1 Soffino 3.60/ 4,470 16.09
Anti Bagno Parete *(Jung.=1,78%2+1,78%2) L2 3420 2435
Anti Bagno Soffito 1,78 [.780 3.7
Bagno Parete *(ling.=2,8*2+1,79*2) 9,18 1.220 t1.20
Bagno Soffito 2,80 1.790 501
Ambulatorio 2 Parete *(lung.=4,4*2+3.42%2) 15.64 1.400 21,90
Ambutatorio 2 Soffito 4,40 1.420 15,05
Ambulatorio 3 Parete *(lung.=4.6*2+1.17*2) 15.94 1.400 2232
Ambulatorio J Soffine 4,60 3370 15.50
Anti Bagno Parete *(lung.=1.8*2+1,7*2) 1.00 3420 23,94
Anti Bagno Soffitto 1.80] 1,700 3.06
Bagno Parete *{lung.=1,8*242.9%2) 2.40 1.200 11.28
Bagno Soffino 1,80 2,900 522
Laboratorio Pasete *(lung.=3.65%244,53*2) 16.36 1.400 2290
Laboratorio Soffitto 3,65 4.530 16.53
Ambulatorio 4 Parete *(lung.=3.38*2+4.48*2) 15,72 3420 53,76
Ambulatorio 4 Soffino 3.8 4,480 15.14
Disimpegno Parele *(lung.=1.73*2+1.68*2) 6.82 3420 2332
Disimpegno Soffitto .73 1 .680 291
Bagno Parete *(lung.=2.9*2+[.8*2) 9.40 1.200 11,28
Bagno Soffitto 290 1,800 522
Ambulatorio 5 Pasete *(lung.=3.42*2+4,5%2) 15.84 3.420 54,17
Ambulatorio 5 Seffiuo 3.42 4.500 15,39
Disimpegno Parete *(lung.=1,7%2+1,73%2) 4,86 3420 2346
A RIPORTARE 44428 4'142.00
I

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vasta n.3 - Sede di Macerata
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Num.Ord. ) DIMENSIONI IMPORTI |
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI 9 Quanud

parug. | lung. larg, H/peso unitanio TOTALE |

RIPORTO 444,28 4'I42.00I
Disimpegno Soffito .70 1.730 294
Bagno Parete *{lung.=2.92*2+1,7*2) 9,24 1.200 11,09
Bagno Soffino 2.92 1,700 496
Ambulatoro Ferite Difficili Parete *(lung.=4.55%2+4,3*2) 17,70 1.350 2390
Ambulatorio Ferite DifTiciti Soffitto 4.55 4,300 1957
[Disimpegno Parcie *(lung.=1.77*2+1.77*2) 7.08 3.420 24.21
Disimpegno Soffito 1.77 1,770 312
Bagno Parzte *(lung.=2,9%2+1,8*2) 9,40/ 1,200 11,28
Bagno Soffitta 290 1.800/ 5.2
Ambulatorio 6 Parete *(lung.=4 4%2+4,3%2) 0.50 17.40 3420 1973
Ambulatorio 6 Soffite 0,50 4.40 4,300 9.46
Disimpegno Parete *(leng.=1,7*2+1.7%2) 6.80 3.420 23.26
Disimpegno Soffino 1,70 1.700 2.89
Bagno Parete *(lung.=1,8%2+2 84*2) 9,28 1.200) 11.14)
Bagno Soffitto 1.80) 1,840 in
Snudio Psicologa Parete *(lung.=3,9642+4.42%2) 16.76 3.420 3132
Studio Psicologa Soffitto 196 4.420 1750
Ripostiglio Parete *(lung.=4.26%243,7*2) 15.92 3420 54,45
Ripostiglio Soffino 196 4.420 17.50
P3 Ambulatorio Otorino Parete *(lung.=3.4*2+4.5%2) 15,80 3.280 51.82
Ambulatorio Oorino Soflino 3.40 4,500 15,30
Disimpegno Parete *{lung.=1.78*2+1.68*] 6,92 3.280 22,70
Disimpegno Soffito 1,78 1.680 299
Bagno Parete *(lung.=2.92%2+[,78*2) 940 1,550} 14,57
Bagno Soffitto 1.92 1.780 520
Ambulatorio | Parete *{lung.=3,7%24¢,5*2) 16,40 3.280 33.79
Ambutatorio | Soffino 170 4.500 16,65
Magazzino Parete *(fung.=3.38*2+4.5*2) 13.76 3.280 51.69
Magazzine Soffitto 338 4,500 1521
Disimpegno Parete *(lung.=1,7%241.68*2) 6.76 3.280 2217
Disimpegno Soffito 1,70 1,680 186
Bagno Parete *(lung.=1.72*2+2,94*2) 9.32 1.470 13.70
Bagno Soffino 1,72 2940 306
Ambulatorio Cardiologico Parete *(lung.=1.71%2+4.69%2) 12.80 1,460 18,69
Ambulatorio Cardiologico Soffine 1. 4,690 8,02
Attesa Ambulatorio Parete *(lung.=3.42*243.5*2) 13,84 3.280 45,40
Attesa Ambulatorio Soffito 342 1,500 1197
Cardiologia Ergometria Holter Parcie *(lung.=1.5*2+4,28*2) 0.50 17.56 1.280 38,80
Cardiologia Ergometria Holer Soffino 050 450 4,280 9,63
Disimpegno Parete *(lung.=1,78*2+1.67*2) 6.90 3.280 12,63
Disimpegno Parete *(lung.=0.8+1,34) 2.14 1,800 -1.85
Disimpegno Soffito 178 1.670 197
Bagno Parcte *(lung.=2.93%2+1,76*2) 9,18 1.480 13.88
Bagno Soffiuo 193 1,760 316
Ambulatorio Ciorino Parcte *(lung.=4.38*2+3.39*2) 15,54 3.280 5097
Ambulatorio Otorine Soffitto 4,38 3,390 14.85
Disimpegno Parete *(lung.=1,79*2+1,68%2) 6.94 3,280 22,76
Disimpegno Soffino 1.79 1.680 30
Bagno Parete *(lung.=2,82*2+| 78+2) 9,20 1,570 14.44
Bagno Soffite 2,82 1,780 5.02
Studio Parete *(lung.=4.39*2+3,6*2) 1598\ 3.280 3241
Swdio Soffitio 439 3,600 15.80
Ambulorio Ecocardiografico Parete *(lung.=4.39*2+44,27*2) 0.50 17,32 3,280 28,40
Ambulatorio Ecocardiografico Soffitio 0.50 439 4,270 937
Archivio Parcte *(lung.=1,424243.49*2) 9.82 3,280 3221
Archivio Soffito 1.42 1.490 496
Sala Pc Parete *(lung.=2,93*2+3 48¢2) 12,82 3,280 4205
Sala Pc Parete *(lung.=2,95+3.4742,95) 937 1,720 -16,12
Sala Pc Soffitto 293 3480 10.20
Disimpegno Parete *(fung.=1.8*2+1,7*2) 7.00 3.280 2296
Disimpegno Soffitto 1.80 1,700 306
Bagno Parete *(lung.=2.81*2+1,78*2) 9.18 1550 1423
Bagno Soffitio 281 1.780 5.00
Corridoio Parete *(lung.=1.8+1.88+2.142.1) 7.88 0,860 6,78
Corridoio Parete *(lung.=3.39+3,39+7,62+7.62) 21 021 0,700 1541
Corridoto Parete *(lung.=4.09+*2) 3.18 0.5001 409
Corridoio Parete *(lung.=3.09*2+4.27+2) 14,72 0.770 11.33
Corridoio Parete *(lung.=1,81%2+3,27*1) 10,16 1.200 12,19
Corridoio Soffitto 181 3.270 392
Caorridoio Parete *(lung.c4*2+1,55*2) 15,10 0,720 799

A RIPORTARE 1635.26 4714200

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vasta n.3 - Sede di Maceraa
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Num.Ord DIMENSIONI ' IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith —
par.ug. lung. larg, Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 1'635.26 47142.00|
Ambulatario Ingresso Parete *(lung.=2 88*2+3.89%2) 13.54 3.280 441
Ambulatorio Ingresso Parete *(lung.=0,98+0.3) 1,28 1,700 -L18
Ambulatorio Ingresso Soffino 2,80 3.890 10.89
Sommano positivi m? 1710,53
Sommano negativi m? <2215
SOMMANO m? 1'688,38 .14 127055.03
313 Manodopera di operaio specializzato
OP.SP. Sisitemazione Soffitto P3 *(par.ug.=5+5) 10.00 10.00
187102016 |Sistemazione Carta da Parati P3 3,00
! 21072016 inizio messa in sicurezza *{par.ug.=d+d-+4+4) 16.00 16.00
| 28/10/2016 messa in sicurczza *(par.ug.=i2+12+12+12) 48,00 48.00
‘ 29/1072016 Punteliamento + Ripristino colonne *(par.ug.=9+9+9+
% 36,00 3600
Ambulatorio dentista - Ripresa intonaci *(par.ug.=6+6} 12.00 12,00
Ambulatorio dentista - Rasatura *(par.ug.=3+) 6.00 6.00
Ambutatorio dentista - Pitera *{pac.ug.=3+3} 6.00 6.00
Sisternazione delle pareti intetne medianie scalcinatra lesioni e
successivo ripristino mmite posa di fibre e successive stuccatura -
Piano Secondo *(lung.=B+8+8) 1,00 14,00 48.00
i Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e
successivo nprisino ramite posa di fibre ¢ successiva stuccaiura -
Piano Terzo *(lung.=B+8+8) 2,00 24,00/ 43,00
Rincollaggio marmi. battiscopa. gradi e soutogradi *(par.ug.=8+8) 16.00 16.00
Rifacimento muri crolkati P3 *(par.ug.=8+8+4) 20,00 20.00
Ripristino pareti estemne lesionate lato ambulaterio oculista e lae
dentista *{par.ug.=8+8+8) 24,00 24.00
SOMMANO ora 295,00 L35 9307.25
4/4 Piawtaforma aerea a cella, compreso consumi, carburanti.
28.02.004.00 |lubrificanti. normale manuienzione ed assicurazioni R.C.: escluse
2 riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Porata
10971272016 [200 kg su braccio iclescopico fino ad akerza 16 m; € escluso il
personale alla guids che sard valuiato a parie con il prezzo
dell'operaio specializzato
28/10/2016 *(par.ug.=9+3) 18.00 18.00
Chiusera crepe pareti estemne lato oculista 8.00
Chiusera crepe pareti esteme lato dentista 8.00
SOMMANO h 34.00 16,13 348,42
515 Piavaforma aerea a cella. compreso  coasumi. casbumnti,
28.02.004.00 |lubsificanti, nonmale manutenzione ed assicurazioni R.C.. escluse
5 riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata
107122016 |300 kg su brmccio elescopico fino ad aliezza 28-32 m: compreso
operore
Rimozione tamponature percolant 3 8.00
Realizzazione nuovi mun precedentemente caduti 8.00
SOMMANO h 1600 63.79 1052.64
6/6 Allestimento di pontegei in castelfi prefabbricaii. Allestimento di
02.05.001* |pontegei in casiclli prefabbricati. compreso il montaggio. il aolo
001 fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ullimati, trasporto di andata e
06/122016 {ntomo. fonnazione di piani di lavoro in tavoloni efo lamier zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapelie, Scarpe proieitive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo ¢
botale di sicurezza, gli spinotii le basene etc. Il wito realizzato nel
sispetio delle vigenti norme in materia di infortunistica sul favoro.
Per aliezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Facciata esterna *(lung =5*1,8) 9,00 18,000 162.00
Vano Scala 200 §8.000 36.00
Balcone 14.00 4,000 56,00
A RIPORTARE 25400 27710534

CORIAFTTOMYT. A rue AMarcha
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantica —
par.ug. lung. larg Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 254,00 2771054
SOMMANQ m? 254,00 16.84 4277.36
717 Pulizia superficiale dei calcesiruzzo. Pulizia superficiale del
04.01.017  |cakestruzzo, per spessori massimi limitati al coprifervo, da eseguirsi
06/1272016 |nelle zone lepgermente degradate mediante sabbiswra efo
spazzolawra, allo scopo di auenere superfici pulite in maniera da
renderle prive di elementi estranei od climinare zone corticalmente
poco resistent di fimitato spessore, ed ogni also elemente che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi irattamenti. E' compreso: il
carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto delfeventuale materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occome per dare il lavoro
finito.
Facciata Pilastri 1.00 0.500 150
Facciata 130 0.600 1.38
Facciata 4.00 0.400 §,60
Facciata 6.00 0.200 1.20
Teavi e Fasce marcapiano 1,80 0.250 045
Travi e Fasce marcapiano 4.00 0,250/ 1.00
Travi e Fasce marcapiano 1.60 0.250 040
Travi e Fasce marcapiano 1.20 0.250/ 030
Travi e Fasce marcapiano 150 0.250 0.8
Travi e Fasce marcapiano 3,50 0.250 0.88
Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1.3+1,3+10.3) 12.90 0.200 258
Balcone sopra deatista-Soletta 0.50 10.30 1,300 6,70
Mensola in c.a. 2,00 0.80 0.600 0.96
Pilasgo P. 2° Medicina 400 0.40 1.500 240
SOMMANO m? 2173 10.68 232,08
8/8 Trauamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione
04.01.018  |della comosione. Trattamento dei ferri d'armatum con prodono
D6/122016 {passivante liquido con dispersione di polimer di resine sintetiche
legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore r2 1a prima e la seconda mano. 1l trattamento dovrd
avvenire dopo 1a idroscarifica e/o sabbialura onde evitare una nuova
ossidazione del fero. £' compreso quanto altro occomre per dare it
lavaro finito. Per unitd di superficie di swunura di cui si rawano le
armature considerate.
Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1.3+1,3+10,3} 12,90 0.200 258
Balcone sopra dentista-Soletta 0.50 10,30 1.300 6,70
Mensola inc.a 200 0.80 0.600 0.96
Facciaa Pilastri 1.00 0.500 150
Facciata 2,30 0.600 1.38
Facciata 400 0.400 1.60
Facciata 6.00 0,200 1.20
Travi e Fasce marcapiano §.80 0.250 0,43
Travi e Fasce marcapiano 4,00 0.250 1.00
Travi e Fasce marcapiano 1.60 0.250 0,40
Travi ¢ Fasce marcapiano 1,20 0.250 0.30
Travi ¢ Fasce marcapiano 150/ 0.250 038
Travi ¢ Fasce marcapiano 350 0.250 0.88
Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1.341.3+10.3) 12,50 0,200 258
Balcone sopra dentista-Soletia 0.50 10,30 1,300 6.70
Mensola in ¢.a. 2.00 0.80 0.600 0.96
Pilastro P. 2® Medicina 4,00 0,40 1.500 240
SOMMANO m? 97 473 790,62
919 Riprofilaura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con mala
0401019  |cementizia a ritivo controllato bicomponenie direttamente a cazzuola
06/1222016 lo con frauazzo metallico, esercitando una buona pressione @
compauazione del sowofondo. Caraneristiche tecniche minime di
riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione
a 24 ore maggiore 0 uguale a 200 Kgfom?; a 7 g2 maggiore o uguale
a 500 Kg/em?: a 28 gg maggiore o uguale a 600 Kglem?; - resistenza
a Messione a 28 gg maggiore di 100 Kgfcm?: - adesione per irazione
A RIPORTARE 327405.40
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI

DEMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantith

IMPORTI

unitasio TOTALE

RIPORTO

327405.40

10/10
04.03.016
06/1212016

illlll

3
06/1272016

12412
NP 27
06/122016

13413

3
losn2nois

12.01.022.00 |circolare). Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici

07.01.006.00 |impermeabilizzante bitume polimero elastonerica armata con felira

direta al cls a 28 gg maggiore di 30 Kg/fem?®: - modulo elastico {a
{compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm? Per uno spessore]
medio di mm 30. E' compreso quanto occomre per dare il lavoro
finito.

Facciata Pilastri

Facciata

Facciata

jFacciata

Travi ¢ Fasce marcapiane

Travi ¢ Fasce marcapiano

Travi e Fasce marcapiano

Travi e Fasce marcapiano

Travi e Fasce marcapiano

Travi ¢ Fasce marcapiano

Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1,3+1 3+10.3)

Balcone sopra dentista-Soletta

Mensolain c.o

Pitastro P. 2* Medicina

SOMMANO m?

Ripresa di imonaci esiemi. Ripresa di intonaci estemi eseguita con
idonea malta rispondente, se del caso, alie caratteristiche di quella
originale ¢ secondo e indicazioni della D.L. Soao compresi:
Feventuale esecuzione di fasce: le mostre di dquadratura: le comici:
i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento: Feventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco: la mschiatura; la
pulizia generale prima e dopo lintervento. E' inoltre compreso
quanto aliro occoree per dare Y'opera finita,

Facciata

SOMMANO m?

Rivestimento plastico continuo, tipo rasaio o graffiato (lineare o

pigmentati del tipo rasato o graffiato (lincace o circolare), eseguito a
qualsiasi aliezza in tinta unica chiara per esterni ed interni su
intonaco rusiico tirato a fratiazzo fine, intonaco civile, rasaiura a
gesso. Preparazione del supporto mediane spazzolarz con
raschictto e spazzela di saggina per eliminare corpi estranei, grumi,
scabrositd, bolle, alveoli, difetd di vibrazione, con stuccawura di
crepe e cavillalure per oftenere omogeneitd e continuith delle
superfici da imbiancare e tinteggiore. Imprimitura con primer di
ancoraggio a base di resine smietiche. successiva stesura g
sagomatura def rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo eic..
Sono compresi: e scale; 1 cavalletd; § ponteggi provvisoa interni; [
pulitura ad opera ultimaia. E' inolire compreso quanto altro occorre

per dare Fopera finita. Con graniglia naturale grossa spessore fino a
mm 5.

Facciaa

SOMMANOG n?

Fornitura e posa in opera di Primer bituminoso comprensivo di
pulizia vecchia pavimentazione
Balcone

SOMMANQ mq

Membrana elastomenica coa armatura in velo-vetro. Membrna

di vetro dnforzato, a base di biume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadicne
radiatc (SBS). applicata a fizamma con givnti sovrapposti di cm 10,
con le seguenti carameristiche: - allungamenio a rotura della
mescola non anmatz {(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione

0.50
200
4,00

0.15

3,00
2,30
4,00
6,00
1.80
4.00
1.60
1.20
1.0
3.50
12,90
10.30
0.80
0,40

8.50

10.30

0,500

0,400
0.200
0.250
0.250
0,250

12.500

17,500

0.200

150
1.38
1.60
1.20
045
1,00
0.40
0.30
0.38
0.88
158
6.70
0.96
240

2173

2231

nil

22,31

.31

14.42

14,42

139.70

Jra

1493

5,00

3035.68

829.26

333.09

A RIPORTARE

36767553
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. @
TARIEFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quanu .
parug. | lung. larg. tt/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36675.5)
(UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm: - allungamento a roftura
(UNI 8202): carico max 2% rottura 30%: - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): a 0°C -1000 cicli - a -10°C - 500 cicli: -
Messibilid a freddo: -25°C. Comtteristiche da cenificare. E'
compresa la fornitura. [a posa in opera e quanto altro occome per
dare Fopera finita. Spessore mm 4,5 con superficie anteprotena da
scaglie di ardesia
Balcone 10,30 1,400 14.42
SOMMANO m? 1442 1322 190.63
14714 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.008* |specie. incluse mostre, telai. ecc.. Sono compresi: le opere murarie;
06/12/2016 il calo a terra del materiale; l'accatastamento nellambito dei cantiere
e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione neli’ambato
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su aulomezzo meccanico. Seono da compuursi a parte le
jeventuali opere di protezione ed il traspocto a discarica con i relativi
oneri. E inoloe compreso quanto aliro occorre per darce il lavoro
finito.
Facciata 11,00 1,00 2,300 2530
SOMMAND m? 25.30 339 N
15713 Materiali uiilizzati: Rasante elastico colla silicone e pittura
MAT 27 Mateniali 1,00
06/122016
SOMMANO cadauno 1.00 60.00 60.00
16116 Materiali ultilizzati: angolari in alluminio
MAT 28 N. 6 angolari 1.00
06/1272016
SOMMANO cadauno 1,00 40.00 40.00
1741467 Materiali utilizzati per sistemazione amb. dentisti
MAT 29 1.00
06/12/2016
SOMMANQ cadaung 1.00 80,00 80.00
[8 /18 Manufatti in accigie per travi e pilasti in profifati semplici.
11.01.001.00 |Manufami in accizio per wavi e pilast in profilati laminati a caldo
2 della Sede IPE, IPN, HEA, HES, HEM, UPN, forniti e posti in
09/1272016 |opera in conformitt alle norme CNR 10011, Sono compresi: le
piastre di anacco e di irmigidimento; il taglio a misvra: le forature; le
flange; 1a bullonatura (con bufloni di qualsiasi classe) o saldatura:
ctc. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita.
Sono esclusi i tratiamenti protetuivi € le vernicianwe che vemnno
compuiati a parte. In acciaio Fe 430 B.
Profilati in acciaio 140,00/
SOMMANO kg 140,00 190 406,00
19719 Materiali utilizzati: Trattamento femo
MAT 30 Trattamentio ferri 1.00
091122016
SOMMANO cadauno 1.00 120.00 IZ0.00I
20720 Tavolaio in opera dello spessore di 2.5 cm Formazione di tavolato a
26.02.06.04 jperdere. in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione,
10/122016  |compreso fuso di murali; con ogni onere per tagli, adavtamenti,
sfridi e chioderie. wasporto di andata e ritorno, lo simontaggio a fing
favorazione nonché il trasporta del materiale di risulta alla pubblica
discarica. Senza traiamento mordente
A RIPORTARE 38°163.93f

COMMITTENTE: Acwr Marche - Area Vasta n 3 - Sede di Macerata
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Num.Ocd DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FE A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
parug. | lung. larg. Hfpeso uniiasio TOTALE
RIPORTO 38716393
Facciala 11.00 1.00 2,300 25,30
SOMMANO m? 2530 £1.34 286,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 187450.83
TOTALE euro 38°450.83)
A RIPORTARE
COLTLREITTTCRITC.: Arues Vnrrha

Aras Vactn n T . Soda di Marerin
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IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGGRIE

M LAVORI A MISURA euro 387450.83
M:000 <0EsSuUna> euro 387°450.83
M:000.042 2016 - OSPEDALE TOLENTINO RIPARAZIONI POST TERREMOTO euco 38°450,83

TOTALE euro 387450,83

Tolentina, G9/122016

Il Teenico

A RIPORTARE

CORIUAITTERNTE: Acte Muccbn Sean Hortn o3 Cada di Mana—rs (TTEDO TRMOTO ACSH TAL ENTING . PARTE 7 def (0 M leasM BenteWeckinndFIl F DESKTOPADAN!



LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPQ "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO
PIANO SECONDO £ TERZO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

importo soggetto a ribasso

importo ribassato del 27%

importo da liquidare {(importo ribassato + oneri sicurezza)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA 22% sui lavori

Progettazione interna art. 113 comma 2 D.Igs 50/2016 (2%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE VA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)

m (M h M

m

€ 38.450,83

£1.922,54
€ 36.528,29
€ 26.665,65
€ 28.588,19

€ 8.459,18
€ 769,02

€9.228,20

€ 37.816,39




LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPO "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO
PIANO SECONDO E TERZO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

importo soggeito a ribasso

importo ribassato del 27%

importo da liquidare (importo ribassato + oneri sicurezza)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA 22% sui lavori

Progettazione interna art. 113 comma 2 D.Igs 50/2016 (2%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE VA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)

™m m M ™

€ 38.450,83

€1.922,54
€ 36.528,29
€ 26.665,65
€ 28.588,19

€8.459,18
€769,02

€9.228,20

€ 37.816,39




areavastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANN!
TERREMOTO OTTOBRE 2016
QOSPEDALE DI TOLENTINO — modifiche impianto elettrico per nuove sale dialisi
{ORDINE n” 867 def 14/11/2016 — CIG Z221BF2611)

IMPRESA: ELETTROIDRAULICA SILVI srl

IMPORTO LAVORE: Euro 15.173,00 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche efo integrazioni}

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contahili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavvisa

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. il sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI sr, corrispondono a quelli previsti dai
progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che é stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 15.173,00 + [VA comprensivo dello sconto applicato del 20%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con I'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa ELETTROIDRAULCA SIIM  sd il credito di € 1517300 (diconsi euro
quindicimilacentosettantatre/00).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 14/11/2016

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

IGA SILVI s¢l

ord 140
R¥4. Rolando Mdncinelh)

Azienda Sanilaria Unica Regionale
Sede legate: Via Caduti del tavoro, 40— 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito intemel: www.asur.marche.il
Area Vastan.d
Sede Amministrativa; Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 073325721 - Fax 07332572710



ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. Via Statale Nord 8/B - Silvi M. (TE} P.L.: 01906340672

Prev. 49716 Rev]

ASUR. MARCHE Zona Territ. n. 9 - Macerata - Intervento Centro Dialisi P.O. Tolentino

22/11/2016

Rif.

POS.

DESCRIZIONE

EURO

IMPIANTO ELETTRICO

UM.| Q.TA' | UNITARIO

| TOTALE

10

11

__generale.

INTERVENTO PER REALIZZAZIONE NUOVQ IMPIANTO
ELETTRICO E SPECIALI A SERVIZIO NUOVE POSTAZIONI,
LETTO CON RIUTILIZZO DEI MATERIALI E TESTALETTO|
|ESISTENTI PRESSO I NUOVI LOCALI DIALISI P.O. TOLENTINO
Smontaggto di n°® 5 postazioni testaletto dai locali esistenti con distacamento
di tutte le linee clettriche FM, Luce, Segnale, Audio.

Montaggm delle 5 testaletto precedentemente smontate nelle nuove p031210m el

all'interno dei nuovi locali predisposti dalla committente. Nell'onere vengono
inclusi, oltre alla manodopera necessaria per il montaggio dei testaletto, tutti i
materiali necessari per il collegamento allimpianto esislente con relativo
adattamento e messa in servizio

Intervento sull'impianto TV esistente con smontaggio delle prese e sfilaggio
dei cavi.

Realizzazione nuovo impianto TV all'interno dei nuovi locali dialisi con
fornitura e posa in opera di n® & prese TV e n® 8 prese di corrente.
Collezamento alla rete penerale.

_Realizzazione di nuovo impianto AUDIO per 8 postazioni letto.

Intervento da eseguire all'interno delia Centrale Osmosi con fornitura e posa in

opera di n° 4 nuove prese schuko. Tubazioni esterna con interruttore di
_protezione nel quadro esistente. n® § prese e non 4.

Fornitura e posa in opera di n° 1 interruttore magnetotermico 4x25A 0,03 ma
da inserire sul quadro elettrico esistente nella centrale osmosi a protezione
delle prese schuko sopra riportate

Intervento da eseguire sull'impianto OSMOSI con smontaggio del quadro i
esistente atlualmente nella Sala Monitor. B 1
Intervento sul cavo di alimentazione del quadro Sala Monitor, proveniente dal

quadro genrale, con distaccamento dalla posizione attuale e riattestamento sul
‘nuovo quadro all'interno dei nuovi locali dialisi.

Montagglo allinterno  dei nuovi locali dialisi del quadrz) elettrico,

precedentemente smontato in salla moniter ed attestamento al cavo elettrico
'Realizzazione nuovo impianto FM con parlenza dal quadro elettrico gcneralel
per alimentare n® 8 postazioni letto con 2 prese di cormente cadauna.|
Nell'onere vengono inclusi tutti i materiali necessari come cavi, tubazioni a
vista, scatole 503 da esterno, prese e quanto altro necessario per dare l'opera
completa e funzionante. n® 9 postazioni (1 per poltrona) e non 8

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

14.844,00

NP1 |

- ‘-

OPERE EXTRA RICHIESTE IN CANTIERE
Realizzazione di nuovo impianto equlpotcnzmle a servizio dei nuovi posti Ietlor
(strutture € monitor) con fornitura e posa in opera di ml. 50 cavo GV da 16|
imm., ml. 80 cavo GV da 6 mm., n° 4 morsetti speciali per equipotenziale, n° 8
|scatole da 503 per esterno, n° 18 prese equipotenziali.

Modifica quadro camera dialisi | (sotto gruppo conlinuitd) in quanto prownsto.
tdi un solo interruttore. Inserimento di un 1 sezionatore 2x32 A generale, n° |

NP2 Magnetotermico differenziale 2x25A 0,03ma per prese monitor, n°® |

magnetotermico differenziale 2x10A 0,03ma per luci testa ietto. Per ta presa|
tesialetto ¢ stata lasciata 'esistente. Cavi vari di consuno

a.c.

a.c.

1,00 912,000, 912,00

320,000/ 520,00

Asur Marche - P.O. Tolentino - Locali Dialisi.
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Modifica quadro camera dialisi 2 (sotto gruppo continuita) in quanto provvisio
|di un solo interruttore. Inserimento di un 1 sezionatore 2x32 A generale, n° 1

-

|Esclusioni:
|L.v.a. come per Legge
|0pere murarie

| Oneri di progettazione

_Quanto altro non specifi catamenle elencato

NP3 |Magnetotermico differenziale 2x25A 0,03ma per prese monitor, n® 1

magnetotermico differenziale 2x10A 0,03ma per luci testa letto. Per la presa
teslaletto ¢ stata lascialo I'esistente. Cavi vari di consuno ac. 1,00 520,000 520,00

Modlﬁca quadro camera dialisi 3 (sotto gruppo continuitd) in quamo prownsto

|di un solo interruttore. Inserimento di un | sezionatore 4x25 A generale, n® |

NP4 |Magnetotermico differenziale 4x25A 0,03ma per prese monitor, n° |

magnetotermico differenziale 2x10A 0,03ma per luci (esta letto. Per la presa,
testaletto ¢ stala lasciato 'esistente. Cavi vari di consuno ac. | 1.00| 650,000 650,00

Modifiche apportate al quadro generale primo stralcio a seguuto variazione| | '

NP5 assorbimento utenze con: Distacco cavo esistente 4x16 e £p.o. di nuovo cavo|
_FG7 5x16 ml. 35, n° 1 magnetotermico 4x25A x Dialisi 3. Lac 1,00/ 420,000 420,00

' Realizzazione di un nuovo impianto citofonico a segunlo dell'installazione d1|

NP6 wuna nuova porta in prossimita dell'uscita di sicurezza lato Sud. Ml. 50 cavo
 6x0,50; ml. 8 canalina 2x1, citofono, tasiera, posto estemo, apriporta ac. 1,00/ 530,000 530,00

NP7 Predisposizione di una presa TV con relativa presa di corrente STUDIO!
i _MEDICO. ML. 50 cavo TV n° I presa schuko, ml. 3 canalina. ac. 1,000 290,000 290,00

Predlsposmone di 1 presa di corrente per FRIGO SEMINTERRATO. M. 30|

NP8 |cavo 3x2,5, n® | presa schuko, n° 1 scatola 502 per esterno, ml. 5 tubo diam.,
120. | a.c. 1,000 280,000 280,00
TOTALE OPERE EXTRA 4.122,00
TOTALE LAVORI + EXTRA CONTRATTO | 18.966,00
Ribasso '-20% -3.793,00
iTOTALE LAVORAZIONI AL NETTO DEL RIBASSO 15.173,00

Asur Marche - P.O. Tolentino - Locali Dialisi. Pagina 2 di 2




LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
modifiche impianto elettrico per nuove sale dialisi

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA
sconto offerto 20,00%
IMPORTO SCONTATO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

IVA 22% sui lavori
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.Igs 50/2016 (2%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)

L

€ 18.965,00

€15.173,00

€4.172,30
€ 303,46

€4.475,76

€19.648,76




Prot. n.° 23/16ECR

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA® DELI’IMPIANTO

ALLA REGOLA D’ARTE

(D.M. 22 Gennaio 2008, n.° 37) Allegato I
(di cui all'art. 7)

11 sottoscritto Mancinelli Rolande legale rappresentante dell* impresa Elettroidraulica Silvi s.r.l. operante nel setiore
impianti tecnologici con sede in Statale Nord n. 8/B comune Silvi (TE) tel 085/9350475 partita IVA 01906340672
Iscritta nel Registro delle Ditte (D.P.R 7/12/1995, n 581) della C.C.LLA.A_ di Teramo n. 01906340672
B 1scritta all’ Albo Provinciale delle imprese Artigiane (legge 8.8.1985, n. 443) di Teramo n. 163196
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): spostamento testaletto nei nuovi locali, predisposti dalla
committente, del reparto Dialisi del P.O. di Tolentino (MC).

inteso come: Lnuovo impianto; Dtrasformazione X; ampliamento; [J manutenzione straordinaria; [ altro (1):

NOTA
Per gli impianti a gas specificare il tipo di pas distrbuilo: canalizzato dalla 10,2003 (W] I‘amig]in.l GPL da serbatoio mobiliz | GPL da serbatoio
fisso. Per gli impianti clentrici specificare Iy potenza massima impegnabile.

Commissionato da

A.S.U.R. Marche - Area Vasta 3 — Belvedere R. Sanzio, 1 — 62100 Macerata (MC)
installato nei locali siti nel comune di

Tolentino (MC) — Via delfa Repubbiica — nuova sede Centro Dialisi

di proprieta di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

A.S.U.R. Marche — Via Caduti def Lavoro, 40 — 60133 Ancona{AN)

in edificio adibito ad uso: [ industriale; [ civile; (J commercio; B aliri usi: Ospedale

DICHIARA
sotto la propria personale personaliti, che I'impianto é stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo
quando previsto dall’art. § tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui & destinato I"edificio, avendo in
particolare:
ad rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 dal (2);
& seguito fa nornmativa tecnica applicabile ali’impiego (3): Norme CEI 64.8
& installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione art. 5 e 6;
B4 controllato 1'impianto ai fini della sicurezza ¢ della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
richieste dalle norme e datle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
progetto ai sensi degli articoli 5 ¢ 7 (4);
relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
[ schema di impianto realizzato (6);
[ riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gid esistenti (7);
copia del ceriificaio di riconoscimento dei requisiti iecnico - professionali.
attestazione di conformita per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):

DECLINA
ogni responsabilita per simistn a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da
carenze di manulenzione o riparazione

Data  20/12/2016 Il dichiarante 11 Responsabile Tecnico

AVVERTENZE PER II. COMMITTENTE: responsabiliti del committenic o del proprietario, art, 8 (10)

Ai sensi dell“amicolo 13 def D.Lgs. n," 19672003 in matena diwtela del to dei daii li, La infonmisma ehe i dati sopra indicati sono raccolti ¢ wanati al fine di
{o svoly del rappono ¢ le 2 cui si ifenscono ¢ 1" adempimento di opni obbligo di legpe ad esso relativo




LEGENDA

1)

3)

4)

3

6)

7)

8)

9)

10)

Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro™ si pud intendere la sostituzione di un apparccchio

installato in modo fisso;

Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorma I’obbligo ai sensi dell*articolo 5, comma 2, estremi di

iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto;

Citare la o le norme tecniche di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progetiazione, all’esecuzione e alle

verifiche;

Qualora 1'impianto eseguito su progetlo sia varialo in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve

comprendere le varianli realizzate in corso d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione

incendi (ove richiesta);

La relazione deve contenere, per i prodotli soggetti a norme, fa dichiarzione di rispondenza alle stesse

completate, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificali di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per

gli altri prodotti (da elencare} il firmatario deve dichiarare che traitasi di materiale, prodotli ¢ componenti

conformi a quanto previsto dagli art. 5 ¢ 6 . La relazione deve dichiarare I'idoneita rispetto all'ambiente di

instaliazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul

numero e caralteristiche degli apparecchi installati od installabili { ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e

polenza depli apparecchi; 2) caralteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3}

caratieristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico

degli apparecchi, ove previsto);

Per schema dell’impianto realizzato si intende Ia descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al

progclto quanto questo & stato redatto da un professionista abilitalo € non sono statc apportate varianti in corso

d’opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, I'intervento deve essere
inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerd la pratica prevenzionc
incendi {(ove richiesto);

1 riferimenti sono costituiti dal nome dell’'impresa esecutrice e dalla data delia dichiarazione. Per gli impianti o
parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presentc decreto, il riferimento a dichiarazioni di
conformitd pud essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7 comma ). Nel caso in cui parti
del!'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio venlilazione e scarico fumi negli impianti a gas),
la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti;

Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legitlimamente utilizzati per il medesimo impiego
in un altro Stato membro dell'Unione Europea o che sia parte contraente dell’ Accordo sullo Spazio economico
europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformit
debba essere corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale
sccondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di aver cseguito I"analisi dei rischi connessi alf’
impiego del prodotic o sistema sostitutivo, di aver prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per
raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti degli impianti eseguiti secondo la regola dell’artc e
di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tuti gli
eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto;

Esempio: eventuali certificali dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o
trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc;

Al termine dei lavori I'impresa installatrice & tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Il Commitiente o il proprietario € tenuto ad
affidare i lavori di istallazione, di trasformazione, di ampliamenio e di manutenzione degli impianti di cui
all’art. 1 ad imprese abilitate ai seni dell’art. 3



RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALY UTILIZZATI

Allegato Obbligatorio alla Dichiarazione di Conformita Prot, n.° 23/16ECR del 20/12/2016

(Spostamento testaletti nei nuovi locali, predisposti dalla committente, del reparto Dialisi del P.O. di
Tolentino (MC).

Committente: ASUR Marche — Area Vasta 3 Macerata
Cantiere: Nuovo Centro Dialisi di Tolentino

[l sottoscritto Mancinelli Rolando amministratore unico dell’ impresa Elettroidraulica Silvi s.r.L.

Dichiara
Che le tipologie dei componenti dell’impianto indicate nella tabella A sono conformi a quanto previsto
dall’art. 5 e 6 det D.M. 37/08 e sono idonei all’ambiente di installazione

TABELLA A - Tipologie degli apparecchi e dei materiali utilizzati.

Pos Tipo di componente Marca Modello tipo articolo
1 Quadro Elettrico Bocchiotti 12 moduli IP55
2 . . . Blicino 2x32A - 2x25A 1d 0,03A -
Intesmution Magnetatcmici- 2x10A Id 0,03A - 2x16A
renziali 4x25A
3 Cavi Unipolari Ieel Ix1,5-1x2,5-1x6-1x 16
Cavi Multipolari FGO7OR Icel 5x16 — 6x0,50 — 5x6 — 2x1 —
4
Ix2,5
5 Cavo Tv Icel 6,5 mq
6 Frutti (Interruttori e Prese) Vimar Serie Plana
. . 503 - 10x10 P55 — I5x10 1P55
7 Scatole da Frutto/Derivazione Gewiss 20x15 P55

Dichiaro che gli apparecchi e i componenti installati sono provvisti di marchiatura CE;
Dichiaro che gli apparecchi e i componenti installati sono dotati di marchio IMQ o altri UE;
Dichiaro che gli apparecchi ed i componenti sono stati installati secondo la regola d’arte;

Dichiaro la conformita dell’installazione secondo le istruzioni indicate dal produttore;
L] Altro

11 Responsabile Tecnico
ST T P DN
VL/,,M!;L' =
s EALS b

B Fiizncact)
(timbro e firma)
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areavastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE Dt SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO - sostituzione infissi scala “corpo D", realizzazione
porta ingresso nuove sale dialisi
(ORDINE n®° 929 del 30/11/2016 - CIG Z4B1C9DBC8)

IMPRESA: VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino

IMPORTO LAVORI: Euro 11.050,00 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive madifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. il sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino, corrispondono a quelli
previsti dai progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

~ che é stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 11.050,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 10%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con I'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa VEBA snc di Vecchi Ammando e Balestra Albino il credito di € 11.050,00 (diconsi euro
undicimilacinquanta/00).
Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.
Macerata li 30/11/2016 —
L'Impresa Il Dj I/ttore.del Lavorl
VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino

TR enrgay . Wﬂda Sanitaria Unica Regionale
L J’ Sede Iegale Via Caduti del I3¥oro, 40 - 60131 Ancona C F. e P.IVA (2475860424 silo infemet: www.asur.marche.it
Area Vastand

Sede Amministraliva: Belvedere Ratfaelio Sanzio, 1 - 6210 Macerala - Tel 073325721 - Fax 0733/2572710



Spettabile

DI VECCHIL AERMANDGO E BALESTREA.ALBINO

INFIS SI 1IN ALLUMINIO - LAVORAZIONE FERRO

ASUR9 OSPEDALE TOLENTINO
via Don Ezio Cingolani, 3 Zona Industriale - Villa Mattel
62010 MONTECASSIANO (MC)
Tal. e Fax 0733.5086242 Coil.333.7287324 - 338.2722074
Nurnaro 1zcrizions Registra snpreso di MC 00623050432 MASSMO NERP]‘T[

C.F./PL 00523050432 REA MC - 0088633 Cap. Soc, €10.643.27 L.v,
o v, va-bait - cmai: ve-bai@va-bad

DATA | Montecassiano 09-11-2016 | N° Preveativo | 121-2016 | N° Contratto | 1212016

TIPOLOGIA LAVORO | INFISSI IN ALLUMINIO

DETTAGLI LAVORI DA ESEGUIRE

VETRATA SCALA:

Foraitura e posa in opera di vetrate in alluminio termico profilo WINDSTOPSSTT in colore
OSSIDATO ARGENTO, complete di accessori originali, guarnizioni nere in gomma naturale nera
EPDM, complete di vetri stratificati di sicurezza basso emissivo 8/9stopsolchiaro+iSgas+6/7
trasparente 1bl. Finestre apribili a vasistas dotate di braccetti di sicurezza ¢ cricchetto per apertura
manuale. Complete di mostrine perimetrali interne ed esterne. [l tutto eseguito a regola d’arte.

Ne | L x H Metri Ante Mq. Maq. Prezzo Prezzo
Unitari | Totali | Unitario €. Totale €.
6 1.06 x 2.21 Fisso 2.35 14.10 €.700,00 | €. 4.10;0,00
3 1.06 x 2.21 Fisso +apribile vasistas 2.35 7.10 €. 780,00 | £ 2.340,00
7 1.05x0.74 Fisso 1.30 9.10 €.390,00 | €. 2.739,00
1 1.15x 2.15 Porta finestra 2 ante 2.50 2.50 | € 1.150,00 | €. 1.150,00
17 f / 7 | 32.80 | TOTALE | €. 10.420,00
/ 1 / / . SCONTO | €. ~1.120,00
/ f / / i TOTALE | € 9.300,00 + IVA
] LAVORO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Trasporto ¢ Incluso

Posa in opera s [Inclusa

Esclusioni e Opere murarie

Validita Offerta « 30gg. Data preventivo
Pagamento « BONIFICO BANCARIO

Le condizioni econoniiché non contemplano quant"alire occorma dopo aver vissonato U cantiere € preso le misure, prima delle quali
anche i prezzi non sono da considerare definitivi.

La tirma del preseate contratto implica la compteta accettazione di tutie le indicazion elencale.

Corti d; aver (atlo Ia nostra miglior oferta , restiamo nell’attesa di un Vostro nscontro o chiarimento, cordialmente salutiamo.

LA DITTA

-y e
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PER ACCETTAZIONE [L CLIENTE




S.11.C.
DI VECCHI ARMANDO E BALESTHA ALBINO

INFISSIIN ALLUMINICO - LAVORAZIOMNE FERRO

Via Don Ezio Cingolani, 3 Zona Industriale - Villa Kattel
652010 MONTECASSIAND (MC)
Tel e Fax 0733.508242 Cell.333.72a7321 - 328.2722074
MNumero izcrizione Registro imprese di C 00623050432
C.F. FPL 00623050432 REA MC - 00896923 Caop. Soc, 210.643,27 iv.
A0 mwur we-ba it - amaill; ve-ba@Ere-bai

Spettabile

ASURS

GEOM. NERPITI MASSIMO

DATA | Montccassiano 25-11-2016 | N° Preventivo | 1252016 | N° Contratto | 125-2016

TIPOLOGIA LAVORO | PORTA REPARTO DIALISI TOLENTINO

DETTAGLI LAVORI DA ESEGUIRE

PORTA REPARTO DIALISTI TOLENTINO:

Fornitura e posa in opera di porta in allumiaio profilo WINDSTOP45 PORTA in colore
ANODIZZATO ARGENTO di dimensioni L. 145¢m x H. 216cm , n.2 ante asimmettriche, con
apertura esterna, completa di maniglione ANTIPANICO CE ISEO con sistema ANTIGERM,
comande esterno maniglia e chiave, riscontro ELETTRICO per apertura. Vetri stratificati di

sicurezza 5+5Smm BIANCO LATTE, e chiudiporta nero. 1} tutto eseguito a regola d’arte.

N° L x H Metri Ante Maq. Mq. Prezzo Prezzo
Unitari | Totali | Unitario €. Tatale €.
L 1.45 x 2.16 2 / / €. 1.950,00 | €. 1.950,00
/ / / / ! SCONTO | €. 200,00
/ / / / / TOTALE | €. 1.750,00 + IVA

CONDIZIONL GENERALI DI VENDITA

Trasporto ¢ Incluso

Posa in opera +« Inclusa

Esclusioni + Opere murarie

Validita Offerta * 30gg. Data preventivo
Pagamento = BONIFICO BANCARIO

Le condizioni cconomiche non contemplano quantaliro occorra dopo aver visionato il cantiere ¢ preso le misure, prima delle quali

aunche i prevzi non sone da considerare definitivi.

[.a finna def presente contratio implica la complela accetiazione di ulte le indicazioni elencale.

Certi di aver fatto Ia nostra miglior offerta | restiamo nell*allesa di un Vostro riscontro o chiarimenio, cordiatmente salutiamo.

LA DITTA

¥

w,-E.BA;;.n.c-
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LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO

sostituzione infissi scala “corpo D”, realizzazione porta ingresso nuove sale dialisi

QUADROQO ECONOMICO DE! LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA
sconto offerto 10,00%
IMPORTO SCONTATO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA 22% sui lavori
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.Igs 50/2016 (2%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)

€12.277,80

€ 11.050,00

€2.701,12
€ 245,56

€ 2.946,67

€15,224,47



J@.B/Lc

area vastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE Dl TOLENTINO - infisso e vetrate nuova portineria “corpo D", porta
nuova lavanderia, porta nuova sistemazione Fisioterapia “corpo D"
(ORDINE n® 957 del 23/12/2016 — CIG Z451CBD502)

HVIPRESA: VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino

IMPORTO LAVORI: Euro 10.035,00 +IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
[Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche efo integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ ASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta VEBA snc di Vecchi Amando e Balestra Albino, corrispondono a quelli
previsti dai progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 10.035,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 10%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con |'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa VEBA snc di Vecchi Amando e Balestra Albino il credito di € 10.035,00 (diconsi euro
diecimilatrentacinque/00).
Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.
Macerata i 30/12/2016
L'lmpresa Il Direttore dei Lavori
VEBA snc di 2l \| iy G?_.cr:_rr‘_i}’zM’aé_é'mé-\Nerpiti

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduli del lavgso, 40 - 60121 Ancona C.F, e P.IVA 02175860424 sito inlernel; www.asur. marche.it
AreaVastan.d
Sede Amminisirativa: Belveders Ralfaefle Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 073325721 - Fax 0733/2572710



VE.BA. snc

Di Vecchi Armando & Balestra Albino

INFISSI IN ALLUMINIO - LAVORAZIONI FERRO

Via Don Ezio Cingolani, 3 - Tel. 0733.598242 - fax 0733.599929
Cell. 338.2722074 - 333.7287324
Zona Industriale - Villa Mattei - 62010 MONTECASSIANO 8MC)
C.F./P.IVA 00623050432 - Registro Imprese di Macerata N. 5480
sito: www.ve-ba.it - e-mail ve-ba@ve-ba.it

OGGETTO: RIEPILOGO LAVORI30/12/2016

spett.le

c.da.

SCHEDA LAVORI EFFETTUATI

ASUR MARCHE

AREA VASTA 3 - Sede di Macerata
Via Largo Belvedere R. Sanzion. 1
652100 MACERATA

SERVIZIO TECNICO

Descrizione Lavoro Quantita | Prezzo Unitario| Sconto | Definitivo

NUGVA PORTINERIA CORPO D - OSPEDALE DI TOLENTINO

{*) vetrate in allummfo con imbotti periletrali, vetro temperato con fori per 1 € 2.950,00 10% € 2.655,00

passacarte, mensola in legno sotto

(*) vetrate in alluminio fissa con imbotto perimetrale vetro 10/11 1 € 800,00 10% € 720,00
€ 3.375,00|

NUOVA PORTA PER NUOVA LAVANDERIA OSPEDALE DI TOLENTINO

. . .. . -

{*} porta in alluminio a 2 ante con sopraluce e vetri 10/11 + pannelli isopan . € 3.500,00 10% € 3.150,00

cm 300 x 260

(*) n. 6 pannelli isopan per chiusure lati del tetto cm 150 x 10 6 € 250,00 10% € 1.350,00
€ 4.500,00

PORTA SCORREVOLE NUOQVA FISIOTERAPIA CORPO D

(22)5p0rta scorrevole in alluminio con pannelli e imbotti di chiusura cm 220 x o €2.400,00 10% €2.160,00

TOTALE LAVORI

€ 10.035,00




LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO

infisso e vetrate nuova portineria “corpo D”, porta nuova lavanderia, porta nuova

sistemazione Fisioterapia “corpo D”

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA
sconto offerto 10,00%
IMPORTO SCONTATO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA 22% sui lavori

Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)

€11.150,00

€ 10.035,00

€2.207,70
€223,00

€ 2.430,70

€12.465,70



marche

BB 1 s rarany =y
area vastan.

OGGETTO: LAVCRI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE D! TOLENTINO - modifiche impianto acqua osmotizzata per nuove
sale dialisi
(ORDINE n° 866 del 14/11/2016 - CIG Z9D1BF28C4)

IVIPRESA: EVOS srl

IMPORTO LAVORI:  Euro 23.200,00 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili refativi ai lavori in oggetto ed 3 seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cul trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d‘arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. i sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- ilavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta EVOSst, corrispondono a quelii previsti dai progetti approvatj;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultanc eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contratiualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 23.200,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 15,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall'amministrazione appaitante per le esigenze aziendali. Con {'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa EVOSst il credito di € 23.200,00 (diconsi euro ventitremiladuecento/00}.

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 14/11/2016

L'Impresa I Direttore det Lavori
EVO3 sl Geom. M_assir_no Nerpiti
Eon S ? -7 i
OS s.IA.
"ié:g%;gwﬂo ALE

L'___..-

AZlenda Sanitaria Unlca Regionale
Sede legale: Via Caduk del lavoeo, 40 - 60131 Ancona C.F. e PIVA 02175860424 silo miemet wwyasur.marche.i
Area Vasla n.d
Sede Amministraiva: Belvedere Ralfaelio Sanzie, 1 - 52100 Macerata - Tel. 0733725721 - Fax 07332572710



%E VOS srl

Societa uninominale

Ns. Rif. 88/16

Montesilvano 09/11/2016

A

Spett. Azicnda Sanitaria Unica Regionale

Area Vasta 3 Macerata

Via Belvedere R. Sanzio 1
62100 MACERATA (MC)

c.a. Geom. Massimo Nerpiti
massimo.nerpiti@sanita.marche.it

Oggetto: offerta per lavori di realizzazione linea distribuzione permeato in acciaio inox Aisi
316L, scarichi sifonati analisi e messa in funzione c/o P.O. Tolentino

A seguito Vs. richiesta telefonica ¢ sopralluogo del 07/11/2016 del ns. resp. tecnico Claudio Di
Marcello Vi sottoponiamo Ia Ns. migliore offerta per i seguenti lavori:

Dettaglio lavori e costi

TN o prezzo | - o

Descrizione - U.M. Q.ta unitario totale
Realizzazione anello distribuzione permeato in
acciaio inox Aisi 316L con tubo D.25,40 completo di
valvole a membrane e attacchi rapidi per Nr. 13 €1.600,00 | €20.800,00
collegamento monitors di dialisi per un lotale di 9+ 4
in stanza tecnica, circa 100 mt di tubatura.
Installazione e fornitura di scarichi sifonati per
collegamento monitors di dialisi. Nr. i3 € 150,00 € 1.950,00
n.b. non & compreso la linea di scarico —
Analisi microbiologici su inizio e fine ancllo con
delerminazione di Conta batterica totale a 22°, Nr. ) € 350,00 € 700,00
Lieviti ,Mulfe e Endotossine (lal-test)
Cour.njait?r_i acciaio inox su apprecchiaturc di Nt 3 £981.40 € 844,20
emodialisi -
Disinfezione Chimica con acido peracetico intera N 5 € 900,00 € 1.800,00
ancllo
A_ssisten.za con 'la presenza di un tecnico al primo Nr. 5 € 600,00 € 1.200,00
giorno di dialisi

Importo € 27.294,20 (ventitremiladuecento/00) +iva

Via Verrotti C/o Esp. 2 65016 Montesilvano (PE} c.f/p.iva/ri. 01827330687
Tel 085/4455762 Fax 085/8632808 evoserviceli@virgilio.it ; Claudiodimarcellof@libero.it




%E VOS srl

Societda uninominale

Sconto incondizionato a Voi riservato pari al 15%

Totale preventivo scontato € 23.200.00 (Ventitremiladuecento/00) +iva a norma di
legge

Si garantisce il lavoro svolto a regola d’arte.

Il prezzo comprende:
- Nr. 13 posti stacchi rene clamp da ¥4,
- [nstallazione completa;
- Trasferte ns, personale;
S Opere di allestimento e preparazione ;
- Report di tenuta pressione con strumento di misura;
- Relazione tipologica dei materiali utilizzati;
- Certificazione 37/08;
- Calcolo delle perdite di carico;
- Copia certificazione operatore per saldatura orbitale (patentino) n. 2 Tecnici;
S Copia certificazione processo di saldatura TIG.

i1 NON prezzo comprende:
- La linea di scarico monitors

Si dichiara, che gli importi di cui al presente preventivo, sono veritieri ¢ che ragionevolmente verranno rispettati in sede di
consuntivo.
Si dichiara inoltre che i laveri della presente offerta non saranno doti in sub- appalto o in sub- fornitura a terzi.

CONDIZION1 DI FORNITURA
Pagamento: 60gg
LV.A : a norma di legge

Consegna: Entro 90/120gg dalla conferma dell’ordine, salvo ritardi dovuti a causa di forza
maggiore

La presente oftferta ha validita 90 gg.

Fiduciosi che vorrete accordarci la Vs ambita preferenza, restiamo in attesa di leggerVi al riguardo
e frattanto distintamente vi salutiamo.

Via Verfotti Clo Esp. 2 65016 Montesilvano (PE).c.{/p.iva /i, 01827330687
Tel 085/4455762 Fax 085/8632808 evoservicel@vireilio.it ; Claudiodimarceflo@libero.it




% % E EVOS sri ' Collaudo

Societd uninominale

Cliente Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta 3 Macerata
Via Belvedere R.Sanzio

62100 Macerata (MC)

Collaudo Finale Linea di distribuzione permeato installato c/o reparto
dialisi P.O. Tolentino

In data odierna il tecnico della Evos srl Sig. Claudio Di Marcello ha effettuato il collaudo e
il controllo dei sotto elencati componenti:

Controlli Valori Esito

linea inox AIS| 316L distribuzione permeato con
tube D. 25.40 completi di valvole a membrane e
attacchi rapidi per collegamento monitors per un Funzionalita Positivo
totale di 13 stacchi in 3 stanze dialisi e 1 slanza
stoccaggio monitors (sala tecnica) tecnica

Stacchi rene inox AISH 316L Funzionalita Positivo
Scarichi sifonati Antireﬂus_s_t_: Funzionalita Positivo

L'impianto & stato sottoposto a una pressione di 6 Bar per 60minuti, la variazione & stata
inferiore a 0.05 Bar

Verifica efficienza componenti

Descrizione Codice Modelio Esito
Stacchi rene inox AlSI 316L valvole Favorevole
"sanitary” Tri Clamp 1/2"
Controllo tenuta pressione impianto Favorevole
Raccordi innesti rapidi scarichi Favorevole
Scarichi Sifonati Geberit Favorevole

Dﬂtﬂz/; //7/7//& / ﬁm;%afdito-rc

Si allega rapporti di prova analisi microbiologici

Via Verrotti Cfo Esp. 2 65016 Montesilvano (PE) c.{/p.iva/r.i. 01827330687

Tel 085/4455762 Fax 085/8632808 evoservicel @virgilio.il ; Clandiodimarcello@libero.it




LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
modifiche impianto acqua osmotizzata per nuove sale dialisi

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI] A BASE D'ASTA £ € 27.294,20
scanto offerto 15% '
IMPORTO SCONTATO € € 23.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Progettazione interna art. 113 cormma 2 D.lgs 50/2016 (2%) £ € 545,88
IVA 22% sui lavori € € 5.104,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € €5.649,88
TOTALE IVA COMPRESA {lavori a base d'asta + somme a disposizione) € € 28,849,388

sQBIETA
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fi~



areavastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO = lavori idrici e termici presso il nuovo punto di primo
intervento e nelia nuova portineria del “corpo D”
(ORDINE n° 945 del 01/12/2016 - CIG ZED1CB2E82)

IMPRESA: TECNO TERM IMPIANTI SRL

IMPORTO LAVORI:  Euro 12.214,37 +IVA

CERTIFICATO D! REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche efo integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ ASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta TECNO TERM IMPIANT] SRL, corrispondono a quelli previsti dai
progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 12.214,37 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,70%;

CERTIFICA

che i lavori di cut sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dalllamministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con I'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa TECNO TERM IMPIANTI SRL il credito di € 1221437 (diconsi euro
dodicimiladuecentoquattordici/37).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 27/12/2016

LUImpresa I Dire?tora" del,Lavori
g, W mAN
Geom{ M3 LNerpiti

ity
P
ST AR

Azienda Sanilaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavo, 40— 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche it
Area Vastan.3
Sede Amministrativa; Belvedere Ratfaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata ~ Tel. 0733/25721 - Fax 0733/2572710



Comune di Tolentino
Provincia di Macerata

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:
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COMPUTO METRICO

OSPEDALE DI TOLENTINO

NUOVO PRONTO SOCCORSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDIZIONATORE E LAVELLO CON MOBILE COMPRESE OPERE
MURARIE

ASUR MARCHE Area Vasta n°® 3 - 62100 Macerata

Data,
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Nitne.Ord
TARIFFA

uuilh
di
misura

DESIGNAZIONE DEF LAVOR(

MrP

OoRTI

Quanliti

undario

TOTALE

RIPORTO

i
11.30.004¢.005

PA
13.30.004%.012

NP.001

4
13.30.023~

LAVORL A MISURA
OFERE TERMOIDRAULICHE (Cat 1)

Condizionalote autonomo dambicnie in versione sulo freddo o a pompa di calore con condensazioue)
in atia, potcnza frigorilc nominalke 6,1 KW. Condizio > dambicnie a doe i, per]
sola mffreddsmcento oppere a ponpa di calore, costiluito da una unith esterna can ventitatore

cownpressore collegata tramile linea (igorifera precaricata ad una wnith intema che pud essere nella
vessione A pavimenlo, pensiie o canalizzbile. [) condizionatore & comudato dei disposilivi di
regolazione ¢ controllo con panncllo di comando o con telecomando per il solo madello pensile ¢ pud
e33¢ro accessoriato con um bsllcria di riscaldamcnto ad acqua calda con refativa sonda di mininio)
oppute con una beiieria di riscaldamenio elsttrica oppute con sonda cstema per Uinlcgmzione
Jautomatica nel funzionantento a pompa di calore oppure con un dispositive per I funzionamento dol
raflieddamento a basse lemperature esicrme. Lalimentaziane clefirica pué csscre mooofase a 220 V)
oppure hifase = 320 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO infale alla velocild max con aria
mlerng a 19°C b ed aria estema a 1S*C won micrioe 2 KW 6,1. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocith max nolls versione a pompa o calore con aria inlema 1 20°C ed
aria esterna a 6°C non inferiore a KW 6,2, POTENZA DI RISCALDAMENTO alln velocitd max con
baticriz ad acnua calda a 70°C ed aria interna 2 20°C non inferiore 8 KW 7,6, POTENZA DI
RISCALDAMENTOQ con batteria cletirica non infctiote a KW 4,1, PORTATA ARIA delfunity
inlerna canalizzabile slla velocith max non infetiore a nevh 950 con prevalenza statica disponibile max
di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max nssosbita {escluso la batieria cletirica di riscaldamento) KW
2.1. Modello pensile a pompa di catore,

SOMMANQ...

Condizionatore autonomo d'ambicnle i vorsione solo freddo o a pompa di calore con condensazione
in aria, pofenza frigorifer nomimale 6,1 KW, Condizionator: sutonome dambientc a duc sezioni, per
solo milreddamento oppure a pompa di calote, costitvito da una wnitd esierna con ventilatore cf
compiessore collegata tramile linea fngorilera precaricala ad una unitd inteina che pud essere ncila!
versione a pavimenio, pensile o canalizeabile. 1§ condizionalore & comredato dei dispasitivi di
regolazione ¢ controllo con panncllo di comando o con telecomando per il sclo nsodello pensile € puéd
essere accessoriale con una bateria di riscaldamento ad acqua enlda con relativa sonda di
oppurc cont una balleria di riscaldamenta cledirica oppure con sonda esterna per Pintegrazioue
sutonatica ncl funzionamento a pompa di calore oppure con un dispasitivo per il funzionamenlo del
rafficddamunto a bassc lemperainrs esteme. Lnlimentazions cletirica puéd essere monofese a 220 V
oppure trifase a 180 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO (oale alla velocitd wmax con aria)
interna A 19°C bu, o ara esteoma o 3SC non inferiore a2 KW 6,1, POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velacith max nella versione 3 pompa di calore con aria interna a 20°C od
aria esterna a 6°C non infeciore a KW 6,2. POTENZA DI RISCALDAMERNTO alia velociia max con
baticria od acqua calda a 70°C cd ara micrma a 20°C nan inferiore 2 KW 7,6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con bhaiteria clefirics non tnfetiore o KW 4,1, PORTATA ARIA dellupitd
interna canalizznbile alla velociia max non iferiore 4 m%h 950 con prevalenza statica disponibibe niax
di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbila {escluso 1 batteria eletirica di riscaldantento) KW
2.1. Dispositive per basse lemperanie esieme.

SOMMANO...{ cadl

Maggiorazione per condizionatre comandaio da invener.

SOMMANO...| cod

Allaccio di condizionatore autonowno al espansione direita da unith motocondensaate o da reie di
distiibuzione gos Irigorifere. Allaceio di condizionatore autanonio ad cspansione diretia da une unili
Inotoconlensanic appure da una rele di distribuzionc gas frigarifers pes uua lungherza massima di m
20, comprendente tubi di rame di dismetro adcguato per fase liguida o fasc gassosa, goaina isolante i
claslomero sinletico estruso di spessore adegunto avente conducibilitd a 40°C non superiore 2 0,042
Wim® e fattore di resistenza olla diffusione def vapore magpiore di 1600, tubazionc di scarico)
condensa convogliaia fino alla rete principate i scarico acque bianche oppurc alla wle principale di
scarico seque nere troaliic pozzciio sifonalo, guaing in plastica per passaggio alinicotizione cledrica
con relalivi cavi provenicnti dall'unitd wnatocendensanie o dal quadra cictlrico di zonz, compronsiva
dei raccordi, saldalure, materiale per giunzioni. Sono csclusi: la eventuale rele prncipate di
destribuzione gas fngoriforo; Feventuale collettore di distribuzione; Ia rele principale di scarico.

1,00

1,00

1.00

1,00

0.50

0,56

Tecno 1
President

!

2'153,29

150,56

27151,29,

ernflimyi

{ A

|di Amm.ne

2715329

50,56

1'076,65

nti Srl

a

A RIPORTARE

3 'JSO.SDl

COMMNTENTE:

ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - (2100 Macaata
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Num.Onl.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR)

unild

IMPORTI

[} Quantitd

wiswra

TOTALE

RIPORTO

J'180,50]

5
14.02.001*.002

6
14.02.025*.008

7
14.04.018*

B
13.18.001 %002

9
13.15.032*.002

10
13.15.019.002

SOMMANGQ...

Predisposizionc di allaccio idrico ¢ di scericn per apparcechie igienico-sanilario, fomite © posto n
opera allinterne di bagni, We, docee, cucine ccc. a velle delle valwole di intercedaziane ubicatc net
locale, coingrendente: le valvale suddcnc, ke mbazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
|preserizioni del Ministero della Sanita) per distriluziane di acqua (redda e acaua calda, il rivestimento
delle tubazioni acqua calda con guaina isolamtc in malcriale sinlelico espanso clissificalo
ulocstingucnle, spessoce delllisolante a nomia di legge ridotte del 30% per instalfazionc alfintcrno dci
locali viscaldati, Ic tubazioni di scarico in polictilenc ad alta densitd fino alla colonnz principale di
scarico. Sono eseluse: e opere murarie per faperiaca, chiusura delle tracce e cipristine dellintonace.
Sona inofl lusi: ba (¢ e la posa s opera delle apparecchiature iiexico-sanilaric cun rclative
rubinctivrie. Lavello cucina - dianetre minime dells ubazione di seanco aun 50 - diamclre minimo
dela tubazione di adduzione acqua calda e fredda man 13 (1/27).

SOMMANO...

Lavelto du cucing. Lavello per cucina, fornito © posto in apera, complela di troppo pieno, di mensela
di sesregno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbatzo, di pilette, sifoi, wbo di prolungamento
con rosane, morselll, bultani, viti, appo di gomma con catenclla o con chiusura o pistone, coc, il tutlo
in ononc del tipo pssanic cromato. Sono compresi: Fassisienza nurarin, if raeeordo alfe hazioni
dallaccio. E' inoltsc compreso quanto altro occome per dare il kavore fnito. Sono esclusi: b
rubincticria; le tubazioni di altaccio ¢ di scarico, (o acchio INOX 18710 da osppoggio con un bacino sn
bile, quesin compiesn, delle dimensioni di circa e 100x50.

SOMMARNO...

Grippo miscelatore monocomando cromato per lavello con booea di cropazione girevole, Gruppe
miscelatore moascomanda cromato, realizzato nel rispetio delle nonne vigenti, per lavello con bocea
di crogazione irevok della lunghesza di circa em 20, cortedato di mecordi, con fiftro incotporalo

per(ciismente funzionante, formita ¢ posio in opera. E' compreso quanto occone per dare il havoro
finilo. '
1

I
SOMMANO...

Valvola di intcreeitazione a sfor, passappio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazions a sfera,
ip.m:\ggio totale, lipo pesanio, attacehi filetiati, corpo e sfem in anonc con guanvizioni in PTFE,
idonca per Muidi da -20° C a+180° C. DN = |5 (1227), PN =61,

SOMMANO...

Tubazioni di searico in PP, ginnti a innesto, confcggitle a melro lincare per condatte siaflate verticali
0 orizzomtali interic, Tubazioni in polipropilene autocslingucnic, per condatie di scarica posate con
staffaggi in vesticale o arizontake all'inerno di fabbricati con giuuzioni a innesia. U costo del tubo »
metro lincarc compeende Ja fornitura ¢ posa in opera, i pezzi speciali, gli siafTapgi Diamctro esiemo X
spessor” D x s(inm). Dxs=40x 1.5,

SOMMANO..

Tubo multistrio cun un anima di sfluminio sakdato a sovrapposiziont in senso longitudinale, in cui
sono coestrusi all'intemo e alfesternio due strati di polictifene PE-RT, Tutti gli strati sono uaili tm foro
in modo durcvole per mezzo di uno siralo adesivo inlermicdio. il PE ¢ un polictilene con una
resistenza maggiorala alle alic (cmperature, conforme alia norma UNL 10954-1, conteggidta a mero
{lincare, adatio per ulilizzo sanitarie ¢ riscald to, comprensive di pezzi speciali, miateriale di tenuia
¢ quantalro per il perfetto funzionamenio con esccuzione secondo la buona regola dellanc. Diamciro
nominale: DN (nun). Diamciro esteano x spessore: D x s (mm). DN =mun 16 Das =16 x2

1,00

cad 1.0

1,00/

cad .00

1,00

cxd 1,00

1,00

cad 1,00

634,12

231,64

357,30

174,41

2,00

cad .00

16,13

m 6,00

18,39

634,62

23164

357,30/

17441

1226

11034

u/Srl
- Hi Amin.ne
drea

A RIPORTARE

4920,57

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasto n® 3 - 62100 Macernla
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Fhim.Oed. nnitd IMPORTIL
'I'ARiFFA DESIONAZIONE DEI LAVORI di Quantita
fisga unitario TOTALE
RIPORTO I2,00r 4°920,57
SOMMANO... ] 12,00 18,92 127,04
tl Isolante per tubazieni in geaina di polictilcac estruso, per Muidi caldi e Geddi da 8° a 102°C, spessorc
13.16.001*.00¢ [mm 5. Isvlunte por lubazioni costitvito da guaina flessibile in polictilene cstmsa espanso a cellule
chiuse, cocfficicite di conducibilitd wermica a 10°C non superiore a 0,041 Wim?, classe | di rcazione
ol fuoco, campo dipicge da +§° a +162°C, spessare mm 5, comprensive di cvenivale coltanic ¢
nastro coprigiunto. Lisolante ¢ conteggiato per inchio lineare di tuha enmprese le enrve. Valvole ed
accessori non vengono rivestiti. Spessore dellisolante: 5 (mun). Diametro estemo del tubo da isolare:
D{mm). s x D=5x 18 (3/8%).
12,00
SOMMAND..] m i2.00 2,61 31,32
12 Esceuzipne di foro con ausilio i carotalrice su murafure ¢ solsi di qualsiasi genere per il passagpio
NP.OD2 dei nuovi impisnti
2.00]
SOMMANO...| coad 2,00 175,00 750,00
Parziale OPERE 'TERMOIDRAULICHE (Cat i) euro 5'928,93
i Srl
Amim.ne
A RIPORTARE 592893

COMMITTENTE: ASUR. MARCHE Arca Vasia n® 3 - 62100 Maceraia
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Mom.Ond. unilh TMPORTI
TR’,'!'I?F " NESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
misura unitario TOTALE
RIFPORTO kiRl
Opere ul NETTO dello SCONTO - MANODOPFERA OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 2)
13 Manodlopera necessadia per lesecuzione di traces a parete per 1a modifica delle scarico del lavabo
MAN.OOL esistentc, & compresa la rimosione del matenale di risubla < lo smialtimento io silo sutosizzale. E
compresa ba chivsura delle tracee,
48,00
SOMMANO... 43,00 500 §°200,00
14 Manadopera accessana per ls modifica deifo scarico det Invabo esisiente, per Tallaczio dello scarico
MAN.002 del nuavo lavello, mediaute operazioni di 1aglio della wbazione ¢ inserimento di pezzi specali,
28,00
SOMMANO. | 28,00 25,00/ 100,00
15 Manodopera necessaria por s modifica degli alkeci idrici del lavabo esisiente, per Fallaceio dellacrjua
MAN.OD3 calda e fredda sanilaria del nuovo lavello, medisnte operazioni di taglio delle tubazioni ¢ insenmcnia
di pezzi speciali.
28,00/
SOMMANO... 28,00 2500 700,00
16 Mrnodopera necessaria per lu scollegamento, snioniaggio, sercessive NMonLERIO ¢ ticollegamentol
MAN.004 det kavabo esistente per la modifica deghi aflacei irici e di scanco.
28,00
SOMMANO... 28,00 25,00 700,00}
17 Manedopera necessaria per [a posa in opera di rivestimento con tnationelle 20 x 20 di colore bianco,
MAN.COS comprese opere di stuccetura e inateciali.
28,00
SOMMANO.., 28,00 2500 700,00
18 Mnnodopera necessaria per la posa in opeta di canalica in PVC di colore bianco, compresi matenali,
{006 23,00
SOMMANQ... 28,00 25,00 'MD,OO}
Parziale Opere 8] NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat
2} cur 477100,00
Parzisle LAVORIL A MISURA euro 10°628,93
TOTALE c¢uro 10°628,93
e
Tecnd Term Impjanti Srl
I Presidej\ ng. di Amm.ne
li Andrea
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta u® 3 - 62100 Maceiata




Data, _
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. IMPORT?
?r':';:'“?r,'f\' DESIGNAZIONE DEI LAVOR(
TOTALE
RIPORTO
Ricpiloge CATEGORIE

ool OPERE TEUMOIBIAULICHE 5'928,93
002 Opere al NETTO delle SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE 1"700,00
Totale CATEGORIFE euro| 10°628,931

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasia n® 3 - 62100 Macerta
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Data, 030272017
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¥

IMPORTI
DESIGNAZIONL DR LAVOIRE
TOTALE
RIPORTO
UADRO ECONOMICO DEI LAVOR(

IMPORTO A BASE D'ASTA curo 10°628.93
di cui oneri per la sicurezza non sopgelt a ribasso curn SMA5
[nyponio soppetto a ribasso cwo 097,48
Sconto Applicato del 30,70% su iniporio sospetio a ribasso curo 6799755
IMPORTO DA LIQUIDARE (importo favari ribassalo + oneei sicuIza} euro 17529.00
Somme a disposizione delta stazione appaliante pes:

VA su TOTALE LAVORI (23%) cd eventuali alire iniposte curo 27338.36]¢
Progetiazione interaa art. 113 comma 2 1ips 502016 (2%} curo 21258
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE curo 27550.94
TOTALE LAVOR] + SOMME A DISPOSIZIONE euro 10079.94

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Maceraia



Comune di Tolentino
Provincia di Macerata
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | OSPEDALE DI TOLENTINO

NUOVA PORTINERIA FORNITURA E POSA IN OPERA Di
CONDIZIONATORE E SPOSTAMENTO ALLACCIO IDRICO E SCARICO
LAVABO COMPRESE OPERE MURARIE

COMMITTENTE: | ASUR MARCHE Area Vasta n° 3 - 62100 Macerata

IMPRESA:

Data,

i a.r.r‘i'G MERPITE
J

Tecno Tormsmg il Srt

idante fi3. & Aram.
1 Presid oy

T'njus by Gudo Glancail - copytight ACCA sofiware § A




pag 2

MNum,Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORT

unith
di
misia

IMPORTI

Quantith

unilario

TOTALE

RIPORTO

1
13.30.001°.005

2
13.30.00i*.012

3
INP.001

13.30.023*

LAVORI A MISURA
OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 1)

Condizionatore amtonomo dambicnie in versione solo freddo o 2 pampa di calore con condensaziont
in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizianaiore autonomo d'ambientc o duc sczicdi, per;
solo raflreddamento oppure a pompa di calor, costitwito da una wnitd esierna con ventilatore ¢
compressore collegaia tramile linca frigorifers precaricata ad una unitd intema che pid essere nella
vessione @ pavimenty, peusile o canalizzabile. 1 condizivnalore & comcdata dei dispositivi di
regolazione ¢ controllo con panncllo di comanda o cun iclecomando per il solo mudello pensile ¢ pud
CSSETe ACCesSONMo con una batteda di nscaldanento a6 acqua calda con relativa sonda di

appure con una batteria di riscaldamento efelirica opptire con sonda cstema per lintegrazione
automalica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositive per it fmzicnamenta def
raffredd to 3 hassc fempereture csleme. Lalimentazione cleltrica pud essere monofase 2 220 V
oppurc lrifase n 330 V. POTENZA Dl RAFFREDDAMENTO totak allz velocita wiax con aria
interna @ 19°C b, od oria estome & 35°C non inferiore a KW 2.3, POTENZA DI
MISCALDAMENTO alls velociti max nclla versione 2 pompa di calore con ara intema a 20°C ed
aria cstema a 6°C non inferiors 2 KW 2,4, POTGNZA Dt RISCALDAMENTO allz velocita max con
baticria ad acqua calda a 70°C cd aria interna a 20°C non jufesiore a KW 2.6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con balicria clelirica nou inferiore a KW 1,7. PORTATA ARIA delfunita
interna canalizzabile alla velocit max non inferiors a m'/h 340 con prevalenza statica disponibile max
di Pa 30, POTENZA ELETTRICA max assorbita (cschusn Ia buttesin clettoea di riscaldamento) KW
1,2. Modello pensike a pompa di ealore.

SOMMANO.

Condizionatore awonomo dambicnic in versione solo ficddo o a pompa di calore con condensazions|
in aria, polenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizinnatore auonomo dunbiente o duc sezioni, per
solo raﬂ'rcddlmcnto oppure a pompa di calore, costiluilo da una unitd estema con ventilatore &

f B ite linca frigorifera precaricata ad una unitd intema che pud essere nella
ile 0 canalizzabile. 11 condizionalore & curiedalo dei dspositivi di
rcgolazione & a)nlrol[o cnn pannelio di comando o con telecomando per il solo modelle peusile ¢ pud
€5361¢ accessoriolo con ung battcria di riscaldamento ad acqua calda con relaliva soada di minitno
oppure con una baiterie di riscaldamenlo cleltrica oppure con sonda estema per Pinlegmzioinc
aulomatica nel funzionamenta a pompa di calore oppure con un dispositive per il funzionsmento dcl
nraffreddzmento a basse tempemture estere. |alimentazione ckiirica pud essere monofase 2 220 V
oppurc lrifasc a 380 V. POTENZA Dl RAFFREDDAMENTO tolale alla velocith max con ana
nterna a 19°C bu, ed arn estemn a 15°C non mferioe o KW 23 POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocita max nella versione a pompa di calore con ariy infema o 20°C ed
aria esierna 2 6°C nop inferiore a KW 24, POTENZA Dt RISCALDAMENTO alla velociti max con
boficria ad acqun calda a 70°C cd aria interna a 20°C non inferiore 3 KW 2.6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con balteria sletitica non inforiore a KW 17, PORTATA ARIA deliunitd
nierna canalizzabile alla velocitd max non inferiore a m*h 340 con prevalenza siatica disponibite max
di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria eleitnea di riscahlamenia) KW
1,2. Disposilivo per basse lempersiure csicme.

KOMMANO..
Maggiorazione per condizionatie comandato da Inverter,

SOMMANQ. .,

Allaccio di condizionalore autanomo ad espansione direlta da wnitid motocondensanic o da rete di
dishibuzione gas frigorilero. Allaccio di condizionatere autonomo ad cspansione dirctte da una uniti

t densante oppure da una reie di distribuzione gas [rigorifero per una lunghiczza massitna di i
20, comprendenic tubi di rame di diatvetro adeguto per fase liquida ¢ fase gessasa, guaine isolante in
clastomero sinictico cstruso di spessorc adcguatn avente conducibilita 3 40°C non superiors a 0042
Wit ¢ faltore di resisienza alla diffusione del vapore mapgpiore di 1600, whezione di scatico
condensa convogliata fino alla rete principole di scarico acque biunche oppure ally rete principate di
scarice acygue nere tramite pozzello sifonain, guaina in plastica per passaggio alimentazionc cleticicn
con celativi cavi proveniomi dallunitd meclocondensantc o dal quadro cheltrico di zona, comprensivo
dei raccordi, sabdature, matetiale per giunzioni. Sono esclusic 13 eventuale reic principale di
distribuzionc gas Grigenfero: Feventuale colletivse di distribuzione; Ia rete principale di scarico,

cad

cd

T
i Pre

100

1,00

1°510,08

1,00

1,00

150,56

0,50

0,50 150,08

na Te
dent

|

;plant! S
L:,;ns. di r\r\ﬁm.t\a

Groch{iiAndrea

1'540,08

150,56,

77004

A RIPORTARE

246068

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerala
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Num.Ord
TARIFTA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

wnita
di
neisyra

IMPORTI

Quantith

unitario TOTALE

RIPORTO

2°460,681

5
14.02.028*.001

6
13.18.001*.002

7
13.15.032°.002

8
13.15.049.002

9
13.16.001*.004

10
NTP.002

SOMMANG...

Allaccio idrico ¢ di scatico, ¢ monfaggio di appatccchi igicnice-sanitari ¢ rubinciierie forniti dalta
|stazione appaltante, Allaccio € montaggio di appacecchi igicnico-sanitari all'intemo di un locale, Sono
compresic fa tubazione di searico Tn polictlens ad alia densitd fino alla colonna principale di scarico;
fa tubazionc ('acciain zincato FM o i polipropilene per distribuzionc di acqua (redda e colda; il
rivestimento delle tubazsonl acqua calda con guai lanic in matenialc sintetico esp classificato)
auocstingucnte, spessore dellisolante a norma di legge Hdotto al 30% per linslaliazione alfintemo di
locali riscaldati; la pasa in opera delfapparecchio sanitario ¢ della relativa nbincticria, 1 inolire]
comprese quanto altre occorre per dace il lavoro finilo Lavobe, lavamani. Diametro minima dellta

tubazionc di scarico mm 40 - dametro minimo dells wbazione di adduzione acqua cnlda ¢ fredda mm
15 {12").

SOMMANO.-

Valvola di intcroelazione a. sfera, passaogio (otake, PN 25-64, Valvola di interceltizione a sfer,
passaggia lolale, tipo pessate, altacchi fileltali, corpo € sfera in oflonc cop guamizioni in PTFE,
idonea per Auidi da -20° C a+1R0* C. DN = L5 (1/2"), PN = 6.

SOMMANO. .

Tubazioni di scarico in PP, giunti 2 inncsio, coutegghate a mewa lincare per condotic staffate verticali
o orizzontali iiemc. Tubezieni in poliprupilenc linguente, per condoite di scarico posate con
stalfapg) in verticale ¢ orkzeontak: all'interno di fbbricati con givizioni a inneste. )t costo del tubo 4

meiro lineare comprende La formitura & posa in opera, i pezzi speciali, gli siaffaggi. Digtnetre «stemo x
spessores D s{mm). Dxs=40x 1.8,

SOMMANO...

Tubo multistrto con un anima di alluminio saldsio a sovmpposizione in seuso longitudisale, in cui
sono cocstrusi allintemo ¢ all'esterno duc strati di polictilene PE-RT. Tuiti gli strati sono unitt ira loro
in modo darevole pet mezzu i wno simio adesivo intermedio. [ PE ¢ un polictilene con ung
resistenza maggioeata alle alle iempemture, confoeme afla norma UNE 10954-1, coateggiato a metro
lineare, adatio per utilizzo sanitario e riscaldaenty, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta
e quaniaitre per il perfeno fanzionamenio con esecuzious secondo la buena regola deflarie, Diametro
naminale: DN {mm). Diamciro estemo x spessore: D x s (mm). DN =mw 16 Das = 16 x2

SOMMANO...

Isolante per tubazioni in guaina di polictitene estruso, per fluidi caldi ¢ Teddi da 8* a 102°C, sy
mm 5, [solante per tubazioni cosliteito da puaina flessibite in polictilenc csiruso espanso o cellule
chiuse, coelMiciente di conducibiiitd 1emmica a 40°C non superiore 2 0,011 W/m®, classe 1 di reazione
al fuoco, campo dimpicgo da +8° a +102°C, spessorc mm 5, comprensiva di cvenluale collante ¢
nastro coprigiunto. Lisolanic & conleggiato per molto lincare di tubo compreso le curve, Valvole ed
accessari a0 venpgono rivestili. Spessore dellisalante: s (unn). Dismelro estcmo del tubo da isolar:
D{nm).s x D=5 x (8 (3/8").

SOMMANO...

Esecuzionc di foro con ausilio di carotatrice su mumture ¢ sofai di qualsiasi gencre per il passoggio
dci nuovi impianti.

Tecno Term}l an!i Sil o,
1l Presidant2 ns. di Ammid

Crocefliindrea
Parziale OPERE TE RAULICHE (Cal 1) cuto)

1,00

1,00

1,00

100

2,00

2,00

19,00

19,00

19,00

19,00

100

300

634,12 634,12

2930t 291,01

16,13 32,26

16,39 110,34

18,92 35948

261 49.59

375,00 1°125,00

S'DGAMSF

A RIPORTARE

506448

COMMINTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasian® 3 - 62100 Maceroia
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Num.Ord wnitd IMPORTI
T MliFF A DESIGMAZIONE DEI LAVORI di & i
misura nnitario TOTALE
RIPORTO 5'064,'"1'
i Operc al NETTO delle SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICIHE {Cat 2}
1
1 Manodapera nesessaria per lescouzione di tmcce a pavimento per lo spostancuta dell’allsccio idrico e
MAN.00L scarico del favabo csistente, & compresa 1a rimarione del matetiale oi risulla ¢ fo smallimento i silo
awtorizzalo, E' compresa la chiusur detle tracee.
lZ.OOI
SOMMANO..| om i2.00 25,00 300,00
12 Manodopera wecessaria per lo scollegamento, siontagpio, successive timontaggio ¢ ricollegamento
MANGD2 el lavabo esistente.
6,00
SOMMANO...| on 6,00 35,00 150,00
13 Mangdopera necessaria per by posa in opera di rivestimieoto con mantanclic 20 x 20 di colore hianco,
MAN.00] comprese opere di shuccatura ¢ materiali
12,00
SOMMANOQ...| om J2.00 25.00 200,00
14 Manadopera aecessaria per Ia posa i operz di canalina @ PVC di colore bisnc, compresi niatermali,
MAN.COG 12,00
SOMMAND..| on 12,00 25,00/ 100,00
Parziale Opere al NETTQ dello SCONTO - MANDDOPERA OFERE TERMOTDRAULICHE (Cat
2} curg| i"550,00
Parzialc LAVORL A MISURA curo) 6'614.48 l
d
TOTALE euro 6'6(4,438
Tecno ImpiaTi Sl
Wl Presiden @ PCans. di Amm.ne
— Clrj plli Antirel
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Agea Vasta n® 3 - 62100 Maceaia
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IMPORTI
¥:‘['{'I'?F"k DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepiloge CATEGORIE
aol OPEREL TERMOIDILAULICHE 506418
002 Opere sl NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE, TERMOIDRAULICHE 155000
Tatale CATEGORIE cure 6°611,48

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUIt MARCHE Arca Vasia n™ 3 - 62100 Maccrata
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Dana, 0)022017

[l Tecnice

L'Tmgresa

TECNO TERMI
PEAminist|
T

NS

Ardres
L

TREWIL

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVOR]
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEELAVORY

IMPORTO A BASE D'ASTA curo 6614.48

di cui ancd per b sicurezza noa soggetli a ibasse eero A0.72
Jlumoﬂn sopgelo a ribasso cure 681,76

Sconto Applicato del 30.70% sy importo soggetta a ribasso curo 47154.65
HiIMPORTO DA LIQUIDARE (impona lavari ribassatoe + oned sicunezza) curo 468517

Somae a disposizione della stazione appaliante per:

IVA su TOTALE LAVORI (22%) ed cveatuali alir: imposte curo 1455, 19

Progetiazione interna art, 113 comima 2 D.lgs 502016 (2%) euro 132,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 1°587.48
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE curo 6727285

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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areavastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANN!
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO - [avori idrici e di scarico per realizzazione nuova
lavanderia
(ORDINE n” 946 del 23/12/2016 — CIG Z761CB2AE®G)

IMPRESA: TECNO TERM IMPIANTI SRL

IMPORTO LAVORIL: Euro 10.677,37 +IVA

CERTIFICATO D! REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche efo integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta TECNO TERM IMPIANTE SRL, corrispondano a quelli previsti dai
progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

- che la contabilitad dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 10.677,37 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,70%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da
pagarsi allimpresa TECNO TERM IMPIANT] SRL il credito di € 1067737 (diconsi euro
diecimilaseicentosettantasette/37).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 20/01/2017

Il Direttorg dej Lavori

{ssime: Nerpiti

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduli del lavor, 40 - 60131 Ancona C.F_ e P.WA 02175860424 sito intemel: www.asur.marche it
Area Vastan.d
Sede Amminisirativa: Belvedere Ralfaello Sanzio, 1 — 62100 Macerata - Tel 0733/25721 - Fax 07332572710



Comune di Tolentino
Provincia di Macerata
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | OSPEDALE DI TOLENTINO
LAVORI IDRICI E DI SCARICO PER NUOVA LAVANDERIA

COMMITTENTE: | ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerata

IMPRESA:

Data,

IL. TECNICO

.f"_ﬂl - AREAYASTAM 3
S TROINAD - s ara

Pribus by Guido Cianciulli - copyright ACCA soltwace S.p A
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Num . Qrdd.
TARIFFFA

DESIGNAZIONE DEY LAVORL

ikl
di
misurit

IMPORTI

Quimtitit

unitario

TOTALE

RIPORTO

I
14.02.028* 007

2
14.02.001 *.004

3
14.02.001%.017

&
14.01.004°

5
14.02.023*.001

LAVORT A MISURA

Allaccto idrico ¢ di scarico, e montaggio di apparecchi igicnico-sanitari ¢ ubinctterie forait dalla
slazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'intemo di un locale. Song
compresi: la tubazione di scarico in polictilene ad alta deasita fino alla colouna principale dh scarica,
la mbazione dacciaio zincato FM o in polipropilenc per distribuzione di acqua fredda e calda ilf
rivestimento delle lubazioni acqua calda con guama isolante in materiale sinetico espanso classificuo
auloestinguente, spessore delf'isolante a nonna di legge ridolio af 30% per linstallazione allintemo i
locali riscaldati: fa posa in opera dell'apparcechio sanitario e della refativa rubinetieria. E inoltre
icanipreso quanto altro eccorre per dace il lavoro finito. Lavatrice. Diametro miinino della tubazione di

scarico mm 40 - diametro minima della mbazione d'adduzione acqua calda e fredda man 13 (127),
Lavatrice Industriale

Lavatrice Nonuale

SOMMAND...

Predisposizionc di allaccio idrico ¢ di scaricn per apparecclio igienico-samitario, fontito ¢ posto in
opera all'interno di bagni, We, docee, cucine ecc. it valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale, comprendente: le valvele suddette, Ic wbazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente atle
prescrizioni del Ministero della Saniti) per distribuzione di acqua fredda # acqua calda, it rivestiniento
delle tubuzioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintctico cspanso classificato
autoustinguenie, spessore dellisolante a nonna di legge ridotto del 30% per installazionc allintenio dei
locali riscatdati, le tubazioni di scarico in polictilene ad alta densita fino alla colonna principale di
scarico. Sone esclusc: ke opere murarie per Paperiera, chiusurz delle iracce ¢ ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: ka femilvma ¢ la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie von relative
rbinctieric, Lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 30 - diametra minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda ¢ fredda mon 135 (172%).

SOMMANOQ...

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparcechio igicnico-sanitasio, formito e posta in
opera all'interno di bagui, We, docee, cucine ¢cc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale, comprendente: le valvole suddcute, be tubazioni in polipropilene o muliistrato, (rispondente alle
[prescrizioni del Ministero della Sauita) per distribuzions di acqua Freddu ¢ acqua calda, il rivestintento
delle twbazioni acqua calda con guaina isofanic in materiale sintetico espanse classificato
autoestinguente, spessore delllisolante a nonna di legec ridotto del 30% per insiallazione allinierno dei
locali riscaldati, e tubazioni di scarico in polictilene ad alta densiti fino alla colonn principale di
scarico. Sono escluse: le opere mutarie per Fapertur, chiusum delle tracee ¢ ripnstno dell'intonaco.
Sono inolire esclusi: 1a fomitum ¢ 1a posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetierie, Scaldacqua cletirico - diamciro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (12").

SOMMANO...

Presa d'acqua. Presa d'acqua costiluita da un rubinetto eromato con estremitd predisposta per attaceo

con portagomtna, fomita e posta in opers. E' compreso quanto occome per dase il lavoro finito ¢
fimzionaute.

SOMMANO...

Lavello a canzle in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetsificata (vitreous-china), fomite e
posto in opera, completo di mensole di sosicgno di ferro o ghisa smaltaca, i copriginmi trasversadi per
il momaggio i batteria di piletie, il sifone, i wbi di prolungamento a parete con relativo rosone,
maorsett, butloni, viti, tappi di gonuua con catenella, 1 fuito in oftone del tipo pesante cromato. Sono
comypresi: il mecordo alla whazione d'sllaccio; Tassistenza muraria. E* inoltre compreso quanto altro
oceome per dare il lavoro finilo, Sono esclusi: la mbinetteria; le wbaziond di allaceio ¢ di searico.
Delle dimensioni di circa cm 120x45520.

SOMMANO...

Gruppe miscelalore monocomando cromato per lavello con bovea di crogasione girevale. Gruppo]

cad

cad

cad

cid

cad

3.00
1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1.60

300

133,54

231,64

133,94

300

TEC

—

1,00

100

109,07

(3]

0 TE mmzpmmt
44 Crocell

276,27

lare Unico

335.76

231,64

133,94

12721

LRAR

276,21

. A RIPORTARE

1'504,82

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62 100 Macerata
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N Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

misura

IMPORTI

Cuanlila

wnitars

TOTALC

RIPORTO

17504 42

14.04.018*

7
13.10.023*.004

8
13.18.001%.002

9
13.18.016*.002

10
13.17.004* 001

11
13.17.0174.001

12
13.13.003*.001

13
13.18.001+.003

nuscetalore monaconiando cromate, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavelto con bocea
di crogazione girevole della funghezza di circa cm 20, corredato di raccondi, con filtro incorporato

perfettmmente funzionante, fomito ¢ posto in opera. £ compreso quanio occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO...

Produttore di acqua calda costituite da scatdacqua ad accumulo cleltrico o termoelettrico. Scaldacqua
cletirico o termoeletirico da installare a visla costituito da caldaia vetroporcelfanata con garanzia di 5
anai coltawdata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con polenza max di KW
1,40, tenuwostato di regolazione, temyomsetro, staffe di sostcgno, valvola di sicurczea, flessibili di
collegamenta alla rete wdnca, valvola di intercettuzione 8 sfers sullingresso dell'scqua fredda,
conprensive i fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti eletwici, escluse le linee di
alimentazione. Scaldacqua vesticale elettrico da | 50

SOMMANOQ...

Valvola di interceitazione a sfera, passaggio lotale, PN 23-64. Valvola di intercetiazione a sfera,
passaggio lolale, lipo pesante, attacchi filettati, corpo = sfera in oftoue can guamiziom i PTFE,
idonca per Nuidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (127}, PN = 64.

Gruppo di Sicurezza Scaldacqua

SOMMANO...

Valvola di ritegno con olturatore a molla, attacchi filerati, PN 20. Valvola di ritegno con oturatore a
molla, installabile in qualunque posizione, attacchi Gletati, idonea per liquidi & gas five a +100°C con
20 bar ¢ fine a +170°C con 7 bar. Diametro nomisale 15 (1/2), PN = 20.

Gmuppo di Sicurczza Scaldacqua

SOMMANQ...

Valvela di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti nen soggetti a controlle ISPESL.
Valvela di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 4 - 1L5-2-25-3-6-7-8
bar. Biametro nominale = 15 (1/2%),

Gruppo di Sicurczza Sealdacqua

SOMMANO...

Vaso di espansione chiuso con membrana alessica per impianti irosanitari, Vaso di cspansione
chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacita fino a 235 litn,
collavdate ISPESL per capacitd olire 25 litsi ¢ eompicio di valvola di sicurezza e manowetr,
Pressione max di esescizio non inferiore a 8 har. Diametre attacco: D (mm). Capacith =12, D =20
(3M47).

Scabdacqua

SOMMANO...

Riduttore di pressione per aria, ncqua © gas nculri, attacchi filetian, PN 25, Riduttore di pressione del
tipo u membruna con sede wnica equilibeata, idonco per acqua, aria e gas neutri fino a 80°C, corpo &
calotta in ottane OT 58, filtro in lamicm inox, sede ed olturatore in resing, gruppe [ilire - regolatore
facifinente intercmmbiabile, attaccli flctuts, pressione max a monic 25 bar, pressione in uscita
regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di rmecordi a bocehettone, Portala nominale di acqua con velociti
del thiido non superiore a nv's 1,5: Q (m/h). E' compresa quanto aliro ocearre per dare il favoro finito.
Diameteo nominale: DN (mo). DN 15(127)Q =0,9,

SOMMANO...

Valvolu di inteicellazione u sfen, passaggio totale, PN 25-G1. Valvola di intercettazione a sfera,
passaggio tolale, tipo pesante, aftacchi filetiati, corpo ¢ sfem in otione con guannizioni in PTFE,
sdonea per Muidi da -20° C a +180° C. ON = 20 (344™), PN = 42

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

100

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00/

17441

241,11

16,63

21,67

4361

19,80

50.9%

174,41

241,14

16,13

2067

45,61

39.40

50,99

A RITORTARE

209,54

COMMITTENTE:

ASUIR MARCHE Arca Vastan® 3 - 62100 Macemtn
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Mun.Ord G el
TARiFFA. DESIGMAZIONT. DEI LAVOII di Quamlita
misira unilacn TOTALE
RIPORTO 2°094,54
500
SOMMANO...{  cnd 500 19,32 ')6,60r
14 Valvola di intercettazione a slera, passaggio [ofale, PM 25-64. Valvola di intercettazione a sfem,
13.§8.001*.002 {passnggio totale, tipo pesante, aracchi fileltati, corpo ¢ sfera in onone con guamizioni in PTFE,
idonea per Luidi da -20° C a+180° C, DN =15 {122"), PN = 64
1.00
SOMMANO...[ cad 1,00 16,13 16,13
15 Tubo mudtistato con un anima di alluminge saldato a sovrappesizione in senso longitudinale, in cul
13.15.049.004 souo coestrusi all'intemo e allesterno due strati di polictilene PE-RT. Tumi gli strati sense uniti tm foro
in moda durevole per mezzo di wno strmito adesivo intermedio. (I PE & un polictilenc con una
resistenza maggiorati alle alic temperiure, conforme alla norma UNI 10954-1, contepgiato a melro
lineare, adatto per utilizzo sanitario ¢ riscaldamento, comprensévo di pezzi speciali, materiale di tenuta
e quant‘aliro per il perfetto fimzionamentn con esccuzione secondo la buona regola deflarie. Diamelro
nominale: DN (). Diametro estemo x spessore: D x 3 (mm). DM = mm 20 Dxs = 20 x 2,25
11,00
SOMMANO. ., m 11,00 19,78 117,58
16 Isolanle per jubagiont in guaina di polictilene estruso, per Muidi caldi ¢ freddi da 8° 4 102°C, spessore
13,16,002*.003  |mun 9. Isolanic per tubazioni costituite da guaina flessibile in polictilene estruso cspanso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40°C non swperiore a 0,041 Wim', classe | di reazioue
al fuoco, campo dlimpicgo da +8° a +102°C, spessore mn 9, comprensivo di eventale collanie ¢
rastro coprigiunio. Lisolante & canteggiato per metto lineare di tubo compreso le curve. Valvole cd
accessori non vengono rivestiti, Spessore dellisolante: s (mum). Disawetro csiemo del wbo da isolare;
D{mmLsxD=9x22{112"}).
11,00
SOMMANO... n 11,00 4.19 46,09
17 Tubazioni di scarico in I'F, giunti a innesto, conteggiate a metre lincase per condotle staffate verticali
13.15.032* 004 |o orizzontali intemc. Tubazioni in polipropilenc autocstinguente, per condotte di scarico posate con
staffagei in verticale o orizzontale altinterne di fbbricati con giunzioni a innesto. 1l costo del twbo a
metro lincare comprende Ia foruitura ¢ posa in oper, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diamctro csiemo x
spessore; Dx s(mm), Dxs=75x [9
3100
SOMMANO...Y  m 3,00 27.04 81,12
13 Tubazioni di scarica in PP, givnti a innesto, conteggiate a metro lineare per condoile intermie inteme
13.15.033%.005 |o cstcenc ai fabbricati. “T'ubazioni in polipropilene autoestinguente, per condelte di scarico interrate
all'intemo o allesterno di fabbricati, con giunzioni a innesto. H coste del tubo a metro lineare
comprende la fomitura e posa in opers, i pezzi specinli. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
pavimentazione, Diamctro cslemo x spessore; D xs{um). Dxs=110x2.7.
1000
SOMMANO..f m 10,00 31,78 317,80
19 Silone di ispezione. Sifone di ispezione in ghisa del dimnctro di mm 100, fornito ¢ posto in opera, E'
i4.01.007 emupreso quante occome per dare il lavoro Ninito ¢ funzionante.
1,00
SOMMANQ...| cad 52.33 52,33
TERM ISPIANTI S
20 Statluggei di sostepno per tubazioni da realizzace in profilati di acciaio ueru o zincato. Stalfaggi di 1t ’SI. g Uﬂlm
13.15.013*.002 [sostegno per tubazioni da realizzare in profilali i lerro vario, opportunamenic sagomati, da Andre aileall
contegpiare a K, comprensivi i materiale di fissaggio, vericiatura con doppia mano di antiniggive :
ed il fissagypio. Stulfaggi in acciaio zincalo.
26,00
A RIPORTARE 26,00 292219

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Maccentla
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Num.Ord nili IMPORTI
TI\RiFFA— DESIGNAZIONE DEI LAVOIU di Quanlili
s unilariv TOTALE
RIPORTO 26,00 2792219
SOMMANO..| ke 26,00 7.84 203,84
21 Manufatii in acciaio per travi e colonne in pwofilati. Manufalli in accinio per fravi ¢ colonne, realizzati
11.01.004.003 m profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a calde, fomili ¢ posti in opera in conformita alle
|norme CNR 10011, Sono comprusi: I piasine di base e di altacen; il waglio a misur; le forature; le
flange: fa bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o satdatura; eic, E invlire comprese quanto alir
accarre per dare Fopera finita. Sono eschusi i tmtamenti protettivi e le vemicistore che vereanno
compulali 2 parte, Tubolari con saldatura, in acciaio Fed 30D,
109,82
SOMMANO..} ke 109,82 j 86 42391
22 Mauufatit in aceisfo per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metlliche secondaric
11.01,005.001 (urcarecei, membraluce secondarie in genere, imgidimenti verticali ¢ orizzontali, etc.) in profilaii a
freddo compresi i pressopiegati ¢ prolilali a caldo, forniti ¢ posti in opera in confonmiti alle nonue!
CNR 10011, Sone compresi: le pinstee di alaceo; il taglio a misura; le forature; le Mange; la
bulionatura (con bulloni di qualsiasi classe} o saldawra; ete. E' inoltre cempreso quanto allvo occorme
per darc l'opera finita, Sono esclusi i tmitamenti protettivi ¢ I vemicialure che vemanna computati a
partc. Con profilati a freddo (cnpresi pressopiegati).
3198
SOMMANG...| &g 3308 198 104,26
2} Taglio della pavimenlazione in conglomerato  bituminoso. Taglio della pavimentazione in
19.03.00m conglomcerato biminoso seconde wna sagoma prestabilita, eseguito con Mimpiego di macchine
speciali 2 lama diznantata compresa Yacqua di raffreddamento della lama « lo spurgo del iaglio. Per
metro lincare di taglio singolo.
17,90
SOMMANO... m 17,90 5.82 104,18
24 Escavatore gommato con 4 stabilizzatort ¢ lama anteriore o posteriore; compreso consunii, carburanti,
28.03.007.002 lubrificanti, normale manutenzione cd assicuraziom R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo 2
carico del noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sacd valutato a parte con il prezzo,
dell'operaio specializzato Massa i assetio operativo di 15000 ke
47.00
SOMMANO..| & 47,00 39,66 1°364,02
25 Awtocarrd con cassone ribaliabile. Sonio compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normate
28.01.003.011 nanulenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni ¢ welative ore di fenno a corico del
noleggiatore; ¢ inolire escluso il personale alla yuida che sard valutato a parte con il prezzo orariv
dell'operaio specializato Autocarro a qualiro assi 8x4 coa cassone ribaltabile con massa totale a lerma
di 32000 kg ¢ portata utile 22000 kg
47,00
SOMMANO..| b 47,00 40,84 1'919,48
26 Elememto prefabbricato camabile i cemento vibrate per prelungare i pozzeni, fornito e posic in opert.
18.09.004%.002 [Sono compresi: Ja sigillalura ¢ la formazione dei fori per if passaggio defle wbazioni. E' inolire
compreso quanto alife cccome per dare Fopera finita ¢ funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco,
Dimensioni inteme cm 40540 per altezze da cm 10 a e 40
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 5305 53,05
27 Fomilum ¢ posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi formm ¢ dimensione, in .
18.09.011* ghisa sferoidale, con sesisienza a roflura maggiore di 25,0 t ed alire canaticristiche secondo nonme TECNS) TERMI AN \‘.l LA AN
vigenti - Classe C 250, rivestito con vemice bituminosa ¢ con coperchio dotato di barretta per il L'Ammini Unico
sollevamento. Superficie pedonahile antisdrucciolo. E' inolire comprese guanto altro occore per dare Aﬂdl’e mbetli
Popera finita,
28,60
A RIPORTARE 28.00 759193

COMMITIENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® I - 62100 Macerails
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MNum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

(R
i
misura

IMPORTI

Onanting

unitacio

TOTALE

RIPORTO

28,000

7591,9)

28
02.02.003*.001

29
19.13.002

10
19.13.014*

n
03.03.001%,005

32
MAN.0OL

33
MAN.002

SOMMANO..,

Rinfianco eseguito a mane. Rinfianco di tobazioni o pozzenti, con winteriali scevei da sostanze
organiche, foriti o borde scave, cscguilo a mano. Sono compresi gli oncri accessari per una correfta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti), E inolire compreso quanto aliro
occome per dare lopera finita. Con sabbia nitorale di lume.

SOMMANO..

Strato di fondazione in nusio cementato. Strato di fondazione in misto cementalo, di qualsiasi
spessore, costituito da uaa miscela {inerfy, acqua, cemento) di appropriata granulomedria in tullo
nspondenie alle preserizioni detle Notme Teeniche compreso l'onere def successivo spandimente sulla
superficie dello strato di wna mano i cnwlsione bitwminosa nella misuea di kg | per n?, saturata da
uno strato di sabbia; compresa Ja fomitura dei inateriali, prove di 1aberatorio ed in sito, lavorazione ¢
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni aliro onere per dare il lavoro compiulo
secondo le modalitd preseritte, misurate in vper dopo compressione.

SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opers di conglomerato hituminoso a caldo per microtappeto. Fomitum e pasa in
epera di conglemicraio bituminaso a caldo per microlappeto costituito da usa miscela di pictrischeni e
sabbie i |* eategoria ¢ hitvmi modificnti con clastomeri. Gl inenti dovramo essere costituiti da
clementi sani, duri di forma policdrica, puliti, esenti da polveri ¢ da matcriali cstranei con perdita in
peso alla prova Los Angeles esepuita sulle singole prazature inferiore od uguale al 20% e cuellicicntc
di fevigalczza accelerata (CLA) maggiore od uguale a 0.47. - L'aggregato fino deve cssere costituito
da sabbic di frantwmazione ¢ da sabbic nawmli di Gume con percentuale delle sabbie di
frantumazione uguale o superiori all' 35%; con equivitlente in sabbia superiore od uguale a 80 I
bitunte = 3% 6% ¢ dovrd essere impiegalo bitlume modificato per microtappeti ad clevala rugosita
(modifica con elastonieri SBS-R in mgionc de¢l 5% 6%). Nella fomituca del mictolappeto ¢ esclusa la
mano di attacco costituita da crulsioni ¢fo bitnmi modificati; compresa la sicsa, (effetuala da idoniee
macchine vibrofinitrici approvate dalla D.L. in perleilo state di efficienza e dotate di amomalismi di
autoliveltamento, chie dovranua comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranalure, fessweazioni ed esenlc da difclti dovati a segregazione) la compattazione (realizzata solo
con rulli a ruote metalliche di pese minimo di 10 Tonn. ¢ caraneristiche tecnclogiche avanzale in
modo di assicurure il regivngimento della massima densiti olenibile, non inferiore al 96% di quella
Marshall), fa fornitura di attivanti ed ogni aliro encre per dare il lavaro finito a perfeia regola d' arte.
Misurato per ogni m? e per ogmi cmn di spessore

SOMMANOQ...

Calcestruzzi a prestazione parantita. Fomitum ¢ posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garamtitn sccondo la nonmativa vigenie, preconfezionato con aggregali di varic pezzature atte ad
assicurarc un assortimento granulometrico adeguato con diametro mitssimo deil’aggregato 32 nun e
classe di consistenza S4. [ compreso nel prezzo: il trusporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'sutobetoniern per lo scarico, ogui alirm onere e magisicro per dare i
canglomemti escguiti a regola darte. Sono cseluse ke armansre metalliche, le cassafonne ¢ il
pompaggio da compensarsi con preezi a parte. £ escluso Tanere dei controlli in corso d'epera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norwne Tecniche per ke costruzioni. Itck 25 Mpa

SOMMANO...

Manodopera - Condutiore Escavatore.

PN St oumano...

( Amani
andreg(Qrocett

Mancdopera - Conduntarc Autocarro,

SOMMANG

kg

m*

mixem

28,00

1,50

1.50

k30

150

34,00

34,00

0,12

0,12

47,00

47,00

2,82

62,65

53,50

3,16

134,00

34,49

47,00

47,00

3449

18,96

93,94

80,25

107.44

16,08

1'621,03

162103

A RIPORTARE

11°210,70

COMMITUENTE:

ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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Uil i

Geom, i

AU NERPIT

#3TA N 3
Pt Eat

(e

Num.Ord unili {MIPORTI
Tl{?{iprr:t\' DESIGNAZIONE DL LAVOR) i Quamtiti
’ ! s umitarie TOTALC
RIPORTO 11721070
34 Manodopera necessaria per I realizzazione di tmcee su cemento anmalo esguite a mana con sdoenca)
MAN.003 alrezzatura quate frulline ¢ martello demolitere, per il passagpio dei nuovi inspianti.
56,00
SOMMANO... h 56,00 3449 1793144
35 Manodopera necessaria per bt zincamn a freddo dei manufari in acciaio, ¢ compreso o zincante @
MAN.004 freddo.
8,00
SOMMANO..[ h 1,00 449 275,92
36 Manodopera necessaria per Ja modifica delle tubazioni idriche esistenti dellacqua calda ¢ [redda
MAN.005 sanitaris mediante opemzioni di 1aglio detle tnbazioni ed inserimento di pezzi speciali, é conpreso il
maleriale vario di consumo ¢ la minuta,
8,00
SOMMANO...] h 48,00 34,49 163552
Parziale LAVOLU A MISURA cuto 137073,58
TOTALE curn 15'073,58
Data, T L _
TECNO TERM IMPIANT! S.r.i.
Il Teenico L'Aﬂl n tom r"'co
."-_SUQ - A CIOCE (

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUR MARCIIE Ares Vasta n® 3 - 62100 Macenila
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Data, 0}022017 AU

Il Tecnlco Geon.

L'Impresa

e

IMIFORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVOIL
TOTALL
RIPTORTO
OUADRO ECONOMICO DEI EAVORT

IMPORTO A BASE DYASTA curo 1507053
Ui cui onen per la sicurczza non sogeedti a basso coro 75268
Impono sopgento a ribasso cwo 147319.90
Sconte Applicato del 30.70% su impono soggeito a ribasso euro 97923.69|
|IMPORTO DA LIQUIDARE (impocto lavori ribassato + aneri sicurezza) curo 10°677.37
Somme a disposizione della stazione appaliante per:

IVA su TOTALE LAVORI (22%) ed eventuali aline imposte euro 1M6.19,
Progettazione intecna ar. L1 comma 2 D.Igs S0/2016 (2%) curo JorAa7
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE curo 3617.66
TOTALE GENERALE LAVORI AL NETTO DELLO SCOMTO curo 14'295.03|

sl B L8P

-1

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Macenla
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OGGETTO: LAVOR! ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE Dl TOLENTINO — opere realizzate nel “corpo D"
modilica impianto elettrico ambulatoric AD! pianc terra, modifica impianto elettrico {uci scale,
rualizzazione impianto elettrico nuava portineria, realizzazione illuminazione esterna rampa
accesso nuovo punto di prime Intervento, modifica impianto elettrico ambulatorio piano primo,
modifica impianto elettrico tuci scale, realizzazione impianto elettrico nuovo punto primo
intervento, realizzazione impianto elettrico nuova lavanderia,modifica impianto elettrico
ambulatorio pediatria piano primo.

{ORDINE n® 947 del 01/12/2016 ~ CIG Z951CB2A66)
IMPRESA: ARTIGIANA ELETTRIKA SRL

IMPORTO LAVORI:  Euro 14.994,07 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso
dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del
cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle
opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si @ riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e
magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom.
Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR
MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in
consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.
Considerato che:
- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta ARTIGIANA ELETTRIKA SRi, corrispondono a quelli previsti dai
progetti approvati;
che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
che | medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;
che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 14.994,07 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 25,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con I'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa ARTIGIANA  ELETTRIKA SRL il credito di € 14994,07 {(diconsi
quattordicimilanovecentonovantaquattro/07).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 15/11/2016

L'Impresa
ARTIGIANA EL SRL
ARTIGIANA Y YKA S.R.L
Sedp L@

_Pinzzale A, Cinbofti, 5000035 jesi B (An}
Sede Operatiya e inistrativa

Via Moscasi. 173 - #2111 §ingoli (Mc)
Part. VA e Cad. [ /D AT6H20434
1 Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F . e P.IVA 02175860424 sito internet: www asur.marchei
Area Vastand

Seda Ammenssirativa; Betvedere Raltaefio Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 0733425721 - Fax 07332572710



FARTIGIANA
ELETTRIKA.

T A

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI

TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016

Estratto Conto N° E179-16

N® DESCREIONE | UM, |

QTN | UNITARIO TOTALE

UFFICI INGRESSO

Punio luce e punto di comande sottotraccia esclusa a finea dorsale. Punlo luce e
punto i comando soflotraccia eschisa la linga dorsale, fornito @ posio in opera.
Sono compresi: '@ scalole di dervazione; i morsetli a mantelo o con
caralieristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima
15.01.001 di fase & di leera pari a mm? 1,5; la scatola portatiutio incassata a murg; # frutto; ka
placca in maleriale plastco o metafico; la tubazione in PVC autoeslinguentc

incassata soito intonaco. € inolire compreso quanto altro occorre per dare i
tavora finito.

15.01,001.001 |Funio luce comandato dreftamente dal quadro o derivaio {semplice). [ cad |

2 1 € 28,50] € 57,00

15.01.001.003 JPunto di comando (internuttore, pulsante, devialore eic.). [ cad |

] € 40,00] € 80,00

Punlo presa satiolraccia escwsa l2 finea dorsale. Punlo presa softotraccia
esclusa la finea dorsale, lomilo e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
dervazione incassala a muro; i morselli di derivazione a mantello o con)
caratterisliche analoghe; i conduttori del ipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima
di fase e di terra pani a mm2 2,5 (per prese fino a 184), mm?* & (per prese fino a
15.02.001 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla daerivazione della dorsale; @a
scalola portafrutto; il frutto; a placca in materiale plastico o metallico; ta tubaziane
in PVC auloestinguenie, incassata sollo intonaco, £ inolire compreso quanto aktro
occorre par dare il lavoro finito

15.02.001,001 |Per presa 2x10A/16A+T, 0 lipo UNEL | cad |

2| € 43,001 € 86,00

Plaforicra di emergenza con grado IP55, in classe 1l di isclamenta. Plafoniera di
emergenza con grado P55 realizzata con corpe e schermo in policarbonato
autoestinguente, autonomia minima 1 b, lomila e posta in opera. S0no compresi:
15.08.019 gl accessori; i tubi; gli starter, i reattori; Finverler; la baferia al M - Cd; il
pittogramma normatizzalo a doppio isolamento; la lampada fuorescente
compatia. €' inolire compreso quanto altro occorre per dare fopera finita,

$5.08.015.004 |[1x24 (solo emergenza). | cad |

2 | € 132,00] € 264,00

Linea elefirica m cavo multipolare fessbile isolato i EPR softo guaina di PVC non
propaganie fincendio, sigla o designazione FG70R 0,6/1kV, Linea eletlrica in cavo
multipolare flessibite isolato in EPR sotlo guaina di PVC non propagante Fincendic,
sigla di designazione FG70R 0.6/1kV fornita e posta in opera {nei cavi quadsipolari
di sezione superiori a mm? 25, il 4° condutiore va consideralo di seziona inferiore
15.04.002 secondo quanto prescritio dalia normativa vigente). Sono compresi: finstallazione
su tubazione in vista o incassala o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a lenuta; i lerminali. £ inolire compreso quanto altro occome per dare i
lavoro finito. Sono escluse: fe canalizzazioni e le scalole di derivazione

15.04.002.021_[3x4 mm?

[ mt ] 45

€3.91] €677,30

15.04.002.029 {3x1.5 mm?

[mt | 30 ] € 2,45] € 73,50

Interrutiore differenziale puro sprowvisto di protezione magnetotermica. nterrutiore
diflerenziale puro sprowisto di protezione magnelolermica anche per correnli
diflerenziali pulsanti @ componenti continue, fomito @ posto in opera Sono
compresi: la quola di cablaggio; gli accessori; d montaggio su quadro su profilalo
DW. E inolire compreso quanio altro occome per dare il lavoro finito, E' esclusata
[quota di carpenteria.

15.06.005

15.06.005.001 |Bipolare da 10 a 16A con [d: 0.03Apercp.ecc. Tead [ 1 | € 81,00) € 81,00

[interrutiore avtomalica magnetolermico, caratieristica G, polere di interruzione
BKA.  hteruttore auvtomalico magnelotermico, caratleristica C. potere di
interruzione 6KA. fornilo e posto in opera su modula DIN. Sono cempresi: la quota
di cablaggio; gli accessori da inserite alfinterne del quadro. E' inollre compreso
quanto altro occome per dare i lavor finito. E” esclusa la quota di capenteria.

15.06.0M

Sede |.sdEnje

ARTIGIANAME l:‘.l;' LKA S.R.L.
Pinzzale A. Ciaborti{sf- GpO3S fesi ¥ (A

Sede (Onerativn miniscentieg
L) ]

Via Moscosi, 173 - §i2 Cinguh {vic)
Par, IV A ¢ Cod SCO0Y AT6H204734



"15.06.001.008 |Bipolare da 10 a 32A - GKA Jecad | 1| € 40,00] € 40,00

CONDIZION! DELL" ESTRATTO CONTO

IVA a Vs. Carico
Prazzi Netti

Via Moscosi, 173 - 6301 jngaki (Mc)
Part, VA e Cod. Fige. HJ476H20434

TOTALE GENERALE | € 135860

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscasi, 173 - 62011 Cingoli (MC) - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103
Sede Legale: Piazzale Ciabotli, 8 - 60035 - JES! (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
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S ARTIGIANA

,>"W ELETTRISA

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE D!
TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli Ii, 25/12/2016 Estratto Conto N° E179-16

N° DESCRIZIONE lu.u.l aTA l UNITARIO TOTALE

RECEPTION

Punip presa in vista esclusa [z inea dorsale. Punto presa in vista esclusa la inea
dorsale. Sono compresi; la scatola di denvazione in PVC auloeslinguente; ia
\ubazione rigida o canaletia ¢i analogo materiale, posala in vista dalla fnea
dorsale; i condullori tipo HO7V-K o NQOTVK di sezione minima Ji fase e di terra pari
15.02.002 a mm? 2,5 (per prese fino a 16A} e mm? & (per prese fino a 32A); le scalole
portatnitto, il frutto; gfi stop: le vili di fissaggm: i collari; le curve. E” inoltre compreso)
quanto allro occorre per dare il lavoro finito.

15.02.002.001 |Per presa 2xi0A16A: T, o lipo UNEL [cad] 5 | € 40,00] € 200,00

15.02.002.002 |Per ogni frutla in pil sulla stessa scalola. [cad] 5 | € 8,001 € 40,00

Linea elelisica in cavo multipolare flessible isolato in EPA sollo guaina di PVC non)
propagante lincandio, sigla di designazione FG7OR 0.6/1KV. Linea elelirica in cavo
multipolare flessibile isolato in EPR softo guaina di PYC non propagante Tincendie,
sigla di designaziona FGTOR 0,6/1kV fomita & posta in opera (nei cavi quadripolari
di sezione superiofi a mm? 25, il 4° condutiore va considerato di sezione inferiore
15.04.002 secondo quanto prescritio dalla pormativa vigente). Sono compresi: Minstallaziong
su tubazione in vista o incassala o su canale o su passerella o graffenata; le
giunzioni a tenula; i terminali. € inoltre comprese quanto alir occarre per dare #
lavoro finilo, Sono escluse: fe canalizzazioni e te scatole di derivazione

15.04.002.021_Jaxd mm? [mt 1 25 | €391} € 677,30

Canale mullifunzionale a sezione reftangolare. Canale multifunzionale a sezione
rettangolare porla cavi e porta apparecchi in maleriale plasiico isofante anti urto, in
colore bianco o assimilabile. Fomnito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio
15.05.019 asportabile; fe giunzioni; i fissaggi in conlormila alla normaliva vigenle, grado di
protezione IP4X. £ inolire compreso quanto altro occoste per dare il lavoro finito.
Nelle misure di attezza per profondith assimitabile a:

15.05.019.006 [Elemento retilineo assimilabile a mm 80x40. fm [ 6 | € 14,50] €87,00
15.05.018.041 |Angolo piana o derivaziona B0xa0 mm [ecad [+ 1 € 6,50] € 6,50
15.05.019.024 |Angelo inlemo o esiorao variabile 80x40 mm [cad [ 1 | € 8,50] € 6,50

NP.002.001 Gruppo di continuitd 1000VA 12 minuti di aulonomia, on-line, monolase, completo

00
di spinotii di collegamento ¢ quanto altro occore per dare il lavoro finito cad U € 600,00 S
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CONDIZION! DELL® ESTRATTO CONTI
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TOTALE GENERALE | e 161730

Sede Amministraliva e Operativa: Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli {MC) - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103
Sede Legale; Piazzale Ciabolli, 8 - 60035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
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FARTIGIANA
ELETTRICA .

ESTRATTO CONTO IMPIANT! ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI
TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 28/12/2016 Estratto Conto N*® E179-16

Ne DESCRIZIONE |u.u.| aTA ‘ UNITARIO TOTALE

LUC1 ESTERNE

Punio luce e punto di comande in vista esclusa la finea dorsale. Punio luce e punto
oi comando realizzali in visia esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scalole
di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canalkeiia di analogo
matenale, posata in vista dalla linea dorsate; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7TV-K di
15.01.002 sezione minima di fase o di lerra pari a mm? 1,5; le scatoe portafrutto: il frutto; g
slop; ke viti di fissaggio; i collari; le curve. £ incitre compreso guanto atlro occorme
per dare il lavovo finito,

15.01.002.001 [Punto luce comandato direttamente dal gquadro o derivato {sempkce}. lcad | 2 1 € 38,00| €72,00
Proietlore con corpo in acciaio, schermo in velro, PSS, 30W a LED, completo dil
NP.001.002 |statfa di fissaggio, alimentatore elettronico e quanto afiro occorre per dare il lavoro| cad 2 €75,00 € 150,00
{inita

Interruttore  crepuscolare compieto o fotorilevalore a sensibility regola-bile.
|termutiore crepuscolare completo di folorilevalore a sensibilita regolabile, reld
15.08.039 alimentats a 220 V. fissato e posio in opera. Sono compresi il monlaggio. #| ead 1 € 215,00 € 215,00

collegamento sletrico al quadn sia per Fatmentatore che par i comandi. £ inolire
compreso quanto altro occomre per dare il tavoro finilo

adrearaa
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CONDIZIONI DELL® ESTRATTO CONTO

VA a Vs. Canca U .
. Frozzi Nert ARTIGIANA ELEMIKA $.R.L.

Sede Operaciva
Yia Moascosi, 173 -|s2
Pare. WA & Cod.
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TOTALE GENERALE | € 437,00

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (MC) - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103
Sede Legale: Piazzale Ciabotti, 8 - 80035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
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ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI

TOLENTINO (MC} - ASUR MARCHE

Cingoli Ii, 28/12/2016

Esiratio Contc N° E179-16

No

DESCRIZONE

|u14.| QTA | UNTTARIO

TOTALE

AMBULATORIO CHIRURGICO

15.01.002

Punto luce e punto di comando in visla esclusa la finea dorsale. Punig luce e punto
di comando realizzali m vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole
di derivazione in PVC auloestinguente; la tubazione figida o canalefla di analogo
materiale, posata in vista dalla finea dorsale; | condutiori tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le scalole portafrutto; il frutto; gi

stop; le vili di fissaggio: i collari; le curve. E' inolire compreso quanio aliro occome
per dare il lavoro fintto.

15.01.002.001

[Punlo luce comandato direttaments dal quadro o derivato {Semplice).

[ cad |

€ 36,001 €72,00

15.02.002

Punto presa in vista esclusa la Enea dorsale. Punto presa in vista esclusa la nea
dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; fa
tubazione rigida o canaleta € analogo materiale, posala in vista dafla knea
dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di lase e di lerra pari
a mm? 2.5 (per prese fino a 16A) e mm? & (per prese fino a 32A); le scatole
portalrutio, it frutto; gli stop; le viti di fissaggio: i collari; le curve. ' inolire compreso
cquariio alro occorre per dare il lavoro finito.

15.02.002.001

[Per presa 2x104/16A+T, 0 tipo UNEL

] cad |

a | € 40,00/ € 120,00

15.05.020

Minicanale in malenale plastico anliurto. Minicanale in materiale plaslico antiurio ¢
auloestinguente con grado [P40, instaliabile sia a parete che a solfito, fomito e
posto in opera. Sona compresi: gli accesson per le giunzioni ed i fissaggi ed il
coperchio avvolgente, nefle misure assimilabifi alla dimensione fiportala nella

sotigvoce (altezza per profonditi). €' inoltre compreso quanto aliro occoree per
dare i lavoro finito.

15.05.020.001

|Elemento retifiineo larghezza assimilabile a 20x10 mm

| mt |

9] € 6,00] €54,00

NP.001.002

Plafoniera con corpo in policarbonato, schermo in plexiglass PS5 di fipo a LED
48W completa di alimentatore eleftranico. e quanto allro occorre per dare il lavorol
finito

cad

2 € 105,00 € 210,00

CONDIZIONI DELL® ESTRATTO CONTO
VA a Vs. Carico
Prezzi Netti

Pinzzale A Ciabotti,
Sede Operativa e 4
Jia Mosensi, 173 - b
Par:, VA e Cod. Fisg.

ishrativa
oli {Mc)
GR20434

TOTALE GENERALE

[e 45600

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (MC) - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103
Sede Legale: Piazzale Giabalti, B - 60035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
Cod Fisc./Part.IVA 01476820434 - www.artigianaelettrika.it of
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ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRIC! A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI
TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli Ii, 29/12/2016 Estratio Conto N* E179-16

N° DESCRIAONE |u.u.| u.m] UNITARIO | TOTALE

MODIFICA LUCI SCALE E CORRIDOIO

Apparecchi modulasi da insenre su quadro elelirico con atacco DIN. Apparecchi

modular da inserire su quadto eloirico con attacco DIN, forniti @ posti in opera.

15.06.018 |Sono compresi: il cablaggio: gii accessori; il montaggio. E* compreso quarto altro
occorre per dare il lavoro finito. E° esclusa 1a quota di carpenteria.

15.06.018.035 Oralogio programmatore giornaliero + setimanale digitale (100h) a 2 uscite. cad 1 € 159,00 € 159,00

15.06.018.028 [Relé passo-passo 2 contatli 168A [cad [ 1

1L € 35,00 € 35,00
| 15.06.018.050_|Coniati ausiliari 1NA + 1NC OF [cad T + | € 20,00 € 20,00
rLlnea eleftnca in cavo multipolare dlessibile isclata in EPR sotio guaina di PVC non
propagante Tincerdio, sigla di designazione FG7GR 0,6/1kV. Linea eletirica in cavo
multipotare liessibile isolato in EPR softo guaina di PVC non propagante flincendio,
sigla di designazione FG70R 0.6/1kV fornita e posta in opera {nei cavi quadnpolar
di sezione superiodi a mm? 25, il 4° condutiore va consideralo di sezione infenor
15.04.002 |secondo quanto prescritio dalla normaliva vigenie). Sono compresi: Finstallazione
su fubazione in vista o incassaia o su canale o su passerella o graffeuats; le
giunzioni a tenula: i terminali, B inolire compreso guanto altro occome per dare i
lavora finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

J

15.04.002.020 [3x1,5mm?

Tt | 95 1 € 2.45] €232,75

CONDIZIONI DELL’ ESTRATTO CONTO
VA a Vs, Carico
Prezzi Netti

N
ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.

Sedel) e
Viazzale A Ciabort 00:45 Jesi 4 (AN)
Sede Operativa i A inistrariva

“in Moscosi, 173 {]62013 Cingoli (M)
Pare. iVA & Cod. [[ige. O14768204034

TOTALE GENERALE le 44675

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (MC) - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103

Sede Legale: Piazzale Ciabolti, 8 - 60035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
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32 FARTIGIANA
ELETTRIKA -

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRIC! A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE Di

TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli i, 29/12/2016

Estratio Conto N° E179-16

N° DESCRIZIONE |U.M.I QTA | UNITARIO

TOTALE

PRONTO SOCCORSO

Punto presa di servizio realizzato in fubazione a visla. Punio presa di servizio
realizzalo in lubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di Zona, per una
lunghezza massima & m. 15,00, utilizzabile per telefonn, punto & chiamala, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per coflegamento di
segnali informatici, elc.. fornito e poeslo in opera. Sono compresi: ke scatole di
15.03.002 derivazione e terminali portakrutio, tappo e placca in PVC o melallica; la tubazione; ead

in PYC autoeslinguente, rigida o fessibde o canaletta, corrente a vista; gh stop: fe|
viti di figsaggio; i coflan, ete. £ inolre compreso quanto altro occorre per dare il
lavaro finito, Sono esclus: | conduttori.

£61.00

€ 244,00

Incremento al punto presa i servizio per impianio videocitofonico. Incremento al
punio di presa di servizio per impianto videocholonico costituito da: - Punto di
chiamata estermna complelo di pulsanti fuminosi, porter esterno con microlono
ricevitore collegato ai vari pumil di ficezione, lelecamera completa di olfica,
tampada, alimentalore, mascherina e cassella ponapparecchi: - Punto di ricezione
inlerno composto da monitor, pulsanli per varie funzioni: apriporta, athvazione e
disattvazione telecamera o luci, regolazione luminositd e contrasio del menitor,
15.03.005 citofono comunicanta ¢ol posto eslerno efo con altr interi, linea di collegamento,
per una inlerdisianza ira le parti interno-esterna massima di m. 30,00. Entrambi
posti in opera perettamente funzionanli completi di ogmi accessorio e finee di
collegamento elelirico. E' compreso quanto aftro occorre per dare il tavoro finito.

15.03.005.001 |Per ogni posio estemo. | cad |

2

€ 970,00/

€ 1.940,00

15.03.005.002 ]Per ogni posla interna nan nlercomunicante. | cad |

3%

€ 420,00]

€ 840,00

Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionala a sezione
retiangolare porta cavi e posta apparecehi in materiale plastico isotante anti urto, in)
colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 coperchio
15.05.019 asportabile; e gunzioni; | fissaggi in conformild alta normatva vigente, grado di

proteziong PAX. E' inoltre compreso quanio afro occome per dare il lavoro finilo.
Nelle misure di altezza per prolondita assimilabile a:

15.05.019.008 |Elemento reftllineo assimiabiie a mm 100x80. [ mt |

€ 19,00

€ 152,00

Passerela portacavi in filo 0 acciaio saldalo zincato con processa eletirohiico dopo
ta lavoraziona. Passerella portacavi in filo dfacciaio saldato zincalo con processo)
eletuoliico dopo la lavorazione, (Noma NF A 91-102), fomita e posia in opera

15.05.017 Sono comprese: ke giunzioni, ke curve, le derivazioni, gl eventuali coperchi, le
mensole di ancoraggio a parete o a soffito e il gl accessori di montaggio &
fissaggio necessarni a dare lopera finila.

15.05.017.001 |Delle dimensiond di mm 100x60 f mt |

& 27,00]

€ 324,00

Mnicanale in materiale plastico anliuo. Mnicanale in materiale plastico antiurio e
autoestinguente con grado K40, installabile sia a parete che a solfillo, fomito e
poslo in opera. Sono compresi: gli accessor per le giunziont ed i fissagg ed 1
15.05.020 coperchio avvoigente, nefle misute assimilabili alla dimensione ripodata nella

softovece (alterza per profonditd). E' inolire compreso quanio alro occome per
dare il lavoro finito.

15.05.020.001 [Elemento retiiinco larghezza assimilabile a 20x10 mm | mt |

€ 6,00

€ 12,00

Sosfiluzione di punio presa. Sostiluzione di punto presa. Sono compresi: Ip
sfilaggio dei condutiori esislenti: la rimozione dei Intti; la loro sostituzions
15.02.003 unitamnente a guella dei condutton con cordicelle HO7V-K o NO7V-K di doneal

sezione (min. mm? 2,5); defle placche; del morseti. E' inolire compreso quanto
aliro occorre per dare il lavoro finito.

15.02.003.001 |Im:remenlo per sosliluzione della scalola portairutii incluse opere murarie.

n

€ 26,00

€ 52,00

AHTIGLANA
Piazzale Ciaboikj
Partita lva e Cod. £



15.03.001

Punlo presa o sernvizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di
smislamento di piano o di zona correnle solictraceia o sotiopavimento o allinlernc
oi conlosollitti o pavimenti ispezionabil, su tubazioni e scatle in PVC
auloestinguente, per una lunghezza massima dim. 10,00, utilizzabile per ielefono,
punio di chiarmata di segnalazione, di TV, di ampliticazione sonora, i allarme, per,
collegamento di segnali informatici EDP, ete, fomnito e posio in opera. Sono
compresi: 2 canalizzazioni; le scatole di derivaziors e terminali; il portafrutto, 3
tappo e la placca in PVC o metalica. E inolre compreso quanto altro occorie per
dare {l lavoro finilo. Sono esclusi: | conduttori.

cad

€ 30,00

€ 60,00

15.03.024

Punto presa per collegamenti di segnafi informatici. Punlo presa per coliegamenti
di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP reafizzalo in lubazione a vista. Punlo)
prasa per collegamento di segnali informatic in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP
dal punto di smistamenio of piano o i zona, ultizzabile per lelelono, dat di
segnalaziong, di TVCC, o ampificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posta in
opera. Sono comprasl: te canalizzazioni; le scalole di dedvazione e terminali; §
ipoctafnutto, 1 tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC
auloestinguente, rigida o flessibile o canaletla, coirente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collar, il cavo ¢ la cenficaziona. E' inoltre compreso guante aitro
occorre per dare #lavoro finiio. Sono esclusi: i patch pannel e g apparati direle.

15.03.024.001

|Per ogni punio singoto Cal. § UTP - lunghezza fino am. 30 |

cad |

4

€ 60,00]

€ 320,00

15.01.001

Punto luce e punle di comando sottolraccia esclusa la linea dorsale, Punto luce e
punto di comando soltotraceia esclusa la Bnea dorsale, fornilo 2 posto in opera
Sono compresi; le scatole di derivazione; | morselii a manteflo o con
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipa HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimal
di lase e di terra pari 2a mm? 1,5; la scatola portainuito incassata a muro; il frutio; la
placea in materialo plastico o metalico; la whazione in PVC autoeslinguente

incassata sotto infonaco. E' inolire compreso quanto altro occors per dave il
lavaro finilo.

15.01.001.001

|Punto luce comandato diretlamente da! quadro o derivalo (semplice). |

cad |

€ 28,50]

€171,00

15.08.019

|pittogramma  normalizzalo a doppio isolamenio; la lampada fluorescente)

Plafonicsa di emergenza con grado PSS, in classe It di isolamento. Platoniera di
emergenza con grado (P55 realizzala con corpo e schermo in policarbonato
avloestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi:
gh accessorn: i lubi; gli starter: i reattod: inverter; la batleria al Ni - Cd: @

compaita. £ inolre compreso quanio aliro occorra per dare Toper finita.

15.08.019.004

[1:24 (solo emergenza). ]

cad |

€ 132,00

€ 528,00

NP.001.001

Plaforiera con corpo in acciadio, schermo in plexiglass P40 di tipo a LED
dimensioni 600x600mm completa di aimentatoro cletronico, & quanlo alro
|cccorre per dare il lavoro flinito

cad

€ 130,00

€ 1.040,00

15.06.021

Cenlralino in resina da parele con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
parete con grado di protezione 1PSS completo di sporelio, realizzato in doppio
iselamento per tensioni finc a 415 Volts, fomito e posto in opera afio a contenere

apparati su modulo DIN da mm 17,5, € compreso quanto allro occosre per dare il
lavoro fnito,

15.06.021.001

[Fino a 12 modu. |

p—

€ 45,00]

€45,00

15.06.021.004

|Da 37 a 54 moduli. [

-—

€ 120,00]

€ 120,00

15.06.005

Interrutiore ditferenziale puro sprowislo di prolezione magnetotermica. Interrutiore
dilferenziale pure sprovvislo di prolezione magnelolermica anche per coment
differenziali pulsanti @ componenti continue, lomito e poslo in opera. Sono
compresi: la quola di cablaggio; gli accessori; i montaggio su quadro su profilato
DN. E inoltre compreso quanio altro pccorre per dare il lavoro finflo, E' esclusala
quota di carporteria,

15.06.005.001

|Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

cad |

»

€ 81,00]

€ 324,00

15.06.005.008

cad |

€ 124,50]

€ 249,00

15.06.005.006

|
[Tetrapolare da 25 a 4GA con H: 0.3 0 0.5A per c.p. e C.c. |
[Tetrapotare da 25 a 40Acon U: 0.03Aper cp. e c.c. |

cad |

-

€ 140,00]

€ 140,00

15.06.001

Inlerruttore automatico magnetelesmico, caratienstica C, polere di interruziong|
GKA. interutiore  aulomatico magnelolermico, carafleristica C, potere di
intermuzione BKA, fornito e posio in opesa su modulo DIN. Sono compresi: la quota
di cablaggio; gl accessori da inserire alfinterno del quadro. E' inoftre compreso
quanto atiro occorre per dare il lavoro finito. £ esciusa la quota di carpenleria.

15.06.001.008

|Bipolare da 10 a 32A - KA

€ 320,00

15.06.001.014

|Tripolare+N.A. da 10 a 32A - GKA.

€ 225,00




Apparecchi modulari da inserire su guadro elelince con attacco DN, Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DN, fomili ¢ posti in opera.
15.06.018 Sono compresi: il cablaggio; gh accesson: il montaggio. E' comprese quanto allro
occome per dare il lavoro finito. £ esclusa la quota di carpentena.

15.018.030  |Trasiormatore BTS secondafio 28V-40VA [cad] 1 | € 46,50/ € 46,50
15.018.013  |Sezionalore portafusibili bipolare fino a 32A. Jead | 1 | € 22,00] €22,00
15.06.018.004 |Interrutiore nan aulomatico tetrapotare fino a 32A. [cad] 2 ] € 45,00 € 90,00

Linea elettrica in cavo mullipolare fAessibile isolalo in EPR saotte guaina di PVC non

propagante incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea cletirica in cavo

mullipolare Ressibils isolato in EPR solo guaina di PVC non propagante fincendia,

sigla di designazione FGTOR 0.6/1kV fornila @ posta in opera (nei cavi quaddpolari

di seziono superiof a mm? 25, il 4* condutiore va considerato di sezione inleriore!
15.04.002 secondo quanto prescitio dalla normativa vigente). Sono compresi: finstallazione
su fubazione in vista o incassala o su canale o su passerella o graffettata; lef
giunzioni 3 lenula: i terminali. E* inotlre compreso quanto altro occome per dare il
tavoro finto. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

15.04.002.017_[3x6 mm?

[m [ 16 | € 4,55] €72,80
15.04.002,021 {3xd mm? T mt | 130 | €3,91] € 508,30
15.04.002.015 [5x6 mmn? I m | 80 ] € 7,32 € 439,20
15.04.002.025 [325 mm? [mt | 55 | €3,21] € 176,55
15.04.002.029 [3x<1.5 mm? [t [ a0 | € 2,45]| € 98,00
15.04.002.030 }2x1.5 mm? [wmt [ 60 | €2,11] € 126,60
Linga elcliica in cavo unipotare solato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare
isolato in PVC sigla di designazicne NO7V-K del 1ipo non propaganta Tincendio
{NPR, fomita & posta in opera. Sono compresi: finstallazione su lubazione o
15.04.006  |canale incassali o in visla: le giunzioni; i terminak. E” inolire compreso quanto altro)
occorre per dare il lavoro finito. Sone esclusi: le canalizzazioni e le scalole di
derivazione,
15.04.006  [1x6mm? [ m [ 40 ! € 1,84] € 73,60
Linea elettrica in cavo mullipolace flessibile isolata in EPR sotto guaina di PVC non
propagante lincendio, sigla di designazione FG7OR 0,8/1kV, per segnalazione.
Linea elettrica in cavo multipolare llessibile isolato in EPR sotio guaina di PVC non
prapagante lincendio, sigla di designazione FGT7OR 0,6/1kV, per seqgnalazions,
15.04.007 fornita e posta in opera. Sono compresi: Ninstallazione su tubazione in vista o
g incassala © su canale o su passerclla o graffenata; le giunzioni a tenuta; i
1erminati, E' inolire compreso guanto aliro occorre per dare i kvoro finito. Sonol
escluse: lg canalizzazioni e lo scatole di denivazione.
15.04.007-012_[7x1,5 mm? fmt ] 38 | € 4.59] € 174,42
15.03.025 Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fomitura e posa in opera di cordone
e UTP/FTP con RJS Cat. 6
15.03.025.001 |Lunghezza m. 1,00 - Calegoria 6 UTP [cad [ 1 | € 6,00] €6,00
15.03.026 Panneflo i permutazions complelo. Pannelo di permutazione complelo,
R preclabato per cablaggio lipo TSBEA/B lornilo e posio in opera.
15.03.026.001 |Con 16 connetior RJ45 a B pin_- Calegoria 6 UTP Vead [ 1 1 € 200,00] € 200,00

—~re
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Piazzale A Ciabott
Sede Operativa
Vina Moscosi, 173
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CONDIZIONI DELL® ESTRATTO CONTO
. VA a Vs, Carco
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TOTALE GENERALE | € 913997

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (MC} - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103
Sede Legale: Piazzala Ciabotli, 8 - 60035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
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ARTIGIANA
ELETTRICA w

ESTRATTO CONTO MODIFICA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO AMBULATORIO PEDIATRIA E LAVANDERIA
OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli If, 23/01/2017 Estratio Conto E179A-16

N° | DESCRIZIONE |u.u.l aTa | UNITARIO | TOTALE

LAVANDERIA

NP.001 [Mano d' opera per spostamento presa inferbloccala esistents Joe ] 2 | € 25,00] € 50,00

Linea eletirica in cavo multipolare Hessibile isolato in EPR solto guaina di PVC non
prapagante l'incendio, sigla di designazone FGTORA D61V, Linea glolirica in cavo
mullipolare flessibile isofato in EPA sotio guaina di PYC non propaganle fincendio,
sigta o designazone FG7OR 0,6/1kV fornita © posta in opera (nei cavi quadimpolari di
15.04.002 sazane supesiori @ mme 25, ¥ 4° condutiore va consideralo di senone inferiore
sacondo quante prescntio dalla normaliva vigente). Sono comprasi: lMnstallagone sul
tubazione in vista o incassala o su canale o su passerelia o gratietiala; le giunzoni a
ltenuta; i terminati. € inolire compieso quanle altro occorce per dare il lavoro finita.
Sono escluse; le canalizzazioni e le scalole & detivaZone

15.04.002.025 |P@.5 me [m [ 5 | €3.21] €16,05

Linea alettrica in cavo unpclare isofalo in PVC. Linea eletirica in cavo unipolare,
isatata in PYC sigla di designazione NO7V-K de! lipo non propagante Fincendio (NP,
15.04.006 fornita e posta in opera. Sono compresi: finstallazione su tubazdone D canale
incassali o in vista; le giunzioni; i terminali. £ inofire compreso quamio attro occorre
per dare il lavoro finilo. Sono esclusi: le canalizzazoni ¢ fe scatels di derivazone.

15.04.006.012 | 1x6 ma? [mt | 75 | € 1,84] €138,00

Tubo rigido pesante in PVG classificazone 4321 Tube rigide Rlatabile in PVC
autoestinguente, costruito sccondo norme EN 50086, EN 61386, classificazone
4321 (1250N) lornilo e posto in opera. Sond comedesi: ) gwnili, i raccordi e le curve,
15.05.002 ad attaceo rigido, atli a garantire un grado di protedone P55 i cavaloti E inoltre
compreso guanio aliro occorre per dare i} lavoro finito.

15.05.002.003 _|Diametro eslerng mm 25 [t [ 90 | €8,00] €72,00

Guaina llessibile in PVC. Guaina flessiblie i PVC con raccordi ad alla resistenza

chimica e moccanica. Fornila e posta in opera in vista. Sono compresi i raccordi e le

15.05.005 curva liletate, atte a fornire un grado di proledone IPS5; gli accessori. E inolire
e comp quantg altra occorre per dare il lavoro Ginfto.

15.05.005.004 |Diametio interno mm 25 [ [ 2 | €8,50] €17,00

Inlerruttore diferenziate puro sprovvisto di prolez gnetolenmica. loteuliore
differenziale puro sprowvista di protedone magnelotenmica anche per correnti
dilferenziali putsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi:
15.06.005 la quota di cablaggio: gli accesseri; il montaggio su quadro su protilate DN. £ inolire

compreso quanio altro occome per dare i lavoro finito. E estlusa la quota di
caspenlena.

15.06.005.001 |Bipolare da 10 a 16A con K 0.03A per c.p. € CC. [cad [ 1 | €81,00] €61,00

[interrutiore auvtomalico magnelotesmica, caratieristica C, potere di inlerruzione BKA
lnterrutiore aulomatico magnelotermicg, cafatteristica C, polere di intarrunone GKA,
fornito & poslo in opera sy modulo DN Sono comprest: la quota di cablaggio; gl
15.06.001 accassori da inserirg allinterno del quadio. E inolve compreso quanio alirg octorre
per dare il tavoro finito. €' esclusa la quota di carpenteria.

15.06.001.008 |Bipolare da 10 a 32A - 6KA

€320,00
CONDIZIONI ESTRATTO CONTO:
IVA a Vs, Carico
S Prezzi Netli
TOTALE GENERALE [/ € 694,05

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscosi, 173 - 6201 #iﬂgaﬁ {MC) - Tel 0733612065 - Fax 0733612100
Sede Legale: Piazzle Ciabotti, 8 - 60035 - JESI {AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128

CodFisc/PartIVA 01476620434 - www.arligianaeletirika.it S, pry
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FARTIGIANA

ELETTRICA .«

ESTRATTO CONTO MODIFICA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO AMBULATORIO PEDIATRIA E LAVANDERIA
OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli Ii, 23/01/2017 Estratto Conio E179A-16

N° DESCRIZIONE Iu.u.l aTx | UNITARIO TOTALE

AMBULATORIO PEDIATRIA

Punlo piesa in visla csclusa la nea dorsate. Punto presa in vista esclusa ia linea
dorsale. Sono comprast la scatola di desivazione in PYC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di anatogo materiale, posata in vista dalla linea dovsale; i
condution lipo HO7V-K o NO7VK di sedone minima di tase e diterra paria mm? 2,5
15.02.002 (per prese fino a 16A) @ mi B {per prese fino a J2A); te scatole porialrutto, # frutto;
qli slop; te vili gi fissaggio; « cofari: k2 curve. £ inalire compreso quanto altro occorre
per dare il lavore finitg,

15.02.002.001 |Per prosa 2x10A/16A+T, 0 1ipo UNEL. [cas | 2 | € 40,00] € 80,00

Linca elelirica in cavo multipofare figssibile isolato in EPR sotic guaina di PVC non
propagante Fincendio. sigla di designazione FG?0R 0.6/1kV. Linea eletirica in cavo
muttipotare flessibile isofalo in EPR sotlo guaina di PYC non propaganie Fincendio.
sigla di designazione FG70R 0.6/1kV fornila ¢ posta in opera (nei cavi quadripolari di
|sezdone supesiori a mmt 25, # 4* conduttore va considerato di sezone inferiore
secondo quanto prescritto dalla normaliva vigente). Sono compresi: lMinstatiazione su

LB AL \ubazone in vista o incassala o su canafe o su passerela o graffeftata; le gunzioni a
tenula; i terminali. E inoltre compreso guanto altro occorre pes dare il lavoro {inito
Sono escluse: le canalizasoni e la scatole di derivazone
15.04.002.025 [32.5 mm et | 20 1| €3 € 64,20

ASUR - AR !
Uthgio TS CraTh
Seam. d = REIT]

ARTIGLIANA HLEGLRIKA S.K.L.
Sed
CONDIZIONI ESTRATTO CONTO: ninzzale A. Cinbot

VA a Vs. Carico
Prezzi Netti

TOTALE GENERALE € 144,20

Sede Amministrativa e Operaliva: Via Moscosi, 173 - 62011 Gingoli {MC) - Tel 0733/61 2065 - Fax 0733/612103
Sede Legale: Fiazzale Ciabotti, 8 - 60035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128

g_QOP s SO I\ Cod.Fisc/ParLIVA 01476820434 - www.artigianaelettrika.it L-::fw:;‘ RINA @
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FARTIGIANA
ELETTRIGCA sxL

ESTRATTO CONTO IMPIANT! ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI
TOLENTING (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 28/12/2016 Estratlo Conto N° E179-16

Ne | DESCRIEONE [u.m.‘ QTA | UNITARIO | TOTALE
NP.003.001 |Progelio redatto da tecnico abilitale [ac | 1 1} € 700,00] € 700,00

A S RLL

Piazzale A. Ciabotri, B :
Sede Operativn e}
Via Moscosi, 173 .

CONDIZIONI DELL' ESTRATTQ CONTO

VA a Vs. Canco
Prezzi Netti

TOTALE GENERALE | € 700,00

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscosi, 173 - 62011 Gingoli (MC) - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103
Sede Legale: Piazzale Ciabolli, 8 - 60035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
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LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPO "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO

modifica impianto elettrico ambulatorio AD! piano terra, modifica impianto elettrico luci scale,
realizzazione impianto elettrico nuova portineria, realizzazione iliuminazione esterna rampa accesso
nuovo punto di primo intervento, modifica impianto elettrico ambulatorio piano primo, modifica

impianto elettrico lucij scale, realizzazione impianto elettrico nuovo punto primo intervento,

realizzazione impianto elettrico nuova lavanderia,madifica impianto elettrico ambulatorio pediatria

piano primo.

QUADRO ECONOMICO DEi LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

modifica impianto elettrico ambulatorio ADI piano terra

realizzazione impianto elettrico nuova portineria

realizzazione illuminazione esterna rampa accesso nuovo punto di primo intervento
madifica impianto elettrico ambulatorio p1ano primo

modifica impianto elettrico luci scale

realizzazione impianto elettrico nuovo punto primo interventa

realizzazione impianto elettrico nuova lavanderia

modifica impianto elettrico ambulatorio pediatria piano primo

sconto offerto 25%
IMPORTO SCONTATO

SOMME A DiISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA 22% sui lavori

Progettazione interna art, 113 comma 2 D.lgs 50/2016 {2%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IVA COMPRESA {lavori a base d'asta + somme a disposizione)

Lede !

Sede Qpevansn ¢
Via Moscos: 17

€
€
€
€
€
€
€
€

£€19.992,11

€1.811,75
€2.156,40
€582,67
€608,00
€595,66
€12.186,63
€925,40
£1.125,60

€14.994,07

€3.298,70
€ 399,84

€3.698,54

€ 18.692,61



areavastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO - opere di puntellamento “corpo B.
{ORDINE n® 886 def 15/11/2016 — CIG 2601C3D14D)

IMPRESA: EDILIZIA AZZACCONI srt

IMPORTO LAVORI: Euro 4.807,46 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Ai sensi del Regoflamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche efo integrazioni)
Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso
dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del
cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle
opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e
magisteri appropriati, a regola d’'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. 1l sottoscritto geom.
Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR
MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in
consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.
Considerato che:
- ilavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta EDIUZIA AZZACCONI stl, corrispondono a quelli previsti dai progetti
approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;
- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;
- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 4.807,46 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 35,00%;

CERTIFICA

che 1 lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con I'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa EDILIZIA AZZACCONI srl il credito di € 4.807,46 (diconsi quattromilaottocentosette/46).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definitbili.

Macerata li 30/11/2016

L'Impresa 1l Dirg’gtorg:dq' avori
L by

EDILIZIA AZZACCONI AL Geom.MassimoNecpiti

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60431 Ancona C.F. e P.WVA 02175860424 sito intemet: www.asur,marche i
Area Vasla n.3
Sade Amministrativa; Belvedere Raflaello Sanzio, | - 62100 Macerala - Tel. 0733/25721 - Fax 0733/2572710
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OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO - realizzazione rivestimento in pvc n*2 ambulatori
piano primo “corpo D"
(ORDINE n* 956 del 28/12/2016 - CIG ZAD1CBD243)

IMPRESA: ARTIGIANPLAST SERVICE SRL

IMPORTO LAVORI: Euro 1.841,96 +IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regolamentao D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni}
Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai favori in oggetto ed a seguito di preavviso
dato all'lmpresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del
cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle
opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si @ riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e
magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformitd alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom.
Massimo Nerpiti, nella qualifia anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR
MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in
consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.
Considerata che:
- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta ARTIGIANPLAST SERVICE SRL, corrispondono a quelli previsti dai
progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d"arte;
- che la contabilitd dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;
- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 1.841,96 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sone stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con |'approvazione del presente atto resta da
pagarsi  all'impresa ARTIGIANPMLAST SERVKE SRL il credite di € 184196 (diconsi euro
milleottocentoquarantunc/96}.

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 30/12/2016

——

L’Impresa Il Diret o’r_é.'.c:li‘-::i_.L‘a_vori
ARTIGIANPLAST SERVICE SRL M 1

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Saeda lagale: Via Caduti tel lavom, 40 - 60131 Ancona C.F. @ PIVA 02175850424 sito ntemet wenw asur.marche i
Area Vaslan
Sedg Amministrativa: Belvedere Rallaelo Sanzio, 1 - 52100 Macerata ~ Tel 073V25721 - Fax 07332572710




irei “vsd Tel. 071 8047110
Artigian Plast Service S.r.l. ra 071 2916999
PAVIMENTI RIVESTIMENTI e-mail info@artigianplast.it
www.artigianplast.it
Spett.
Data A.S.UR9MACERATA
16/09/16 VIA SANTA LUCIA 2
MACERATA
CONTABILITA' LAVORI
I |
{CANTIERE:  Ospedale di Tolentino |
UM] QTA' - DESCRIZIONE - P.U. TOTALE
Mg|  73,60|Fomitura e posa di rivestimento vinilico Aquarellg € 33,04 €2431,74
H 200 cm
N° 7,00|Paraspigoli in pvc 25x25 bianchi posati con colla € 28,52
e chiodi € 199,64
TOTALE LAVORI €2.631,38
Scoento concordato -€789,41
TOTALE LAVORI €1.841.96

[ prezzi si intendono iva esclusa.

Segue Fartura.

Per eventuali chiarimenti potete contattarci al n. 071 8047110 o al n. 335 7260119 Ponzic Leonardo
Eventuali discordanze con quanto sopra esposto dovranno essere comunicate entro due giomni dal ri-

cevimento della presente inoltrando un fax al n. 071 2916999 o e-mail a info@artigianplast.it in casc
contrario la stessa si intenderd integralmente accettata.

Distinti saluti.
ARTIGIAN PLAST SERVICE S.

Vla Albertini,36 (Gross Ancona) Ediflclo B2 60131 Ancona




LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
fornitura e posa in opera di rivestimento in pvc di n® 2 ambulatori al piano primo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA € € 2.631,40
sconto offerto 30%
IMPORTO SCONTATO € €1.841,96

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Progettazione interna art. 113 comma 2 D.igs 50/2016 (2%} € £€52,63
IVA 22% sui lavori € €£405,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € € 457,86
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione) € €2.299,82

///




areavastan.

OGGETTO: LAVORS ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO — realizzazione rivestimento in pvc n°2 ambulatori
piano primo “corpo D”
(ORDINE n* 956 del 28/12/2016 - CIG ZAD1CBD243)

IMPRESA: ARTIGIANPLAST SERVICE SRL

IMPORTO LAVOR{: Euro 1.841,96 + VA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regalamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni}

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato al'impresa, 1l sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformitd alle prescrizioni contrattuali. i sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR

MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta ARTIGIANPLAST SERVKCE SR1, corrispondono a quelli previsti dai
progetti approvati;

- che le notazioni cantabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

. che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

- che la contability dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono guelli contrattuzlmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 1,841,96 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed | locali possono essere presi in carico
dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con {'approvazione del presente atto resta da
pagarsi allimpresa ARTIGIANPIAST SERVKE SRL il credito di € 184196 (diconsi euro
milleottocentoquarantuno/96).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 30/12/2016

L'impresa Il Direl c:’cél:dgi‘tavori
ARTIGIANPLAST SERVICE SRL Georh. Massimg Nergiti

R

ben

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legals: Via Caduti del lavom, 40 - 60131 Ancona CF. @ PIVA 02175860424 sito intemat: www asurmacche i
Area Vastand
Sede Amministrativa: Baivedére Ralizelo Sanzio, § - 62100 Macerata - Tel. 073025721 ~ Fax (7332572710




- s - = Tel. 071 8047110
Artigian Plast Service S.r.l. Fax 071 2916999

PAVIMENTI RIVESTIMENTI e-mail info@artigianplast.it
www.artiglanplast.it

Spett.
Data A.S.UR9MACERATA
16/09/16 VIA SANTA LUCIA 2
MACERATA
CONTABILITA' LAVORI
B
[CANTIERE:  Ospedale di Tolentino |
UM] Q.TA' DESCRIZIONE pP.U. TOTALE
Mg 73,60|Fomitura e posa di rivestimento vinilico Aquarellq € 33,04 €2.431,74
H 200 cm
N° 7.00|Paraspigoli in pve 25x25 bianchi posati con colla € 28,52
e chiodi € 199,64
TOTALE LAVORI €2.631,38
Sconto concordato -€789,41
TOTALE LAVORI €1.841.96

I prezzi si intendono iva esclusa.

Segue Fattura.

Per eventuali chiarfimenti potete contattarci al n. 071 8047110 o al n. 335 7260119 Ponzio Leonardo
Eventuali discordanze con quanto sopra esposto dovranno essere comunicate entro due giorni dal ri-
cevimento della presente inoltrando un fax al n. 071 2916999 o e-mail a info@artigianplast.it in casc

contrario la stessa st intender2 integralmente accettata.

Distinti saluti.
ARTIGIAN PLAST SERVICE S.

Via Albertinl,36 {Gross Ancona) Edificlo B2 60131 Ancona
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LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO

fornitura e posa in opera di rivestimento in pvc di n° 2 ambulatori al piano primo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA
sconto offerto 30%
IMPORTO SCONTATO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.Igs 50/2016 (2%)
IVA 22% sui lavori

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)

=~

€2.631,40

€1.841,96

€52,63
€405,23

€457,86

€2.299,82

o
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OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE Dl TOLENTINO — trasloco sistema di videosorveglianza e impianto
citofonico interno “corpo D"
(ORDINE n° 958 del 23/12/2016 — CIG ZC81CBD600)

IMPRESA: ELETTRICA MACERATESE SRL

IMPORTO LAVORK:  Euro 5.830,00 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
{Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche efo integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso

dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del

cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle

opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e

magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. |l sottoscritto geom.

Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR

MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in

consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta ELETTRICA MACERATESE SRL, corrispondono a quelli previsti dai
progetti approvati;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 5.830,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 20,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dall’amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con I'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa ELETTRICA MACERATESE SRL il credito di € 583000 (diconsi euro
cinquemilaottocentotrenta/00).
Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.
Macerata li 30/12/2016

L'Impresa Il Direttore: dei Lavori

ELETI'RICA MACERATESE SRL Georn Massimg Nerpiti
daceratese Vg
ac ..r[
r)l 1::'r2i
:_0 -r\-[ A

o !‘.)u r AT a0

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito miemel: www.asur.marche.it
Area Vastan.d
Sede Ammmistrativa: Belvedere Raflaelio Sanzio, 1 - 62100 Macerala - Tel 0734125721 - Fax 073372572710



elettrica

CONNECTING
KNOWLEDGE

ELETTRICA SRL

PER

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

asloco sistema diy £
_ citofonico interno
Offerta n®:013924/2016
Nome responsabife commerciale: Micucci Massimiliano
Nome interlocutore cliente: Geomt. Nerpiti Massimo

MACERATA, 16 Dicembre 2016



elettrica

CONNECTING
KNOWLEDGE

Spett.le
AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONALE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
06013 - ANCONA {AN)

Sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, come da vostre gentili richieste, la seguente offerta:

1. Oggetto della fornitura

- Fornitura e Posa in opera cavo UTP cat.6 da esterno su conduttura esistente dall'ingresso
Posteriore del Presidio Ospedaliero fino alla nuova postazione di portineria. ( coll. Telecamera
sbarra Ubitorio).

- Fornitura e Posa in opera n.2 cavi UTP cat.6 da esterno su conduttura esistente dall'ingresso
Principale del Presidio Ospedaliero fino alla nuova postazione di portineria. ( coll. Telecamere
sbarre ingresso Ospedale).

- Costruzione n.1 collegamento in cavo citofonico dal Q.E. dove risulta installato I'alimentatore
del sistema citofonico ( zona pronto Soccorso} fino alla nuova postazione di portineria

- Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e/o tubazione in PVC di dimensione e quantita
adeguate al contenimento di tutti i cavi.

- Trasloco di tutte le apparecchiature di videosorveglianza e ripristino funzionalita del sistema.

- Trasloco postazione citofonica interna e ripristino dei comandi sbarre.

- Accessori di vario genere per il completamento delle opere a regola d'arte.

Importo totale € 3.725,00 + IVA

Consuntivo delle attivita svolte in concomitanza del trasloco diTolentino :

- Realizzazione n.10 punti rete doppi in cat.6
Trasloco di tutte le postazioni in zone inagibili
- Trasloco interni pronto soccorso

Importo totale € 2.750,00 + IVA

- Trasloco pulsantiere gestione sharre di accesso comprensiva della posa in opera dei nuovi cavi.

Importo totale € 812,50 + IVA



eletlrica

CONNECTING
KNOWLEDGE
Importo complessivo € 7.287,50 + IVA

Sconte a Voi riservato 20%

Offerta a Voi riservata € 5.830,00 + IVA

2. Tempi di fornitura

L'impegno decorrera dalla firma del presente incarico.
[l lavoro avra inizio entro 10 gg lavorativi dalla sottoscrizione e avra termine entro 30 gg lavorativi,
salvo diverso accordo tra le parti.

3. Corrispettivi e modalita di pagamento

Come indicato ai punti precedenti.

b) Modalita di pagamento

Il pagamento avverra tramite modalita da concordare.

-} Validita proposta

La presente proposta ha validita 30 giorni.

Qualora d’accordo con tutto quanto sopra riportato, vorrete restituire copia della presente
sottoscritta per presa visione, accettazione e conferma.

DATA

'1.



elettrica

CONNECTING
KNOWLEDGE

ELETTRICA SRL

& Approccio integrato e multidisciplinare;
¢ Presenza diretta sui mercati locali;
@ Forte dedizione al cliente e rapidita d’azione;

¢ Professionalita e riservatezza;



LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO

trasloco sistema di videosorveglianza e impianto citofonico interno “corpo D”

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA
sconto offerto 20%
IMPORTO SCONTATOQO

SOMMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 {2%)
IVA 22% sui lavori

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)

€7.287,50

€5.830,00

€ 145,75
€1.282,60

€1.428,35

€7.258,35



areavastan.

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI
TERREMOTO OTTOBRE 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO - lavori di scavo per passaggio linee elettriche e dati
nuova portineria “corpo D"
(ORDINE n®° 964 del 10/10/2016 ~ CIG ZFO1CDAF90)

IMPRESA: DALMAZZI sri

IMPORTO LAVORI: Euro 3.352,09 +1VA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

[Ai sensi del Regotamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)
Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso
dato allimpresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del
cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle
opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e
magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom.
Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell’ASUR
MARCHE — AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in
consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.
Considerato che:
i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta DALMAZ sd, corrispondono a quelli previsti dai progetti
approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

- che la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente
convenuti;

- che & stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;

- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei
lavori eseguiti di Euro 3.352,09 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 31,00%;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico
dallamministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con |'approvazione del presente atto resta da
pagarsi all'impresa DALMAZZI srlil credito di € 3.352,09{diconsi euro tremilatrecentocinquantadue/19).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e
definibili.

Macerata li 09/12/2016

Il Direttore dei Lavori

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F. e PAVA 02175860424 site internel: www.asur.marche.it
Area Vastan.d
Sede Amministrativa: Betvedere Rattaello Sanzio, 1 - 62100 Macerala = Tel. 073325721 - Fax 073322572710
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LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
SEDE CENTRALE EX CRASS

REALIZZAZIONE DI SCAVO PER PASSAGGIO LINEE ELETTRICHE E RETE PER NUOVA

PORTINERIA "CORPO D"

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA €
sconto offerto 31,00%
IMPORTO SCONTATO €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Progettazione interna art. 113 comma 2 D.Igs 50/2016 (2%) €
IVA 22% sui lavori €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

TOTALE IVA COMPRESA {lavori a base d'asta + somme a disposizione} €

Il Direttore dei Lavori
geom. Massimo Nerpiti
Servizio Tecnico-Area. Vasta 3

Sede di Macerata -

€ 4.858,10

€3.352,09

€97,16
€737,46

€ 834,62

€4.186,71
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1STITUTO RAZIOHALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO SLINFORTUNE SUL LAVORSD

s oce
€

KB WL LA XML
PASIYETIECS FER L AN swm

Durc On Line

Numero Protocollo  |INAIL_6282357] Data richiesta 02/02/2017 | Scadenza validita | 02/06/2017

Denominazione/ragione sociale

EDILVITALI DI VITALI GERMANGO & C. S.N.C.

Codice fiscale

01211650435

Sede legale

VIA NAZIONALE, 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetlo sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LN.P.S.
LN.ALLL.
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giomi dalla data della richiesla e si riferisce alla risultanza, alla slessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'iNPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono altivita dell'edilizia.

Pagina 1 di 1
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{STITUTO MAZIONALE PER UASSICURAZIONE
CONTRO UV INFORTUMNI SUL LAVORD

Durc On Line

s B

[NPS

0o Harionals Prividenes Socise

Numero Protocollo |INAIL_6514699| Data richiesla

24102/2017

Scadenza validita

2410612017

Denominazionefragione sociale

ELETTROIDRAULICA SILVI SRL

Codice fiscale

01906340672

Sede legale

VIA STATALE NORD, 8/B 64028 SILVI (TE)

Con it presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificalo RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
LN.ALLL.

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesla e si riferisce alla risullanza, alla slessa data,
dellinterrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono altivita deli'edilizia.
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ISTITUTO HAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRQ CLI INFORTUNI SUL LAVORO
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Tty Hatneuel Privadenzs Sooiset

Durc On Line

Numero Protocollo |INAIL_6883848| Data richiesta 2210312017 | Scadenza validita | 20/07/2017

Denominazionelragione sociale

VECCHI BALESTRA VE BA SNC

Codice fiscale

00623050432

Sede legale

VIA DON EZIO CINGOLANI, 3 62010 MONTECASSIANO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetlo sopra idenlificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

[ LN.P.S.
[ INALL.

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesla e si riferisce alla risultanza, alla stessa dala,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono altivita dell'edilizia.
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1STITUTO MAZIONALE PER LASSICURAZIONE
TOHTRO CLI INFORTUNI SUL LAVORD

Durc On Line

Numero Prolocollo  [INPS_5993175| Dala richiesta

2810212017

Scadenza validita

28/06/2017

Denominazionefragione sociale

EVOS SRL A SOCIO UNICO

Codice fiscale

01827330687

Sede legale

VIA VERROTTI C/ESPANSIONE 2 MONTESILVANO PE 65015

Con il presente Documenilo si dichiara che il soggetto sopra identificalo RISULTA REGOLARE nei confronti di

ILN.P.5.
LN.ALL.

il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla slessa dala,
dell'interrogazione degli archivi dellINPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.
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ISTITUTO NAZIGNALE PER LASSICURAZIONE
CONTRO LI IRFORTUNI SUL LAYORO Q

Durc On Line

Numero Protocollo  {INAIL_6700678| Dala richiesta 10/03/2017 | Scadenza validita | 08/07/2017

Denominazione/ragione sociale TECNO TERM IMPIANTI SRL
Codice fiscale 01385010432
Sede legale VIA SACHAROV, 6/8 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggelto sopra identificalo RISULTA REGOLARE nei confronti di

LLN.P.S.
LN.ALL.

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'’NPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.
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ISTITUTO HAZFOHALE PER LASSICURAZIORE
CONTRO CLJ INFORTUNI SUL LAVORO

Jea.lfo

Durc On Line

Numero Prolocollo |INAIL_6565764| Data richiesla 01/03/2017 | Scadenza validita | 29/06/2017

Denominazionelragione sociale ARTIGIANA ELETTRIKA SRL
Codice fiscale 01476820434
Sede legale PIAZZALE CIABQTTI, B 60035 JESI (AN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

.N.P.S.
LNALLL.

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla dala della richiesla e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi dell'INPS, dellINAIL e delta CNCE per le imprese che svolgono attivila dell'edilizia.
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abtuto Hazicnats Prevadents Socise
ISTITUTO HAZIONALE PER UASSICURAZIONE vt o Ls camt vaas
CONTRO G18 INFORTUHNI SUL LAVORO @

Durc On Line

Numero Protocollo | INPS_5973866 Data richiesta 27102/2017 | Scadenza validita | 27/06/2017

Denominazione/ragione sociale EDILIZIA *AZZACCONI - S.R.L.
Codice fiscale 00379100431
Sede legale VIA ALVANETO 35 SAN GINESIO MC 62026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronli di

LN.P.S.
LN.ALLL.
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi dellINPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono atlivita dell'edilizia.
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o Harionale Previdenizs Sociae wanpert
1STITUTO MAZIONALE PER LASSICURAZIONE H e & e

IO TECA PER A AN
CONTRO GUIYHFORTUNI SULLAYORD @

Durc On Line

Numero Protocollo  {INAIL_6741693} Data richiesta 14/03/2017 | Scadenza validita | 12/07/2017

Denominazionelragione sociale ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
Codice fiscale 02014260422
Sede legale VIA LUIGI ALBERTINI, 2 36 60131 ANCONA {AN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LN.P.S.
LN.ALL.
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giomi dalla dala della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi dellINPS, dellINAIL e della CNCE per fe imprese che svolgono altivita dell'edilizia.

Pagina 1 di 1




e by

I\ ms

ISTITUTO NAZIOHALE PER UASSICURAZIONE
CONTRO CU INFORTUNI $UL LAVORO %

Durc On Line

Numero Protocolle  [INAIL_6608073| Data richiesta 03/03/2017 | Scadenza validita | 01/07/2017

Denominazione/ragione sociale ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL

Codice fiscale 01159070430
Sede legale VIA FAUSTO COPPI, 19/21 62100 MACERATA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra idenfificato RISULTA REGOLARE nei conlfronti di

] LN.P.S.
LNAL.

Il Documento ha validila di 120 giorni dalla dala della richiesta e si riferisce alla risullanza, aila stessa data,
dellinterrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono atlivita dell'edilizia.
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ISTITUTO NAZIONALE PER UASSICURAZIONE
CONTRO CLI INFORTUNL SUL, LAVORO
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bt Hazionale Prevdenea Socisie EOMIILISE MATISMALE

\ ) T

Durc On Line

Numero Protocollo | INPS_6072744| Data richiesta 06/03/2017 | Scadenza validita | 04/07/2017

Denominazione/ragione sociale

DALMAZ| SRL

Codice fiscale

00613780436

Sede legale

VIA CADUTI XXX GIUGNO 4 MONTECASSIANG MC 62010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra idenlificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

ILN.P.S.
LNALL.
CNCE

1l Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla slessa dala,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgone atlivita dell'edilizia.
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