.w Numero lﬁ,wﬁ') P:g.
.- w1 4 66N, 2008

2102 VaStan.

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3

N. 26 DBl ey 2015

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI ED
OLEODINAMICI DELL’ASUR — AREA VASTA N. 3.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono coEdivisi, di
adottare il presente atto;

VISTA I’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del
regolamento aziendale per I’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel
documento istruttorio, 1’Area Vasta n. 3 ad espletare la procedura necessaria per la selezione del
contraente mediante ricorso a MEPA;

2. DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto (Allegato 1) che costituisce parte integrale della
presente Determina;

3. DI STABILIRE che I’*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI
ELEVATORI ELETTRICI ED OLEODINAMICI DELL’ASUR AREA-VASTA N. 3” avverra nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici, ed
in particolare il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 ¢ ss.mm.ii. , attraverso la
procedura della richiesta d’offerta a piu fornitori come disciplinati dal regolamento per 1’accesso e
I’utilizzo del mercato elettronico della P.A., da espletarsi sulla base del progetto di appalto riportato
nel documento istruttorio;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico
del Procedimento per la procedura oggetto del presente provvedimento ¢ I’Ing. Fabrizio Ciribeni,
dipendente di ruolo dell’ Asur Marche Area Vasta n. 3 U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita
Tecniche:

5. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art.15 co.13 lettera d) della Legge 7
Agosto 2012 n. 135, per I’appalto in oggetto non risultano opzioni di acquisto attivabili presso una
centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della Legge 27
Dicembre 2006 n. 296, né risulta possibile, per 1’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica

Impronta documento: 78CSASECOIDED25FC2A3900721543816BF 116443, 1/04 del 12/01/2015 AV3TEC _D( L)



10.

I

..w Numero 26 ’AJJ} Piii.
[T.4 6EN, 2015 2

marche Data
g
area vastan,

Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012, in attuazione della legge 136/2010
ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che la spesa presunta per I’*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI ED OLEODINAMICI DELL’ASUR
AREA VASTA N. 3”, pari a circa € 39.700,00 IVA esclusa, di cui € 1.050,00 quali oneri della
sicurezza, trova copertura economica all’interno del Bilancio economico 2015 autorizzazione di
spesa AV3TECPAT n. 4 sub 1/2015 con imputazione al numero di conto 0510010107
“Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari”

DI STABILIRE che le ditte da invitare alla gara saranno selezionate sulla base di un avviso
esplorativo da pubblicare sul profilo del committente;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. a) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.,
I’appalto sara aggiudicato al concorrente che avra formulato la migliore offerta selezionata con il
criterio del prezzo pit basso determinato mediante ribasso sull'importo unico posto a base di gara;
DI DARE ATTO che la presente determina non & soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4
della I 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed ¢ efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 ¢
$S.mm.ii.;

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “altre tipologie”.

parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2015

provvisoriamente assegnato co

etermina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014

11 Dirigente UOCCopftrollo di Gestione Il Dirigente UDC Contabilita e Bilancio

nelli Dr.gsa Lu ebi

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.0.C. - PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE)

Normativa di riferimento

- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000,

- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge
12/07/2004 n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica;

- D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006;

- Legge 30/12/1994 n. 412 e ss.mm.ii. concernente “Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica”;

- Legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

- Legge 15/07/2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 6 luglio 2011
n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, cosi come modificata dal D.L.
95/2012;

- Legge 06/07/2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 7 maggio
2012 n. 52 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

- Legge 07/08/2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 6 luglio 2012
n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”;

- L.R.n.26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale™;

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003” ss.mm.ii.;

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della
Regione Marche (SUAM)”;

- Determina della Regione Marche n. 649 del 06/05/2013 “Approvazione del piano triennale degli
acquisti di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali
gestite dalla SUAM”;

- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni
amministrative — Regolamentazione provvisoria”;

- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative — Proroga™;

- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”,;

. Determina del Direttore Generale dell’Asur Marche n. 420 del 27/05/2013 “Approvazione
programma degli acquisti di beni e servizi di livello ASUR anno 2013 2014,

. Determina del Direttore Generale dell’ Asur Marche n. 573del 04/08/2006 “Regolamento acquisto
beni e servizi in economia. Approvazione”;

- D.G.RM. n. 34 del 20/01/2014 “Nomina dei direttori di Area Vasta dell’Azienda sanitaria unica
regionale.
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Motivazione

PREMESSO che I’Area Vasta n. 3 & dotata allo stato attuale di n. 94 impianti di sollevamento
(ascensori, montalettighe, montacarichi, montascale) dislocati nelle diverse strutture di Camerino,
Matelica, San Severino Marche, Visso, Civitanova Marche, Recanati, Morrovalle, Macerata, Corridonia,
Treia, Tolentino, Montecassiano, Mogliano, San Ginesio e Sarnano.

CONSIDERATO che I’uso degli impianti elevatori in uso alle strutture sanitarie e non dell’Area Vasta
n. 3 comporta obblighi per I’Amministrazione riguardo alle responsabilita sul loro mantenimento in
perfetta efficienza e sicurezza e che pertanto occorre garantire la manutenzione degli stessi, come
previsto dalle norme vigenti in materia, al fine di garantire la regolarita dei servizi, I’incolumita degli
utenti e I’agibilita degli immobili ove essi sono dislocati (anche al fine di assicurare I’abbattimento di
barriere architettoniche).

PRECISATO che occorre avvalersi di Ditte esterne specializzate in possesso delle abilitazioni di legge,
in quanto trattasi di interventi tecnici specialistici da eseguire secondo le procedure elencate nei libretti
d’uso e manutenzione, nel D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 e nel D.M. 23/07/2009 e ss.mm.ii. ed alle
disposizioni legislative relative all’argomento specifico emanate successivamente.

CONSIDERATO che i preesistenti contratti di manutenzione in essere presso le ex Zone Territoriali di
Civitanova Marche, Macerata e Camerino sono ormai scaduti.

ACQUISITO il preventivo assenso di massima all’attivazione delle procedure di acquisizione da parte
della Direzione di Area Vasta 3;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha preventivamente provveduto al reperimento

dei dati economico-finanziari utili al fine di quantificare I’entitd presunta dell’appalto annuale ed ha

provveduto alla valutazione della normativa vigente in materia, cosi riepilogata:

a) visto I’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

b) tenuto conto dell’oggetto e dell’importo indicato e tenuto altresi conto delle varie procedure
previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente;

¢) ritenuto di dover avviare il procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 125 del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Titolo V del Capo II — Acquisizione di servizi e forniture in economia del
DPR 207/2010 e del regolamento aziendale per I’acquisizione di beni e servizi in economia.

TENUTO CONTO:

- del contenuto dell’art. 15 co.13 lettera d) L. 135/2012 “gli enti del servizio sanitario
nazionale, ... (omissis)...utilizzano, per [l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. lcomma 455 della Legge n. 296 del
27/12/2006;

- del contenuto dell’art. 1 co. 499, terzo periodo, della Legge n. 296/2006 2...Gli Enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate

Impronta documento: 78C5ASEC01DED25FC2A4390072154 3816BF1164A43, 1/04 del 12/01/2015 AV3TEC D( L)



‘“ Numero 2.4 | A-‘l)} Pag.
5

marhe Pun 4 GEN, 20

Ared vastan,

dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni-quadro stipulate da Consip spa...”

- del contenuto dell’art. 1 co. 450, secondo periodo, del co. 450 art. 1 della Legge n. 296/2006
«...Fermi restando gli obblighi e le facolta previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1635, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”

- del contenuto delle Determine del Direttore Generale del’ASUR n. 785 del 31/12/2005
“Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del
24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, che
inquadrano il presente provvedimento tra quelli di competenza del Direttore di Area Vasta.

PRESO ATTO altresi che:

- non si riscontrano per ’appalto in oggetto opzioni di acquisto mediante SUAM, istituita dalla Legge
Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “ Istituzione della Stazione Unica Appaltante della
Regione marche (SUAM)” ed in fase di prima sperimentazione ai sensi della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012, né con Determina n. 649 del 06/05/2013 risultano gare
attive, né la procedura in oggetto rientra nel piano di gare degli acquisti di beni e servizi in carico
alla SUAM individuate con determina n. 649 del 06/05/2013;

- alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 16 co. 13 lettera d)
del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con legge n. 135 del 07/08/2012, la peculiare fornitura
contemplata nella presente determina & prevista tra le categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP denominata MEPA;

- in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente,
I’ Amministrazione & tenuta ad avviare per I’appalto in oggetto una procedura MEPA ai sensi
dell’art. 328 co. 4 lett. b) del DPR 207/2010.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii. non si ravvisano situazioni di
conflitto di interessi, valutati anche ai sensi dell’art.6 del D.M. 28/11/2000 s.m.i., in capo al
Responsabile del Procedimento dell’Area Vasta n. 3.

VALUTATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad individuare gli elementi essenziali
¢ il criterio per selezionare la ditta alla quale affidare I’appalto nel modo di seguito indicato:

OGGETTO DELL’APPALTO

Tutte le prestazioni di manutenzione programmata e a carattere d'urgenza degli impianti di movimentazione
verticale, di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici la cui manutenzione e gestione é di pertinenza dell’ASUR
Area Vasta n°3 di Macerata

DURATA DELL’APPALTO

1l presente contratto di appalto ha durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di consegna dei servizio ovvero
sino a esaurimento dell’importo a base d’asta d’appalto.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL, CONTRATTO

1l contratto dovra essere eseguito dove sono ubicati gli impianti di movimentazione verticale, di qualsiasi tipo,
installati presso gli edifici la cui manutenzione e gestione ¢ di pertinenza dell’ASUR Area Vasta n°3 di Macerata.
STIMA DELL’APPALTO
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L'importo complessivo stimato dell’appalto € 39.700,00 (IVA esclusa), di cui € 1.050,00 quali oneri della
sicurezza.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Contratto di affidamento di servizi che deve concludersi previo espletamento di una procedura “negoziata” di
selezione del contraente con utilizzo della piattaforma Consip “mercato Elettronico ai sensi dell’art. 328 co. 4
lett. b) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per la selezione del contraente si provvedera mediante procedura negoziata presente sulla piattaforma Consip
“Mercato Elettronico”, mediante richiesta di offerta ad una pluralita di operatori economici. “RDO”.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L affidamento del servizio avverra al prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82 D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. previa

formulazione di RDO sul Mepa.

REQUISITI DEI CANDIDATI

Requisiti di ordine generale e di idoneita professionale:

Possesso dei requisiti di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; in particolare insussistenza delle causa
di esclusione ivi previste e di quant ‘altro ivi previsto e da comunicare.

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge
68/1999;

Inesistenza dei piani di emersione del lavoro irregolare, con procedura automatica o progressiva, per i quali non
sia concluso il periodo di emersione, ex lege 18 ottobre 2001 n. 383, che costituirebbero esclusione dalle gare di
appalto pubblico.

Inesistenza di ulteriori impedimenti “ex lege” alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente o, in
ogni caso alla generica sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, come ad esempio nel caso in cui sia stata
comminata la sanzione dell’incapacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione. A mero titolo
esemplificativo possono citarsi le seguenti normative: art. 44 D.Lgs. 25 luglio 1988 n. 286 (“Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); art. 41
D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (*“Codice delle pari opportunita tra uomo e donna”); art. 36 L.20 maggio 1970 n.
300 (“Norme sulla tutela della liberta e dignita dei lavoratori, della liberta sindacale e dell’attivita sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento2); art. 5 comma 2 lett. c) Legge 15 dicembre 1990 n. 386 (“Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari2).

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
Commissioni Provinciali per ['Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali o altro Registro
Professionale.

Capacita economica e finanziaria:

I concorrenti dovranno dimostrare un fatturato per servizi analoghi di almeno tre volte I’importo a base di gara
madiante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Capacita tecnica e professionale:

sara valutata sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi e con le modalita previste dall’art. 42 del D.Lgs. n.
163/2006 € ss.mm.ii.

CORRISPETTIVL, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1l pagamento della prestazione contrattuale verra effeltuato mediante emissione di mandato sulla base di fattura
emessa da redigersi a norma di legge ed ¢ effeituato in rate trimestrali posticipate, di importo pari alla somma di
tre canoni mensili per ogni impianto. Il termine per il pagamento ¢ fissato a sessanta (60) giorni decorrenti dalla
data del Certificato di Regolare Esecuzione e previa verifica della regolarita contributiva del Manutentore.
GARANZIE

- Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara;

- Garanzia dell’esecuzione contrattuale calcolata secondo le modalita di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n.

163/06 e ss.mm.ii.
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PREMESSO che quanto incluso nel presente documento istruttorio assurge alla veste di “relazione
tecnica-illustrativa completa di calcolo della spesa™ per 1’affidamento in oggetto prevista dall’art. 279
del DPR 207/2010

PRESO ATTO che la spesa presunta per I’intervento pari a circa € 39.700,00 IVA esclusa, di cui
€ 1.050,00 quali oneri della sicurezza, trova copertura economica all’interno del Bilancio economico
2015 autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 4 sub 1/2015 con imputazione al numero di conto
0510010107 “Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari”

VALUTATO che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1
comma 49, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, I’affidamento del peculiare servizio contemplato
nella presente determina non ¢ oggetto di convenzione CONSIP attiva compatibile ed idonea alle
esigenze di questa Amministrazione. A tale riguardo si rileva infatti che la convenzione “Facility
Management 3”, attualmente presente sul portale Consip, ha per oggetto 1’affidamento di servizi
integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso
ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni, mentre la manutenzione in oggetto riguarda
essenzialmente impianti installati in strutture di tipo sanitario ed ospedaliero (dei 94 impianti soltanto 3
sono ubicati in strutture amministrative). A questo deve aggiungersi, inoltre, che I’adesione alla
convenzione prevede un ordinativo minimo pari ad almeno 3 servizi operativi per la modalita di
erogazione “Facility Management Light” e almeno 6 per la modalita “Facility Management”, con una
durata contrattuale che va dai 4 anni nel primo caso ai 7 anni per il secondo.

PRESO ATTO altresi che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15
comma 13 lett. d) del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con legge del 07/08/2012 n. 135, il peculiare
servizio contemplato nella presente determina & previsto tra le categorie merceologiche presenti nella
piattaforma Consip denominata MePa.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformita alla normativa in vigore, la regolarita tecnica
e la legittimita del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si fara fronte con le somme come
sopra individuate, propone che il Direttore di Area Vasta n. 3

DETERMINI

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del
regolamento aziendale per 1’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel
documento istruttorio, I’Area Vasta n. 3 ad espletare la procedura necessaria per la selezione del
contraente mediante ricorso a MEPA;

2. DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto (Allegato 1) che costituisce parte integrale della
presente Determina;

3. DI STABILIRE che I’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI
ELEVATORI ELETTRICI ED OLEODINAMICI DELL’ASUR AREA VASTA N. 3” avverra nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici, ed
in particolare il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. , attraverso la
procedura della richiesta d’offerta a piu fornitori come disciplinati dal regolamento per I’accesso €
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Iutilizzo del mercato elettronico della P.A., da espletarsi sulla base del progetto di appalto riportato
nel documento istruttorio;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico
del Procedimento per la procedura oggetto del presente provvedimento ¢ I’Ing. Fabrizio Ciribeni,
dipendente di ruolo dell’ Asur Marche Area Vasta n. 3 U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita
Tecniche;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art.15 co.13 lettera d) della Legge 7
Agosto 2012 n. 135, per I’appalto in oggetto non risultano opzioni di acquisto attivabili presso una
centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della Legge 27
Dicembre 2006 n. 296, né risulta possibile, per ’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012, in attuazione della legge 136/2010
ss.mm.ii.;

6. DI DARE ATTO che la spesa presunta per I’*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI ED OLEODINAMICI DELL’ASUR
AREA VASTA N. 3”, pari a circa € 39.700,00 IVA esclusa, di cui € 1.050,00 quali oneri della
sicurezza, trova copertura economica all’interno del Bilancio economico 2015 autorizzazione di
spesa AV3TECPAT n. 4 sub 1/2015 con imputazione al numero di conto 0510010107
“Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari”

. DI STABILIRE che le ditte da invitare alla gara saranno selezionate anche sulla base di un avviso
esplorativo da pubblicare sul profilo del committente;

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. a) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.,
I’appalto sara aggiudicato al concorrente che avra formulato la migliore offerta selezionata con il
criterio del prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull'importo unico posto a base di gara;

9. DI DARE ATTO che la presente determina non & soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4
della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed & efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.il.;

11. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “altre tipologie™.

~]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. PATRIMONIO,
NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing./Fabrizio Ciribeni
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Geom. Marcg Sabbatini -

/f) L PL&-"J)
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PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI ED

OLEODINAMICI DELL’ASURA AREA VASTA N°3 - MACERATA

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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ART. 1 - Oggetto dell’Appalto.

L'Appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni di manutenzione programmata e a
carattere d’urgenza degli impianti di movimentazione verticale, di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici la
cui manutenzione e gestione & di pertinenza del’ASUR Area Vasta n°3 di Macerata. Trattasi di procedura
ristretta, ai sensi dellart. 57 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., mediante cottimo fiduciario, art. 125 D. Lgs
163/06 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi al prezzo piu basso, ai sensi dell'art. 82 D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii..

Per manutenzione programmata deve intendersi 'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti
allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza. Per manutenzione a carattere di urgenza si deve
intendere l'insieme di tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare I'efficienza degli impianti, interrotta
per disfunzioni o guasti improwvisi.

Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla
definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all'art. 2.

Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente capitolato sono indicati nell'allegato A. Altresi sono oggetto
del presente Capitolato anche gli impianti che potrebbero venire installati durante il periodo contrattuale. Per
tali impianti il servizio avra in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta del
Committente inviata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio del servizio stesso.

Nel caso di installazione da parte del Committente di nuovi impianti elevatori di persone, € facolta dello

stesso assegnare o0 meno al Manutentore la manutenzione di tali nuove apparecchiature, secondo la
procedura riportata nel successivo articolo "Nuovi impianti".

ART. 2 - Durata dell’Appalto.

Il presente contratto di appalto ha durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di consegna dei servizio
ovvero sino a esaurimento dell'importo a base d'asta d'appailto.

L'appalto in oggetto scadra improrogabilmente senza necessita di alcun preavviso da parte del’ASUR Area
Vasta n°3 di Macerata.

E’ vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 3 - Ubicazione degli Impianti

La Ditta Manutentrice seguira la manutenzione degli impianti installati nelle seguenti sedi e complessi ad uso
sanitari, uffici, residenziale, ecc.:
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1 Camerino Ospedale ascensore localita Caselle

2 Camerino Ospedale montalettighe localita Caselle

3 Camerino Ospedale montalettighe localita Caselle

4 Camerino Ospedale montalettighe localita Caselle

5 Camerino Ospedale montalettighe localita Caselle

6 Camerino Ospedale ascensore localita Caselle

7 Camerino Distretto ascensore localita Caselle

8 Camerino Uffici Amm.vi ascensore Via C. Lili, 55

9 Matelica Ospedale ascensore Viale Europa

10 Matelica Ospedale ascensore Viale Europa

11 Matelica Ospedale montalettighe Viale Europa

12 Matelica Ospedale montacarichi Viale Europa

13 San Severino Marche | Ospedale ascensore Via del Glorioso, 8
14 San Severino Marche | Ospedale ascensore Via del Glorioso, 8
15 San Severino Marche [ Ospedale ascensore Via del Glorioso, 9
16 San Severino Marche | Ospedale montalettighe Via del Glorioso, 8
17 San Severino Marche | Ospedale montalettighe Via del Glorioso, 8
18 San Severino Marche | Ospedale montacarichi Via del Glorioso, 8
19 San Severino Marche | Ospedale montacarichi Via del Glorioso, 8
20 San Severino Marche | Ospedale montacarichi Via del Glorioso, 8
21 San Severino Marche | Ospedale montacarichi Via del Glorioso, 8
22 San Severino Marche | Ospedale montacarichi Via del Glorioso, 8
23 San Severino Marche [ Ospedale montacarichi Via del Glorioso, 8
24 San Severino Marche | Dip. Prevenzione ascensore Via Salimbeni, 64
25 Visso Poliambulatorio ascensore Via G. Rosi, 6

_ STRUTTURA j
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale ascensore Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale montalettighe Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale montalettighe Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Ospedale montacarichi Via Ginevri, s/n
Civitanova Marche Uff. Amm.vi ascensore P.zza Garibaldi, 8
Civitanova Marche Centro riabilitativo | ascensore Via Del Tirassegno
Civitanova Marche Poliambulatorio ascensore Via Abruzzi, 1
Recanati Ospedale ascensore P.le A. da Recanati
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41 Recanati Ospedale ascensore P.le A. da Recanati
42 Recanati Ospedale ascensore P.le A. da Recanati
43 Recanati Ospedale montacarichi P.le A. da Recanati
Via Madonna Cupa
44 Recanati Poliambulatorio ascensore da Varano
Via Piagge di
45 Recanati S.R.R. ascensore Castelnuovo
46 Morrovalle Poliambulatorio montacarichi Via Tiziano, 1
N |  COMUNE | STRUTTURA | TIPOLOGIA _ UBICAZIONE
47 Macerata Ospedale Montalettighe Via Santa Lucia, 2
48 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
49 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
50 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
51 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
52 Macerata Ospedale Montalettighe Via Santa Lucia, 2
53 Macerata Ospedale Montalettighe Via Santa Lucia, 2
54 Macerata Ospedale Ascensore Via Santa Lucia, 2
55 Macerata Ospedale Ascensore Via Santa Lucia, 2
56 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
o7 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
58 Macerata Ospedale Ascensore Via Santa Lucia, 2
59 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
60 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
61 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
62 Macerata Ospedale Montalettighe Via Santa Lucia, 2
63 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
64 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
65 Macerata Ospedale Ascensore Via Santa Lucia, 2
66 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
67 Macerata Ospedale Ascensore Via Santa Lucia, 2
68 Macerata Ospedale Montacarichi Via Santa Lucia, 2
69 Macerata Ospedale Montalettighe Via Santa Lucia, 2
70 Macerata Ospedale Montavivande Via Santa Lucia, 2
71 Macerata Ospedale Montavivande Via Santa Lucia, 2
72 Macerata Ospedale Montavivande Via Santa Lucia, 2
73 Macerata Ospedale Montavivande Via Santa Lucia, 2
74 Macerata Ospedale Montavivande Via Santa Lucia, 2
75 Corridonia Struttura Sanit. Ascensore Via Diaz
76 Corridonia Struttura Sanit. Montalettighe Via Diaz
77 Treia Struttura Sanit. Montalettighe Piazza Leopardi
78 Treia Struttura Sanit. Ascensore Piazza Leopardi
79 Treia Struttura Sanit. Ascensore Piazza Leopardi
80 _ Viale del_la
Tolentino Ospedale Ascensore Repubblica
81 _ | Viale deI.Ia
Tolentino Ospedale Montacarichi Repubblica
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82 _ Viale della
Tolentino Ospedale Montalettighe Repubblica
83 ‘ _ Viale del_la
Tolentino Ospedale Montalettighe Repubblica
Distretto
84 Dipartimento Viale della
Tolentino prevenzione Ascensore Repubblica
85 Montecassiano Distretto Ascensore Piazzale Giorgi
86 Montecassiano Distretto Ascensore Piazzale Giorgi
87 Mogliano Poliambulatorio Ascensore Piazzale San Michele
88 San Ginesio Rsa e Distretto Ascensore Piazzale Gioberti
89 San Ginesio Rsa e Distretto Montalettighe Piazzale Gioberti
90 _ Belvedere R.
Macerata Distretto Ascensore Sanzio,1
91 Sede Qentrgle Belvedere R.
Macerata Amministrativa Ascensore Sanzio,1
92 Sarnano Distretto Ascensore Viale Rimembranze
93 Sarnano Distretto Ascensore Viale Rimembranze
04 ospedale
Macerata neonatologia montascale Via Santa Lucia, 2

ART 4 - Ammontare dell'’Appalto

L'importo complessivo annuale del servizio di manutenzione ammonta IVA esclusa in:
- € 39.700,00 (diconsi euro trentanovemilasettecento/00) a base d'asta, di cui € 1.050,00 (diconsi euro
millecinquanta/00) quali oneri della sicurezza.

Per le prestazioni di manutenzione riportate dal presente Capitolato, I'appaltatore viene remunerato con un
canone annuale complessivo per tutti gli impianti di cui all'art. 3 del presente CSA, nel quale sono comprese
tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in
opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive i servizio indicate nel Capitolato.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto del presente Appalto, si riscontrasse la necessita di variare in
pill 0 in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procedera al ricalcolo del canone annuale
complessivo.

La relativa variazione — in aumento o in diminuzione — di retribuzione sara calcolata tenendo conto del
prezzo di aggiudicazione al netto dell'lVA e del numero di impianti elevatori attivi, secondo le formule di
seguito indicate:

prezzo aggiudicazione IVA esclusa Pa

numero impianti elevatori in funzione Nef
costo per impianto Cpi =Pa/ Nef
dismissione Pa - Cpi = nuovo prezzo contrattuale
nuova installazione o ripristino in serv. Pa + Cpi = nuovo prezzo contrattuale.

In ogni caso, & facolta dellAmministrazione estendere o ridurre, nei limiti del 20%, i servizi e/o le
prestazioni oggetto del presente appalto.

Qualora il Committente ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni
legate alla dismissione o alla eventuale sospensione del servizio degli impianti, il relativo Canone non & piu
dovuto dal mese successivo (dal giorno 01 del mese) a quello dell'eliminazione dell'impianto dal monte di
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quelli in manutenzione. Tale eventualita dovra essere formalizzata con lettera raccomandata oppure invio di
PEC inviata dal Committente al Manutentore con almeno 5 giorni di anticipo dalla data di esclusione
dellimpianto interessato.

ART. 5 - Responsabili

L'Azienda Asur Marche AV3 sara rappresentata, nei confronti della Ditta Appaltatrice dal Responsabile
del Procedimento individuato nella persona dell'ing. Fabrizio Ciribeni (tel. 329/2605800; fax.
0733/894241; e.mail: fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it) e dai Responsabili Esecuzione del contratto
successivamente individuati.

ART. 6 - Referente per il servizio di Manutenzione.

Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto del presente Appalto, il Manutentore designera
un suo incaricato avente tutte le potesta tecniche e legali per rappresentare il Manutentore stesso in tutti i
rapporti operativi con la Committenza.

Tale referente per tutte le attivita comprese nel presente capitolato deve garantire la propria reperibilita nei
normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare.

Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente
designata dal Manutentore che ne faccia le veci ai fini del presente Appalto.

ART. 7 - Norme Applicabili.

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovra conformarsi a tutta la normativa vigente, al
momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per disabili.

Si richiamano in particolar modo:

- Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per
I'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

- la norma UNI EN 81 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e
montacarichi. Ascensori "

-la norma UNI 10411 -1-2008 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.”;

-il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative
agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;

- il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e
montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;

-il D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica";

-il Decreto del Ministero dell'lnterno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE
relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici” per le parti ancora applicabili;

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;

_ D.M.27/01/2008 n.37 “Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
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- D.Igs. 09/04/2008, n. 81A“attuazione art,1 della Legge n123 del 03/08/2007 in materia di salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico della Sicurezza),

- D.M.37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo.

Il Manutentore & quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in
manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

ART. 8 - Condizioni generali per I'’esecuzione del servizio.

Il manutentore deve assicurare il servizio con modalita, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato.
A tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti n forma predittiva
e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi,
dei codici e dei regolamenti in vigore che fungono, pertanto, da riferimento primario unitamente a quanto
esplicitato nel presente Capitolato.

Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti interessati dal servizio di manutenzione di cui al presente
appalto, sono mantenute aimeno allo stesso livello esistente al momento della sottoscrizione del contratto, di
cui al presente Capitolato, e per tutta la durata dello stesso.

Il Manutentore deve essere in grado di operare sugli impianti di marche/costruzione diverse.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per
Legge comunque necessarie, il Manutentore dovra adeguare il programma di manutenzione senza alcun
onere aggiuntivo per I'Amministrazione.

Il Manutentore aggiudicatario si impegnera, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrita
progettuale e funzionale degli elevatori.

Le parti d'impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno
condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per I'’Amministrazione.

Il Manutentore & tenuto a collaborare con i Tecnici del’'U.O.C. Attivita Tecniche allo scopo di adeguare il
servizio alle esigenze dellutenza, nonché proporre eventuali opere straordinarie di modifica delle
caratteristiche degli impianti al fine di aggiorname la tecnologia rendendoli in tal modo atti ad aumentare
I'operativita ed a migliorare in affidabilita. || Manutentore deve possedere le conoscenze tecniche per
proporre alla stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad
adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati e deve avvalersi di tecnici formati e
patentati secondo la norma. Il Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio componentistica compatibili
con le caratteristiche presenti degli impianti elevatori. Il Manutentore deve relazionare adeguatamente sugli
stati d’'uso e sulla qualita delle prestazioni degli impianti stessi con relazione iniziale e finale del contratto. A
tal fine si veda anche quanto riportato nel successivo articolo denominato "Verifiche di conformita”. Il
Manutentore deve presenziare con personale qualificato in assistenza alle visite ispettive periodiche di
controllo da parte degli organi pubblici preposti ove necessario.

Art. 9 - Conduzione
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La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalita degli
stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque per cause non imputabili alla
manutenzione, nelle ore di punta.

A tale scopo, il Manutentore deve provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controlio ed alla
verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale
addetto per I'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose ed allo scopo anche di
prevenire eventuali anomalie.

Pertanto, il Manutentore provvede:

MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI

LOCALE MACCHINA:

Pulizia del locale macchina M

Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di M
illuminazione del locale macchina

IARGANO:

Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano e controllo apertura M
le chiusura freno

\Verifica del gioco vite corona dell'argano &M
\Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione 2M
\Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione dell’argano e M

della loro complanarita, delle catene di compensazione e dei loro attacchi

\Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione M
dell'argano e del locale pulegge di rinvio

CENTRALINA OLEODINAMICA:

\Verifica del livello olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della
centralina oleodinamica

\Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica

\/erifica tensione di alimentazione motore elettrico centralina

nleaodinamica
\Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi

\Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica

2 = = = = =

Taratura valvola sovrapressione centralina oleodinamica

\Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica con
icabina in movimento

=

QUADRO DI MANOVRA:
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Verifica dello stato di usura dei contatti , del dispositivo di emergenza,
dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di M
terra del quadro di manovra

Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra M

Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra
(assenza di vibrazioni, rumori, sovratemperature, archi elettrici

lanomali...), verifica del sezionatore di emergenza del quadro, del 6M
funzionamento del selettore piani e del funzionamento del gruppo pilota
dmon@naxna,nkmunnmhmullmh

VANO CORSA E CABINA

Ingrassaggio e verifica dello stato di conservazione della fune del M
[imitatore
Verifica delle guide della cabina e del contrappeso

MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI

\Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina

\Verifica posizione regolamentare stop in fossa 2M
Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza 2M
\Verifica funzionalita extracorsa inferiore 2M
\Verifica cablaggio elettrico tetto cabina M

\erifica funzionamento illuminazione vano

\erifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorrimento del oM
contrappeso

Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei
tiranti delle funi e dei pattini di scorrimento dell'arcata e cabina

\Verifica allineamento guide arcata e cabina

\Verifica dell'operatore automatico e scorrevole M

\Verifica dei contatti elettrici e del serraggio delle serrature 6M

Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali) e
delle spie di segnalazione porte dei piani

Verifica presenza fotocellula ad altezza opportuna nelle porte dei piani

\Verifica funzionamento fotocellula porte dei piani M

\erifica dellallarme, del sistema citofonico, del funzionamento
ALT/STOP, del funzionamento dellilluminazione, del funzionamento M
delle spie di segnalazione nella cabina
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\/erifica funzionalita interruttore di scambio cabina M
FOSSA:
\erifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore M
di velocita della fossa e verifica del contenitore di recupero olio della
Verifica tiranti filoni contrappeso fossa 6M
\Verifica tiranti funi oleodinamici fossa 2M

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa, 6M
paracadute, limitatore di velocita)

DOCUMENTAZIONE DI LEGGE:

lAnnotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di esercizio 6M

lEsame completo di tutta I'installazione con compilazione di un rapporto di A
intesi

Le frequenze di riferimento per la scheda sono:
S = settimanale; Q = quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M =

quadrimestrale; 6M = semestrale; A = annuale

ART. 10 - Manutenzione con Carattere di Urgenza

Nella manutenzione con carattere di urgenza il guasto & rilevato dal Manutentore direttamente, oppure dal
Committente. In quest'ultimo caso, lintervento di manutenzione & attivato “a chiamata” anche a mezzo
telefono, fax o telegramma, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi.

Al termine dell'intervento I'impresa procedera ad inoltrare immediato avviso all Amministrazione, per iscritto 0
telefax, la quale potra fissare data e modalita di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad
accertare l'idoneita della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Del sopralluogo verra redatto
verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti. L'impresa comunichera alla Amministrazione i recapiti ed i
nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento di manutenzione.

Il Manutentore non pud rifiutarsi di eseguire i servizi che risultano necessari; per tali interventi e riparazioni
deve, pertanto, essere utilizzata la massima celerita d'intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo
strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso il
sopralluogo deve avvenire entro un’ora dalla richiesta di intervento.

Qualora il Manutentore non provvede di sua iniziativa nel senso sopra descritto, sara soggetto a penalita
come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il Committente avra, inoltre, diritto di imporre quelle
riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti,
ritenga necessario effettuare.

Nel caso che il Manutentore non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalita
stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, il Committente si riserva di procedere in danno,
affidando le prestazioni ad altra ditta.
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Qualsiasi lavoro ritenuto necessario che implichi l'interruzione di servizio, deve preventivamente essere
autorizzato dal Committente, attraverso il RUP o il Responsabile dell'esecuzione del contratto. Le
operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto
assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alla previste penalita.

E' fatto assoluto divieto al manutentore di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e
precisa autorizzazione del Committente. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sara
tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

Art. 11 - Manutenzione Programmata

L'attivita di manutenzione intesa come l'insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione
di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilita delle opere e la
conservazione dello stato d'uso, & classificata anche come “manutenzione preventiva programmata”. La
manutenzione preventiva programmata &, pertanto, una “manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o
in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilita di guasto o la degradazione del funzionamento di
un’ entita”. Per manutenzione programmata si intendono, quindi, tutti quegli interventi finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di primi
interventi, che comungue non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso
(DPR 08/12/1991 n. 447 art. 8.2.).

Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalita di manutenzione indicate dalle Case
Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.

Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggetto del contratto di appalto si esplica attraverso visite
periodiche di manutenzione a ogni impianto da eseguirsi nel normale orario di lavoro secondo un programma
di manutenzione preventiva, onde preservare il livello di sicurezza dell'impianto, le sue prestazioni, nonché
prevenirne malfunzionamenti e guasti. Tali operazioni sono eseguite da tecnici specializzati e muniti di
patente ad operare. || personale addetto alla manutenzione si occupera:

- dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;

- delle manutenzioni generali preventive programmate;

- delle riparazioni.

Il Manutentore provvedera inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le parti
usurate dal normale esercizio. Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono inclusi nel Canone. E piu
precisamente il Canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione
delle seguenti parti:

- cabina e piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di
sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici, sospensioni porte, operatori, pattini
retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici;

— vano: funi di trazione di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, nastro
selettore, cavi flessibili e linee elettriche;

- per gli impianti idraulici: pistone, cilindro, linee di mandata e relative guarnizioni;

~ locale macchina: complesso dell'apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali,
cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e porta
spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed elettronici, selettore,
limitatore di velocita, centralina e valvole per impianti idraulici;

_ altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti compreso la
sostituzione integrale dell'olio dell'argano di ciascun impianto — operazione prioritaria da effettuarsi
nel primo mese dalla consegna del servizio di manutenzione -, mezzi per accedere agli organi da
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ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti
preposti alle visite periodiche;

- sono,altresi inclusi, nel presente capitolato, la pulizia e disinfestazione — igienizzazione delle
fosse e sale macchina, la pulizia delle cabina e binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle
lampade e delle spie luminose e tutto quello che non & espressamente descritto per i materiali e
servizio elencati nel presente articolo, lampade di illuminazione degli impianti, vano, cabina, locale
macchina, batterie, gruppi di continuita o tamponi per i sistemi di sicurezza o emergenza.

Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) ricomprese nel Canone verranno escluse solo se viene
inequivocabilmente dimostrato che la rottura delle parti riparate sia dovuta ad azione vandalica e comunque
per danno causato da persone. A tal fine il Manutentore, qualora ritenga che gli interventi siano da
remunerarsi al di fuori del Canone, & tenuto ad informare il Committente della necessita della effettuazione
degli stessi nel minor tempo possibile. Qualora il Committente ritenga invece che le opere che il Manutentore
valuta extra-Canone siano in questo ricomprese, ordina I'esecuzione delle stesse al Manutentore il quale &
comunque tenuto a ripristinare la funzionalita dell'impianto.

Art. 12 - Modalita di Svolgimento del Servizio di Manutenzione Programmata

Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione. La
regolarita delle visite sara testimoniata dalla firma degli addetti incaricati del servizio, in calce al rapporto
dello stato degli impianti, con I'annotazione della data della visita stessa e delle operazioni effettuate. Detto
rapporto deve essere inviato al Responsabile del'esecuzione del contratto entro 5 giorni lavorativi dalla
visita.

Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto di cui all'articolo denominato "reportistica”,
verra allegata al libretto di impianto, di cui all'art 16 del D.P.R. 162/99, copia aggiornata del registro delle
visite conservato presso il locale macchine.

Il servizio di manutenzione deve inoltre essere effettuato conformemente ai disposti dell'art. 15 del D.P.R.
162/99.

Il servizio di sostituzione delle parti usurate comprese nel Canone, dovra essere eseguito con le modalita e
nei tempi concordati con il Responsabile del Procedimento e/o con il Responsabile dell'esecuzione del
contratto.

Art. 13 - Riparazione o Sostituzione di Parti di Impianto non Comprese nel
Canone

Nel caso in cui il Manutentore accerti la necessita di sostituire parti degli impianti non comprese nel Canone,
lo stesso deve far pervenire a mezzo telefax o e-mail al Responsabile del Procedimento un preventivo di
massima per l'esecuzione dellintervento extra-contratto entro il giorno successivo a quello della
constatazione di tale necessita.

Il Committente, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti per servizio in economia, ha altresi la facolta di
far eseguire le lavorazioni di cui al presente punto direttamente al Manutentore emettendo apposito buono
d’ordine preventivo alla esecuzione delle opere extra-Canone.

Il Committente ha la facolta di far eseguire servizio di manutenzione non compresi nel canone di
manutenzione, che comportano oneri economici ossia che comportano la sostituzione di parti o componenti,
a Ditte o Societa abilitate, secondo le condizioni pii convenienti per il Committente. In tal caso, il
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Manutentore con la propria organizzazione deve prestare tutti i servizi di assistenza al fine di garantire la
buona riuscita dell’intervento di manutenzione della Ditta incaricata dell'intervento straordinario.

Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, il Manutentore é tenuto a contattare
immediatamente le strutture operative del Committente per sottoporre la necessita dell'intervento con
urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque il Manutentore deve immediatamente
avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.

Art. 14 - Norme di Sicurezza

| servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovra svolgersi nel
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In particolare
limpresa & obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione
all Amministrazione; & altresi obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attivita, il Piano
Operativo per la Sicurezza relativo alle attivita di conduzione, gestione e manutenzione

degli ascensori e dei montacarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i,, con 'impegno ad osservarlo
scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.

Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del Committente, 'impresa eseguira modifiche e ampliamenti
sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL o Ispettorato del Lavoro,
certificazione di conformita al D.M. 37/2008, con conseguente e immediato aggiornamento dei disegni, dei
certificati e delle autorizzazioni di legge.

L'impresa appaltatrice &, inoltre, tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative
ai materiali/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente Capitolato,
cosi come predisposto dal produttore.

Art. 15 - Materiali e forniture

| materiali e i pezzi di ricambio devono essere “nuovi”, possibilmente originali, della stessa marca del pezzo
sostituito 0 anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. | suddetti materiali di ricambio devono essere di
qualita controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformita previste dalla normativa
vigente. Il Responsabile del Procedimento si riserva di chiederne caratteristiche e marchi.

E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.

Il servizio e le forniture che si rendessero necessari per assicurare il regolare funzionamento degli impianti
devono essere giustificate dal relativo rapporto tecnico al Responsabile del Procedimento, a cui va
presentato anche un preventivo scritto nella quale gli importi dei lavori devono essere calcolati con regolare
analisi dei prezzi. Inoltre, i materiali sostituiti devono essere recuperati o avviati a ulteriore destinazione, a
cura e con spese a carico del Manutentore, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela
ambientale e smaltimento dei rifiuti.

L’Amministrazione potra rivalersi sul manutentore per qualsiasi onere sostenuto a causa della mancata
osservanza delle suddette disposizioni, avanzando anche richiesta di risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In caso di necessita, il Manutentore provvede a riparare e/o sostituire tutte le parti soggette all'usura del
normale esercizio, in particolare:
a) CABINA:
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- bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporta automatico, contatti porte,
apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, retrattili.

- componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e relative
linee di alimentazione;

~ Tilluminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile;

- pareti, tetto, pavimento della cabina;

- pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina;

b) PIANI:

- bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni, porte contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori
impulsori, contatti di livellamento;

c) VANO:

— funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi
flessibili, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici, apparecchio telefonico di comunicazione
bidirezionale

d) LOCALE MACCHINA:

- motore, pompe, argano, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti del gruppo
manovra comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico,
motori del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine,
resistenze per manovra e per circuiti motore, armatura elettromagnete, pulegge di trazione, contatti e
ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocita, raddrizzatori, trasformatori, guarnizioni.

Sono invece a carico dell Amministrazione:

a) |l servizio di modifica o di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature
esistenti nonché l'installazione di nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle autorita
governative. Detti servizio saranno dallimpresa eseguiti previa presentazione e approvazione del
preventivo di spesa, da parte del Responsabile del Procedimento

b) Vetri, specchi, e tappeto della cabina;

c) Le riparazioni alle strutture murarie dell'edificio inerenti all'impianto, alle protezioni cancelletti o porte
esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in genere e la relativa
manovalanza;

d) Sono altresi esclusi dalle responsabilitd del’'impresa assuntrice dell'appalto i disservizi ed i danni
causati da terzi per cattivo uso o manomissione degli ascensori e dei montacarichi, per atti vandalici,
per danni accidentali (fulmini, acqua, etc.)

Art. 16 - Informazioni agli Utenti

In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi di intervento, con gli anticipi richiesti dal
singolo caso, il Manutentore & tenuto a informare gli utenti degli impianti mediante un cartello, posto in
evidenza nell'edificio interessato, riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori
stessi, la data di fine lavori.

Art. 17 - Verifiche Periodiche

Il Manutentore per ciascun impianto ha I'obbligo di tenere I'elenco aggiornato delle scadenze temporali per
I'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e
di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01
maggio di ogni anno, il Manutentore deve comunicare per iscritto al Committente I'elenco degli impianti che,
distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell'anno successivo, devono essere sottoposti alla
verifica biennale di cui sopra. Sara cura del Committente concordare con il soggetto incaricato della verifica
periodica, le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali & tenuto a partecipare il Manutentore con
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personale qualificato, come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato
delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, & totalmente a carico del Committente. Per
I'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in
termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche periodiche.

Il Manutentore & tenuto a eseguire sullimpianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto
incaricato della verifica periodica per I'esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per
I'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nel canone periodico di
manutenzione di ogni singolo impianto, anche quando la verifica venga effettuata in pid riprese. Nel caso di
verifica negativa, dovuta a carenze dellimpianto non segnalate preventivamente in modo formale dal
Manutentore, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal
caso il Manutentore & anche tenuto a eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva
dellimpianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.

Art. 18 - Verifiche di Conformita e proposte di Adeguamenti Migliorativi sugli
Impianti

Il Manutentore deve effettuare una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformita degli
stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa entro due mesi dall'inizio del contratto di
appalto e, comunque, entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti
oggetto dell'appalto. A seguito di tale verifica il manutentore & tenuto a redigere una relazione indicando per
ciascun impianto tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere
consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione deve
contenere, per ogni difformita riscontrata, I'indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della
difformita stessa.

Inoltre, il Manutentore ha facoltd di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate e
preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte
dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche periodiche".

La relazione & accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario
relativo a tutte le opere necessarie a eliminare le non conformita riscontrate in ciascun impianto. Tale
preventivo non costituisce in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma & di ausilio a quest'ultimo
nella pianificazione delle opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilita economiche. E’
facolta del Committente assegnare I'esecuzione degli interventi oggetto del preventivo di cui sopra mediante
gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all'esecuzione dei lavori, tra le quali dovra essere invitata anche il
Manutentore.

Art. 19 - Documentazione

 La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di
manutenzione & conservata presso il Committente, salvo per le parti da conservare presso gi impianti.

£ a carico del Manutentore verificare, entro 90 gg dall'attivazione del contratto, sia la completezza della
documentazione necessaria a norma di legge e sia quella da conservare presso limpianto che quella da
tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Manutentore segnalera
in forma scritta al Committente eventuali carenze della documentazione stessa per ciascun impianto.

_ Einoltre a carico del Manutentore la creazione, 'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di
cui allart. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto & conservata presso il Committente, unitamente alla
restante documentazione degli impianti. Sara cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre
copia della documentazione tecnica, oltre al libretto, che & necessario custodire presso il locale macchine
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degli impianti, unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all'articolo "Modalita di svolgimento del
servizio di manutenzione programmata".

1l Manutentore deve verificare altresi entro 90 gg dall'attivazione del contratto di ogni anno che, all'interno
delle cabine degli impianti elevatori, siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99
con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto
previsto dalla norma, il Manutentore & tenuto a installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30 gg
successivi alla verifica.

. Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente articolo,
sono a completo carico del Manutentore e si intendono ricompresi nel canone periodico di manutenzione.

Art. 20 - Servizio di Pronto Intervento

Il Manutentore & tenuto ad assicurare il servizio di pronto intervento (h/24) per malfunzionamento o fermo
impianto, attraverso interventi di riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in
cabina, 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, compreso i giorni festivi e le ore notturne, fino alla
conclusione del contratto di appalto. A tal fine, il Manutentore € tenuto a fornire al Committente il numero
telefonico unico (Call Center) e il numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di
manutenzione, che sara dotato di telefonino aziendale. Sulla porta di ogni locale macchine deve essere
riportato, in modo chiaro il nome, il recapito e il numero telefonico di pronto intervento del Manutentore

Il tempo di intervento dei tecnici su chiamata deve essere non superiore a 30 (trenta) minuti a partire dalla
chiamata, nel caso in cui risultino dei passeggeri bloccati in cabina. Invece, il tempo di intervento dei tecnici
su chiamata deve essere non superiore a 60 (sessanta) minuti a partire dalla chiamata, nel caso in cui non
risultino dei passeggeri bloccati in cabina.

Per tutti gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il Manutentore deve provvedere a
programmare tali dispositivi, in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di
pronto intervento.

Art. 21 - Oneri a Carico dell’Amministrazione

Il Committente si impegna ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e
manutenzione, intervenendo presso gli uffici competenti per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso ai
locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto del presente contratto.

Il Committente, inoltre, si impegna a fornire l'energia elettrica utile all'alimentazione di tutte le parti elettriche
dei vari impianti e al funzionamento degli atirezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di
conduzione e manutenzione, nonché a individuare un locale da adibire a magazzino deposito materiale di
ricambio.

Art. 22 - Nuovi Impianti

Il Committente, in caso di installazione di nuovi impianti in immobili di sua gestione, richiede al Manutentore
di formalizzare, entro tre giorni, una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto alle
stesse condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato.

Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per
impianti simili gia ricompresi nella manutenzione. || Committente potra richiedere eventuali correzioni al
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canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche da rapportare agli impianti esistenti. Qualora
non venga raggiunto 'accordo economico tra Committente e Manutentore, il Committente potra rivolgersi ad
altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto.

Nel caso di accordo fra le parti, il Committente invia una pre-comunicazione di accettazione del canone al
Manutentore, che verra successivamente formalizzata attraverso una variazione al contratto di
manutenzione in essere.

La manutenzione del nuovo impianto ha inizio dalla data in cui la proprieta dellimpianto comunica al
Comune, competente per territorio, la messa in esercizio dell'impianto, se si tratta di ascensore soggetto ai
disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296, oppure, dalla data di messa in
esercizio comunicata dal Committente al Manutentore, se trattasi di altra tipologia di impianto. Da tale data
decorre il canone di manutenzione concordato per il nuovo impianto, assumendo come primo mese di
addebito per intero quello di messa in esercizio dell'impianto stesso.

Art. 23 - Manovre di Emergenza sugli Impianti

Il Manutentore & tenuto a istruire il personale individuato dal Committente per ogni impianto nell'esecuzione
delle manovre di emergenza sugli impianti. || Committente fissera, quindi, un calendario di formazione del
personale di custodia. Per ogni singolo immobile sede di impianti, verra tenuta una distinta seduta di
formazione, della durata necessaria, nel corso della quale il personale incaricato dal Manutentore, in
presenza di incaricato del Committente, istruira il personale di custodia dellimmobile. Potranno essere
eseguite anche piu di una seduta di formazione al giorno su diversi immobili. Nel caso che il Committente
giudicasse il personale del Manutentore non idoneo alla formazione del personale di custodia, sara suo
insindacabile diritto la ricusazione dello stesso e la richiesta di altro personale qualificato al Manutentore. Al
personale di custodia formato, il Manutentore & tenuto a fornire una copia delle chiavi dei locali macchine,
qualora non ne fossero in possesso.

A tal fine, il Manutentore redige, alla luce di tutte le disposizioni di legge, entro un mese dall'inizio del
contratto di manutenzione, un libretto di istruzioni, di formato non superiore all'A5, chiaro e sintetico, per
resecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori. Per la redazione di tale
documento il Manutentore & tenuto a collaborare con le strutture del Committente preposte alla sicurezza sul
luogo di lavoro.

Il libretto di istruzioni, in bozza, deve essere sottoposto, entro la scadenza sopra richiamata, all'approvazione
del Committente, che ne potra richiedere adattamenti di carattere tipografico o formale.

E, invece, totale responsabilita del Manutentore il contenuto del libretto, quindi, dell'indicazione del modo
corretto di esecuzione delle manovre di emergenza, al fine di tutelare lincolumita sia delle persone
eventualmente rimaste all'interno delle cabine degli impianti e sia del personale del Committente che esegue
le manovre, come indicato nel libretto che di terzi.

Tutti gli oneri necessari allo studio del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza e alla messa a
disposizione del personale per i cicli di formazione, sono a totale carico del Manutentore e si intendono
compresi nei canoni di manutenzione, di cui al contratto di manutenzione oggetto del presente Capitolato.

Art. 24 - Pagamenti

Per il pagamento & richiesta I'emissione della fattura intestata a "ASUR Area Vasta na3 di Macerata — Via
Belvedere Sanzio n°1 — 62100 Macerata — Partita IVA n. 02175860424" ed ¢ effettuato in rate trimestrali
posticipate, di importo pari alla somma di tre canoni mensili per ogni impianto. Il termine per il pagamento e
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fissato a sessanta (60) giorni decorrenti dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione e previa verifica
della regolarita contributiva del Manutentore.

Tutte gli interventi e le opere non comprese nel canone mensile, devono essere ordinate dal Committente in
via preventiva e verranno pagate dietro emissione di apposita fattura, secondo le disposizioni contenute nei
provvedimenti amministrativi autorizzatori.

Non verranno pagate in alcun modo gli interventi e le opere non ordinate formalmente dal Committente.

Art. 25 - Garanzia fideiussoria

A copertura di tutti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente
appalto, il Manutentore deve prestare una cauzione definitiva calcolata secondo le modalita di cui all'articolo
113 del D.Igs. 163/06 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria sara progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del
D.lgs. 163/2006. La durata di detta cauzione dovra essere pari alla durata dell'appalto di cui all'art. 2 de
presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia di cui al'art. 113 del D.lgs. 163/06 determinera la revoca
dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del Committente, che aggiudichera
I'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art .26 - Assicurazioni

Il Manutentore si assume tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione oggetto del presente
capitolato Speciale di Appalto, fino a un massimale per sinistro di almeno € 1.500.000
(unmilionecinquentomilaeuro/00) coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria societa. Tale polizza
deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123
del 12.04.2004.

Il Manutentore, inoltre, risponde della RCTO per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione
e a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato, che si intende
prestato, anche, per la responsabilita civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui gli
impianti hanno sede.

Tale polizza deve prevedere anche la garanzia per responsabilita civile verso terzi per danno a persone o
cose per fatto della ditta aggiudicataria e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi
opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato.

Art. 27 - Responsabilita dell’Appaltatore

Il Manutentore & tenuto all'osservanza piena ed incondizionata del presente Capitolato Speciale d'Appalto e
di tutte le norme vigenti in materia di ascensori.

Il Manutentore & tenuto altresi allosservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di
assunzione ed impiego della mano d'opera. Si obbliga altresi alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni
sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico del
datore di lavoro.
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3. Il Manutentore & responsabile, ai fini del presente appalto, del rispetto delle norme di cui al presente punto
anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente
Capitolato.

Art. 28 — Subappalto/cessione del contratto

1. In costanza di contratto & vietata qualsiasi cessione della fornitura, pena la perdita della cauzione, la
risoluzione del contratto € il risarcimento di ogni danno.

2. |l subappalto non & consentito.

Art. 29 - Sanzioni e Penali

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederaall'applicazione
di una penale di €100/00 (eurocento/00) per ogni ritardo rilevato e di €100/00 (eurocento/00) per ogni ora
eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 2 e comma 4 del
presente Capitolato.

2. Qualora, in occasione della verifica periodica di cui all'articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato,
I'Ente verificatore emettesse un verbale con divieto di uso dellimpianto, verra applicata al Manutentore una
penale di €100/00 (eurocento/00) per ogni giorno di divieto, fino all'ottenimento del verbale con parere
favorevole al funzionamento. Tale penale non verra applicata nel caso in cui il divieto di uso dell'impianto sia
dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza del Manutentore, non ancora autorizzati dal
Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.

3. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti
oggetto dell'appalto, verra applicata una sanzione consistente in €100,00 (eurocento/00) per ogni giorno di
mancata manutenzione su ogni impianto; la penalita verra applicata comunque se il mancato funzionamento
dellimpianto si prolunghi per lintera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di
manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalita verra applicata anche per ragioni
riconducibili @ mancata disponibilita di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono
I'immediata messa in funzione dell'impianto.

Art. 30 - Risoluzione e Recesso

L’ASUR Area Vasta n°3 ha facolta di risolvere il contratto di diritto senza alcuna prefissione di un
termine di costituzione in mora ed in qualsiasi altro atto in caso di:

- fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della
ditta;

- morte dell'appaltatore;

- frode nell’esecuzione del servizio.

- Interruzione o sospensione non motivata del servizio per un periodo che raggiunga i due giorni
consecutivi.

- qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare una somma delle penalita superiore del 10% l'importo
contrattuale;

2. 1| Committente, al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’'appaltatore si riserva di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con costituzione di messa in mora di 15
giorni, nei seguenti casi:

Impronta documento: 78CSASECOIDED25FC2A3900721543816BF1164A3, 1/04 del 12/01/2015 AV3TEC D( L)



Numero l@ IW\’Z
marchea Data .| 4 GEN, 2018 |

002 WAL N,

Pag.
28

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale
delllAmministrazione, per un numero massimo di 3 volte;
- Insufficiente impiego di personale.

3. Resta salvo il diritto dell’Asur Marche AV3 di richiedere il risarcimento dei danni.

A

rt. 31 - Riservatezza

1. 1l Manutentore sotto la sua responsabilita si impegna in proprio e per il suo personale a garantire il riserbo di
tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attivita svolte
dal committente.

A

rt. 32 - Controversie

1. Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano I'esclusiva competenza del Foro di Macerata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni
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